
BOLOTESTI

SUCURSALA ODOBESTI

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

256

256

100,00%

Observatii

2751

2218

1926

0,806252272

0,700109051

74,1

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de 

finanțare An finalizare Observații

1 UAT Bolotesti Reabilitare statie tratare 1 buc 15.000
Cresterea calitatii

apei

Fonduri 

europene
2027 -

2 UAT Bolotesti Extindere retea distributie 1 buc 540.000

Cresterea gradului

de conformare si

asigurarea 

necesarului de apa

Fonduri 

europene
2027 -

3 UAT Bolotesti
Infiintare dispecerat

central/obiecte SCADA
1 buc 75.000

Cresterea calitatii

serviciului

Fonduri 

europene
2027 -

Tip material*

Azbociment

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

PASFIN

PIHD

Plumb

PVC

total

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro)

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

0,233

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

45,829

Lungimea strazilor din UAT (km)

630.000

45,596

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa



II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0

0

0,00%

2751

0

0

0

0

74,1

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Bolotesti Bolotesti
Statie de

pompare noua
1 buc 326.000

Cresterea 

gradului de

conformare

Surse europene 2027 -

2 UAT Bolotesti Bolotesti
Extindere retea

refulare
1 buc 500.000

Cresterea 

gradului de

conformare

Surse europene 2027 -

3 UAT Bolotesti Bolotesti
Extindere retea

canalizare
1 buc 6.086.340

Cresterea 

gradului de 
Surse europene 2027 -

7.542.340

ODOBESTI

SUCURSALA ODOBESTI

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

221

221

100,00%

Observatii

Azbociment

Fonta cenusie

Fonta ductila

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Otel 0,788

Valoare totală necesara conformarii (euro) 6.912.340

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Grad de conformare



4821

4733

3947

0,981746526

0,818709811

74,755

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

1 UAT Odobesti Sursa noua/extindere 1 buc 282.600

Cresterea calitatii

apei si asigurarea

necesarului de apa 

Fonduri 

europene
2027 -

2 UAT Odobesti
Extindere conducta

aductiune
1 buc 1.372.098

Cresterea calitatii

apei si asigurarea

necesarului de apa 

Fonduri 

europene
2027 -

3 UAT Odobesti
Statie tratare noua

extindere
1 buc 232.040

Cresterea calitatii

apei 

Fonduri 

europene
2027 -

4 UAT Odobesti Reabilitarea statie tratare 1 buc 190.000
Cresterea calitatii

apei 

Fonduri 

europene
2027 -

5 UAT Odobesti Rezervor nou 1 buc 421.800

Cresterea calitatii

apei si asigurarea

necesarului de apa 

Fonduri 

europene
2027 -

6 UAT Odobesti Statie de pompare noua 1 buc 206.000

Cresterea calitatii

apei si asigurarea

necesarului de apa 

Fonduri 

europene
2027 -

7 UAT Odobesti Extindere retea distributie 1 buc 13.626.900

Cresterea calitatii

apei si asigurarea

necesarului de apa 

Fonduri 

europene
2027 -

8 UAT Odobesti Reabilitare retea distributie 1 buc 2.854.300

Cresterea calitatii

apei si asigurarea

necesarului de apa 

Fonduri 

europene
2027 -

9 UAT Odobesti
Infiintare dispecerat

central/obiecte scada
1 buc 450.000

Cresterea calitatii

serviciilor

Fonduri 

europene
2027 -

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Plumb

PVC 0,547

total 104,317

PASFIN

PIHD 102,982



10 UAT Odobesti Reabilitare obiecte scada 1 buc 100.800

Cresterea calitatii

serviciilor prin

eficientizarea  

monitorizarii 

proceselor si

parametrilor 

tehnici 

Fonduri 

europene
2027 -

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

672

649

96,58%

4821

2951

2874

0,612113669

0,596141879

74,755

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Odobesti Aglomerarea Odobesti
Reabilitare statie

de epurare
1 buc 50.000

Cresterea 

gradului de

conformare 

Fonduri europene 2027 -

2 UAT Odobesti Aglomerarea Odobesti
Statie de

pompare noua
1 buc 144.920

Cresterea 

gradului de

conformare 

Fonduri europene 2027 -

3 UAT Odobesti Aglomerarea Odobesti
Extindere retea

refulare
1 buc 228.000

Cresterea 

gradului de

conformare 

Fonduri europene 2027 -

4 UAT Odobesti Aglomerarea Odobesti
Extindere retea

canalizare
1 buc 2.533.680

Cresterea 

gradului de

conformare 

Fonduri europene 2027 -

22.693.138

Valoare totală necesara conformarii (euro) 2.956.600

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Valoare totală necesara conformarii (euro) 19.736.538

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare



VARTESCOIU

SUCURSALA ODOBESTI

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

253

253

100,00%

Observatii

1790 Conform datelor transmise de UAT Varte

1657

1406

0,925698324

0,78547486

42,301

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0

0

0,00%

1790

0

0

0

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Plumb

PVC

total 53023

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Otel

PASFIN

PIHD 53.023

Azbociment

Fonta cenusie

Fonta ductila



0

42,301

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

0

ADJUD

SUCURSALA ADJUD

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

188

184

97,87%

Observatii

x bransamente

10178

9278

6944

0,911573983

0,682255846 79,51%

77,6

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment 0

Fonta cenusie 0

PVC 0

total 34037

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Fonta ductila 0

Otel 525

PASFIN 0

PIHD 33512

Plumb 0

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983



Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

1  UAT Adjud Reabilitare statie tratare 1 buc 15.000

Imbunatatirea 

calitatii apei

furnizate prin

eliminarea fierului

si manganului

Fonduri 

europene
2027 -

2  UAT Adjud Staţie de pompare noua 1 buc 51.500

Imbunatatirea 

calitatii si

capacitatii apei

furnizate prin

eliminarea fierului

si manganului

Fonduri 

europene
2028 -

3  UAT Adjud Extindere retea distributie 1 buc 2.862.000

Marirea gradului

de acces la serviciul

de alimentare cu

apa inclusiv a gr de

conectare

Fonduri 

europene
2029 -

4  UAT Adjud Reabilitare retea distributie 1 buc 636.900

Imbunatatirea 

calitatii serviciului

de alim cu apa

(presiun/debit) prin

eliminarea 

retelelor vechi

Fonduri 

europene
2030 -

5  UAT Adjud Infintare dispecerat central 1 buc 75.000

Eficientizarea 

monitorizarii 

calitatii serviciului

Fonduri 

europene
2031 -

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

18

17

94,44%

10178

9278

7144

0,911573983

0,701906072 70,09%

77,6

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 3.640.400

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT



Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Adjud Adjud
Reabilitare statie

de epurare
1 buc 1.187.240

Cresterea gr de

conformare a

cali apei epurate

Fonduri europene 2027 -

2 UAT Adjud Adjud
Staţie de

pompare noua
1 buc 217.380

Cresterea 

capacitatii de

colectare a

apelor uzate

menajere

Fonduri europene 2028 -

3 UAT Adjud Adjud
Extindere retea

refulare
1 buc 596.000

Cresterea 

capacitatii de

colectare a

apelor uzate

menajere si a gr

de conectare a

populatiei

Fonduri europene 2029 -

4 UAT Adjud Adjud
Extindere retea

canalizare
1 buc 550.800

Cresterea 

capacitatii de

colectare a

apelor uzate

menajere si a gr

de conectare a

populatiei

Fonduri europene 2030 -

6.191.820

HOMOCEA

SUCURSALA ADJUD

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

169

167

98,82%

Observatii

x bransamente

Valoare totală necesara conformarii (euro) 2.551.420

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

Fonta cenusie 0

Fonta ductila 0

Otel 0

PASFIN 0

PIHD 32444

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment 0

Plumb 0

PVC 0



2261

2111

1122

0,933657674

0,496240602 27,21%

29,5

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

1 UAT Homocea Sursa noua / extindere 1 buc 89.400

Marirea capacitatii

de extractie si a gr

de acces si

conectare la serv

de alim cu apa

Fonduri 

europene
2027 -

2 UAT Homocea
Statie tratare noua

extindere
1  buc 35.760

Imbunatatirea 

calitatii apei

furnizate

Fonduri 

europene
2027 -

3 UAT Homocea Rezervor nou 1 buc 178.800
Marirea capacitatii

de inmagazinare

Fonduri 

europene
2027 -

4 UAT Homocea Extindere retea distributie 1 buc 615.370

Marirea gradului

de acces la serviciul

de alimentare cu

apa inclusiv a gr de

conectare

Fonduri 

europene
2027 -

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0

0

0,00%

2261

2111

702

0,933657674

0,310482088

29,5

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 919.330

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

total 32444

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991



Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Homocea Homocea
Reabilitare statie

de epurare
1 buc 50.000

Cresterea gr de

conformare a

cali apei epurate

Fonduri europene 2027 -

969.330

RUGINESTI

SUCURSALA ADJUD

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

261

260

99,62%

Observatii

x bransamente

1864

1814

1446

0,973175966

0,775751073

55

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment 0

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Valoare totală necesara conformarii (euro) 50.000

Fonta cenusie 0

Fonta ductila 0

Otel 0

PASFIN 0

PIHD 39413

Plumb 0

PVC 0

total 39413

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa



Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de 

finanțare An finalizare Observații

1 UAT Ruginesti Sursa noua/extindere 1 buc 282.600

Marirea capacitatii

de extractie apa

bruta

Fonduri 

europene
2027 -

2 UAT Ruginesti Reabilitare statie tratare 1 buc 15.000

Imbunatatirea 

calitatii si

capacitatii apei

furnizate prin

eliminarea fierului

si manganului

Fonduri 

europene
2027 -

3 UAT Ruginesti Extindere retea distributie 1 buc 324.000

Marirea gradului

de acces la serviciul

de alimentare cu

apa inclusiv a gr de

conectare

Fonduri 

europene
2027 -

4 UAT Ruginesti Infintare dispecerat central 1 buc 75.000

Eficientizarea 

monitorizarii 

calitatii serviciului

Fonduri 

europene
2027 -

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0

0

0,00%

1864

1814

0

0,973175966

0

55

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Ruginesti Ruginesti
Staţie de

pompare noua
1 buc 1.043.200

Cresterea 

capacitatii de

colectare a

apelor uzate

menajere

Fonduri europene 2027 -

Valoare totală necesara conformarii (euro) 696.600

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991



2 UAT Ruginesti Ruginesti
Extindere retea

refulare
1 buc 1.240.000

Cresterea 

capacitatii de

colectare a

apelor uzate

menajere si a gr

de conectare a

populatiei

Fonduri europene 2027 -

3 UAT Ruginesti Ruginesti
Extindere retea

canalizare
1 buc 6.224.040

Cresterea 

capacitatii de

colectare a

apelor uzate

menajere si a gr

de conectare a

populatiei

Fonduri europene 2027 -

9.203.840

PANCIU

SUCURSALA PANCIU

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

79

79

100,00%

Observatii

x bransamente

3384

3384

3077

1

0,90927896

68

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment 0

Fonta cenusie 0

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Valoare totală necesara conformarii (euro) 8.507.240

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

PVC 0

total 59,15

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Fonta ductila 7,5

Otel 1,045

PASFIN 0

PIHD 50,605

Plumb 0



Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de 

finanțare An finalizare Observații

1 UAT Panciu Sursa noua/extindere 1 buc 141.300
cresterea calitatii

serv de alim cu apa
Surse europene 2027 -

2 UAT Panciu Reabilitare statie tratare 1 buc 15.000
cresterea calitatii

serv de alim cu apa
Surse europene 2027 -

3 UAT Panciu Staţie de pompare noua 1 buc 103.000
cresterea calitatii

serv de alim cu apa
Surse europene 2027 -

4 UAT Panciu Extindere retea distributie 1 buc

2736000

cresterea calitatii

serv de alim cu apa
Surse europene 2027 -

5 UAT Panciu Reabilitare retea distributie 1 buc

1389600

cresterea calitatii

serv de alim cu apa
Surse europene 2027 -

6 UAT Panciu

Infintare dispecerat central/obiect

1 buc 75.000
cresterea calitatii

serv de alim cu apa
Surse europene 2027 -

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

12

12

100,00%

3384

3301

2945

0,975472813

0,870271868

68

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Panciu Panciu
Reabilitare statie

de epurare
1 buc 50.000

cresterea gr de

conformare
Surse europene 2027 -

2 UAT Panciu Panciu
Staţie de

pompare noua
1 buc 144.920

cresterea gr de

conformare
Surse europene 2027 -

3 UAT Panciu Panciu
Extindere retea

refulare
1 buc 456.000

cresterea gr de

conformare
Surse europene 2027 -

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 4.459.900

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT



4 UAT Panciu Panciu
Extindere retea

canalizare
1 buc 991.440

cresterea gr de

conformare
Surse europene 2027 -

5 UAT Panciu Panciu
Reabilitare retea

canalizare
1 buc 956.000

cresterea gr de

conformare
Surse europene 2027 -

7.058.260

CIMPURI

SUCURSALA PANCIU

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

39

39

100,00%

Observatii

x bransamente

1594

1594

438

1

0,274780427

24,68

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de 

finanțare An finalizare Observații

1 UAT Cimpuri Sursa noua/extindere 1 buc 447.000
cresterea calitatii

serv de alim cu apa
Surse europene 2027 -

2 UAT Cimpuri
Extindere conducta

aductiune
1 buc 208.600

cresterea calitatii

serv de alim cu apa
Surse europene 2027 -

Valoare totală necesara conformarii (euro) 2.598.360

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

Fonta cenusie 0

Fonta ductila 0

Otel 0

PASFIN 0

PIHD 11,675

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment 0

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Plumb 0

PVC 0

total 11,675

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa



3 UAT Cimpuri
Statie tratare noua /

extindere
1 buc 178.800

cresterea calitatii

serv de alim cu apa
Surse europene 2027 -

4 UAT Cimpuri Rezervor nou 1 buc 596.000
cresterea calitatii

serv de alim cu apa
Surse europene 2027 -

5 UAT Cimpuri Extindere retea distributie 1 buc 5.781.313
cresterea calitatii

serv de alim cu apa
Surse europene 2027 -

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

0

0

24,68

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1

2

7.211.713

STRAOANE

SUCURSALA PANCIU

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

40

Valoare totală necesara conformarii (euro) 7.211.713

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0



40

100,00%

Observatii

x bransamente

2123

2123

1474

1

0,694300518

36

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

2123 referinta 2022

419

419

0,197362223

0,197362223

36

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment 0

Plumb 0

PVC 0

total 21,01

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Fonta cenusie 0

Fonta ductila 0

Otel 0

PASFIN 0

PIHD 21,01

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate



Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Straoane Straoane
Staţie de 
pompare noua

1 buc 521.600
cresterea gr de

conformare
Surse europene 2027 -

2 UAT Straoane Straoane
Extindere retea 

refulare
1 buc 800.000

cresterea gr de

conformare
Surse europene 2027 -

3 UAT Straoane Straoane
Extindere retea 

canalizare
1 buc 5.149.980

cresterea gr de

conformare
Surse europene 2027 -

6.471.580

MARASESTI

SUCURSALA MARASESTI

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

145

145

100,00%

Observatii

2457

2457

2429

1

0,99

29,34

Valoare totală necesara conformarii (euro) 6.471.580

Fonta cenusie _

Fonta ductila _

Otel _

PASFIN _

PEHD 29,34

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment _

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Plumb _

PVC _

total 29,34

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa



Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

1 UAT Marasesti
Sursa de apa

noua/extindere
1 buc 565.200

Cresterea debitului 

necesar al apei 

extrase

Fonduri 

europene
2027

Toți locuitorii conectați 
vor beneficia de apa la 

calitatea impusa de lege

2 UAT Marasesti
Extindere conducta

aductiune
1 buc 196.000

Cresterea debitului 

necesar al apei 

extrase

Fonduri 

europene
2027 -

3 UAT Marasesti
Statie tratare noua /

extindere
1 buc 1.689.060

Cresterea calitatii 

apei furnizate 

Fonduri 

europene
2027 -

4 UAT Marasesti
Rezervor nou inmagazinare

apa
1 buc 137.440

Cresterea cantitatii 

apei furnizate 
Fonduri 

europene
2027 -

5 UAT Marasesti Statie de pompare noua 1 buc 51.500

Cresterea debitului 

necesar al apei 

furnizate 

Fonduri 

europene
2027 -

6 UAT Marasesti Extindere retea distributie 1 buc 828.000

Nr de locuitori noi 

bransati la sistemul 

de alimetare cu 

apa

Fonduri 

europene
2027 -

7 UAT Marasesti Reabilitare retea distributie 1 buc 540.400
Cresterea calitatii 

apei furnizate

Fonduri 

europene
2027 -

8 UAT Marasesti
Infiintare dispecerat central

/ obiecte SCADA
1 buc 75.000

Cresterea calitatii 

serviciului prestat

Fonduri 

europene
2027 -

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

144

144

100,00%

2457

2224

1983

0,91

0,81

29,34

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

Valoare totală necesara conformarii (euro) 4.082.600

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991



1 UAT Marasesti Marasesti

Reabilitare 

Statie de

Epurare

1 buc 50.000

Cresterea 

gradului de

conformare a

calitatii apei

epurate 

deversate in

emisar

Fonduri europene 2027 -

2 UAT Marasesti Marasesti
Extindere retea

canalizare
1 buc 1.790.100

Nr de locuitori

noi racordați la

sistemul de

canalizare 

Fonduri europene 2027 -

3 UAT Marasesti Marasesti
Reabilitare retea

canalizare
1 buc 487.500

Cresterea 

gradului de

conformare a

calitatii apei

epurate 

deversate in

emisar

Fonduri europene 2027 -

6.410.200

BILIESTI

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

33 Primeste apa de la Suraia

28

84,85%

Observatii

x bransamente

1017

999

634

0,98

0,62

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Valoare totală necesara conformarii (euro) 2.327.600

Plumb

PVC

total 21,3

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

PASFIN

PIHD 21,3

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa



21,59

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

1017

0

0

0

0

21,59

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT BILIESTI Aglomerare Biliesti
Statie pompare

noua
1 buc 260.800

cresterea 

gradului de

conformare a

calitatii apei

epurate 

deversate in

emisar

Surse europene 2027

2 UAT BILIESTI Aglomerare Biliesti
Extindere retea

refulare
1 buc 400.000

cresterte grad 

de racordare la 

canalizare

Surse europene 2027

3 UAT BILIESTI Aglomerare Biliesti
Extindere retea

canalizare
1 buc 4.131.000

cresterte grad 

de racordare la 

canalizare

Surse europene 2027

4.791.800

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

4.791.800

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro)

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)



BORDESTI

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

53

41

77,36%

Observatii

x bransamente

798

794

741

0,99

0,93

16,6

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

PASFIN

PIHD 19,25

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Plumb

PVC

total 19,25

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Grad de conformare



798

0

0

0

0

16,6

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT BORDESTI Aglomerarea Dumbraveni
Extindere retea

canalizare
1 buc 3.690.120

cresterte grad

de racordare la

canalizare

Surse europene 2027 -

3.690.120

DUMBRAVENI

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

109

106

97,25%

Observatii

x bransamente

1732

1712

1672

0,99

0,97

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 3.690.120

Plumb

PVC

total 42,75

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

PASFIN

PIHD 42,75

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa



58

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de 

finanțare An finalizare Observații

1  UAT DUMBRAVENI Reabilitare statie tratare 1 buc 15.000

Imbunatatire 

calitate apa calitate 

apa

Surse europene 2027 -

2  UAT DUMBRAVENI Extindere retea distributie 1 buc 1.026.000
Crestere grad de

conectare
Surse europene 2027 -

3  UAT DUMBRAVENI
Infiintare dispecerat

central/obiecte SCADA
1 buc 75.000

Crestere calitate

serviciu prestat
Surse europene 2027 -

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

1732

0

0

0

0

58

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1  UAT DUMBRAVENI Aglomerarea  DUMBRAVENI
Statie de

pompare
1 buc 978.000

cresterea 

gradului de

conformare a

calitatii apei

epurate 

deversate in

emisar

Surse europene 2027 -

2  UAT DUMBRAVENI Aglomerarea  DUMBRAVENI
Extindere retea

canalizare
m 1.500.000

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

3  UAT DUMBRAVENI Aglomerarea  DUMBRAVENI
Extindere retea

refulare
m 6.692.220

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 9.170.220

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 1.116.000

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate



10.286.220

GUGESTI

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

85

83

97,65%

Observatii

x bransamente

2415

2396

2230

0,99

0,92

27,5

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

12

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

PASFIN

PIHD 35

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Plumb

PVC

total 35

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa



0

0,00%

2415

2174

1605

0,90

0,66

27,5

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT GUGESTI Aglomerarea Gugesti
Reabilitare statie

epurare
1 buc 50.000

Cresterea 

gradului de

conformare a

calitatii apei

epurate 

deversate in

emisar

Surse europene 2027

50.000

GURA CALITEI

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

57

50

87,72%

Observatii

x bransamente

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 50.000

Plumb

PVC

total 28,68

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Fonta cenusie

Fonta ductila 0,48

Otel

PASFIN

PIHD 28,2



977

498

441

0,51

0,45

66

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

977

0

0

0

66

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

0

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)



JARISTEA

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

45

45

100,00%

Observatii

x bransamente

1656

1565

1536

0,95

0,93

41

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

1656

0

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

PASFIN

PIHD 34,26

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Plumb

PVC

total 34,26

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare



0

0

0

41

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT JARISTEA JARISTEA
Statie de

pompare
1 buc 195.600

Crestere grad de

racordare la

canalizare

Surse europene 2027 -

2 UAT JARISTEA JARISTEA
Extindere retea

refulare
m 300.000

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

3 UAT JARISTEA JARISTEA
Extindere retea

canalizare
m 5.342.760

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

5.838.360

MAICANESTI

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

28

24

85,71%

Observatii

x bransamente

1697

1309

1207

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 5.838.360

Plumb

PVC

total 32

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

PASFIN

PIHD 32

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa



0,771361226

0,71

53

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

1697

0

0

0

0

53

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT MAICANESTI
Reabilitare statie

de epurare
1 buc 50.000

cresterea 

gradului de

conformare a

calitatii apei

epurate 

deversate in

emisar

Surse europene 2027 -

2 UAT MAICANESTI Statii pompare 1 buc 195.600

cresterea 

gradului de

conformare a

calitatii apei

epurate 

deversate in

emisar

Surse europene 2027 -

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Aglomerarea Maicanesti

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate



3 UAT MAICANESTI
Extindere retea

refulare
480.000

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

4 UAT MAICANESTI
Extindere retea

canalizare
2.258.280

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

5 UAT MAICANESTI Statii pompare 1 buc 195.600

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

6 UAT MAICANESTI
Extindere retea

refulare
300.000

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

7 UAT MAICANESTI
Extindere retea

canalizare
3.993.300

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

8 UAT MAICANESTI Aglomertarea Satu Nou
Extindere retea

canalizare
358.020

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

7.830.800

NAMOLOASA

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

Observatii

21,1

x bransamente

890

748

0

0,84

28,5

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

Aglomerarea Ramniceni

Valoare totală necesara conformarii (euro) 7.830.800

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

PASFIN

PIHD 21,1

Plumb

PVC

total 21,1



Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

Jud.Galati

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

890

0

0

28,5

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT NAMOLOASA Namoloasa
Exista investitii in derulare

prin Primaria Namoloasa

0

NANESTI

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)



1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

56

48

85,71%

Observatii

x bransamente

864

859

762

0,99

0,88

28,17

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

864

0

0

0

0

28,17

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

PASFIN

PIHD 27,63

Plumb

PVC

total 27,63

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991



Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1  UAT NANESTI
Statie de

pompare
1 BUC 326.000

Crestere grad de

racordare la

canalizare

Surse europene 2027 -

2  UAT NANESTI
Extindere retea

refulare
M 500.000

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

3  UAT NANESTI
Extindere retea

canalizare
M 2.698.920

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

4  UAT NANESTI
Statie de

pompare
1 BUC 130.400

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

5  UAT NANESTI
Extindere retea

refulare
M 200.000

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

6  UAT NANESTI
Extindere retea

canalizare
M 1.569.780

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

5.425.100

OBREJITA

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

Observatii

10,89

x bransamente

556

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Fonta cenusie

Fonta ductila

NANESTI

CALIENII NOI

Valoare totală necesara conformarii (euro) 5.425.100

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

total 0

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Otel

PASFIN

PIHD

Plumb

PVC



553

513

0,99

0,92

10,721

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

36

28

77,78%

556

0

0

0

10,721

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1  UAT OBREJITA

Aglomerarea 

Obrejita,Tamboesti, Slobozia

Bradului

Extindere retea

canalizare
1 buc 1.487.120

Crestere grad de

racordare la

sistemul de

canalizare

Surse europene 2027 -

1.487.120

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 1.487.120

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare



POPESTI

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

Observatii

x bransamente

1332

0

0,00

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

1332

0

0

0

0

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Fonta ductila

Otel

PASFIN

PIHD

Plumb

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Fonta cenusie

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

PVC

total 0

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare



0

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1  UAT POPESTI
Aglomerare Urechesti-

Popesti
Statii pompare 1 buc. 391.200

Crestere grad de

racordare la

canalizare si a

serviciului 

prestat

Surse europene 2027 -

2  UAT POPESTI
Aglomerare Urechesti-

Popesti

Extindere retea

refulare
1 buc. 600.000

Crestere grad de

racordare la

sistemul de

canalizare 

Surse europene 2027 -

3  UAT POPESTI
Aglomerare Urechesti-

Popesti

Extindere retea

canalizare
1 buc. 6.251.720

Crestere grad de

racordare la

sistemul de

canalizare

Surse europene 2027 -

7.242.920

SIHLEA

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

Observatii

33,3

x bransamente

3809

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 7.242.920

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

Plumb

PVC

total 0

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

PASFIN

PIHD

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa



0

0

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de 

finanțare An finalizare Observații

1 UAT SIHLEA Reabilitare statie tratare apa 1 buc 15.000
Imbunatatire 

calitate apa
Surse europene 2027 -

2 UAT SIHLEA Extindere retea distributie 1.404.000
Crestere grad de

conectare 
Surse europene 2027 -

3 UAT SIHLEA
Infiintare dispecerat

central/obiescte SCADA
1 BUC 75.000

Crestere calitate

serviciu prestat
Surse europene 2027 -

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

3809

0

0

0

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT SIHLEA Aglomerarea SIHLEA
Statie de

pompare
1 buc 130.400

Crestere grad de

racordare la

canalizare si

grad de

conformare a

calitatii apei

epurate 

deversate in

emisar

Surse europene 2027 -

2 UAT SIHLEA Aglomerarea SIHLEA
Extindere retea

refulare
1 buc 200.000

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 1.494.000

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate



3 UAT SIHLEA Aglomerarea SIHLEA
Extindere retea

canalizare
1 buc 2.120.580

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

3.944.980

SLOBOZIA BRADU

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

Observatii

x bransamente

1744

0

0,00

Nr crt UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de 

finanțare An finalizare Observații

1
UAT SLOBOZIA

BRADULUI
Sursa noua 1 buc 141.300

Imbunatatire 

calitate apa,

crestere calitate

serviciu prestat

Surse europene 2027 -

2
UAT SLOBOZIA

BRADULUI
Statie tratare 1 buc 15.000

Imbunatatire 

calitate apa
Surse europene 2027 -

Valoare totală necesara conformarii (euro) 2.450.980

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

PASFIN

PIHD

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Plumb

PVC

total 0

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa



3
UAT SLOBOZIA

BRADULUI
Extindere retea distributie 1 buc 4.345.102

Crestere grad de

conectare 
Surse europene 2027 -

4
UAT SLOBOZIA

BRADULUI

Infiintare dispecerat

central/obiecte SCADA
1 buc 75.000

Crestere calitate

serviciu prestat
Surse europene 2028 -

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

1774

0

0

0

0

0

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție 

(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1
UAT SLOBOZIA

BRADULUI

Aglomerarea 

Obrejita,Slobozia Bradului,

Tamboesti

Statie de

pompare
1 buc 456.400

Crestere grad de

racordare la

canalizare si

grad de

conformare a

calitatii apei

epurate 

deversate in

emisar

Surse europene 2027 -

2
UAT SLOBOZIA

BRADULUI

Aglomerarea 

Obrejita,Slobozia Bradului,

Tamboesti

Extindere retea

refulare
1 buc 700.000

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

3
UAT SLOBOZIA

BRADULUI

Aglomerarea 

Obrejita,Slobozia Bradului,

Tamboesti

Extindere retea

canalizare
1 buc 7.539.786

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

13.272.588

Valoare totală necesara conformarii (euro) 4.576.402

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 8.696.186



SURAIA

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

33

28

84,85%

Observatii

x bransamente

2318

2278

1437

0,98

0,62

47

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de 

finanțare An finalizare Observații

1 UAT Suraia Reabilitare statie tratare 1 buc 30.000
Imbunatatirea 

calitatii apei
Surse europene 2027 -

2 UAT Suraia Extindere retea distributie 1 buc 306.000
cresterea grad de

conectare
Surse europene 2027 -

3 UAT Suraia
Infintare dispecerat

central/obiective scada
1 buc 150.000

cresterea calitatii

serviciului prestat
Surse europene 2027 -

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

2318

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Plumb

PVC

total 46,6

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

PASFIN

PIHD 46,6

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 486.000

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate



0

0

47

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție 

(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Suraia Suraia
Staţie de

pompare noua
1 buc 260.800

cresterea 

gradului de

conformare a

calitatii apei

epurate

Surse europene 2027 -

2 UAT Suraia Suraia
Extindere retea

refulare
1 buc 400.000

cresterea 

gradului de

racordare la

canalizare

Surse europene 2027 -

3 UAT Suraia Suraia
Extindere retea

canalizare
1 buc 6.692.220

cresterea 

gradului de

racordare la

canalizare

Surse europene 2027 -

7.839.020

TAMBOESTI

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

Observatii

x bransamente

total 36,1

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

PASFIN

PIHD 36,1

Plumb

PVC

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 7.353.020



1060

1045

753

0,99

0,71

27,2

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de 

finanțare An finalizare Observații

1 UAT TAMBOESTI Extindere retea distributie 1 buc 1.513.749

Crestere grad de

conectare la

sistemul de

alimentare cu apa

Surse europene 2027 -

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

1060

0

0

0

0

27,2

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1  UAT TAMBOESTI

Aglomerare  

Obrejita,Slobozia 

Bradului,Tamboesti

Extindere retea

canalizare
1 buc 4.873.634

Crestere grad de 

racordare la 

canalizare 

Surse europene 2027 -

6.387.383

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 4.873.634

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 1.513.749

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare



TATARANU

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

36

30

83,33%

Observatii

x bransamente

2053

537

470

0,26

0,23

27,2

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

PASFIN

PIHD 11,26

Plumb

PVC

total 11,26

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment



2053

0

0

0

0

27,2

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1  UAT TATARANU Aglomerarea Tataranu
Statie de

pompare
1 buc 326.000

Crestere grad de

racordare la

canalizare si

grad de

conformare a

calitatii apei

epurate 

deversate in

emisar

Surse europene 2027 -

2  UAT TATARANU Aglomerarea Tataranu
Extindere retea

refulare
1 buc 500.000

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

3  UAT TATARANU Aglomerarea Tataranu
Extindere retea

canalizare
1 buc 5.563.080

Crestere grad de

racordare la

canalizare 

Surse europene 2027 -

6.389.080

URECHESTI

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

32

26

81,25%

Observatii

Otel

PASFIN

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 6.389.080

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Fonta cenusie

Fonta ductila

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare



x bransamente

1060

1032

998

0,97

0,94

26,5

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

0

0

26,5

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT URECHESTI
Aglomerarea Urechesti-

Popesti

Extindere retea

canalizare
1 buc 4.709.200

Crestere grad de

racordare la

sistemul de

canalizare

Surse europene 2027 -

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 4.709.200

PIHD 26,5

Plumb

PVC

total 26,5

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 



4.709.200

VULTURU

SUCURSALA RURAL

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

46

40

86,96%

Observatii

x bransamente

3324

2988

2759

0,90

0,83

90,9

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de 

finanțare An finalizare Observații

1
UAT VULTURU,SAT 

VADU ROSCA
Sursa noua 1 buc 89.400

Crestere grad de

conectare, 

imbunatatire 

calitate apa

Surse europene 2027 -

2
UAT VULTURU,SAT 

VADU ROSCA
Statie tratare 1 buc 35.760

imbunatatire 

calitate apa
Surse europene 2027 -

3
UAT VULTURU,SAT 

VADU ROSCA
Rezervor nou 1 buc 178.800

Crestere calitate

serviciu prestat
Surse europene 2027 -

4
UAT VULTURU,SAT 

VADU ROSCA
Extindere retea distributie 1 buc 527.460

Crestere grad de

conectare 
Surse europene 2027 -

PIHD 64,8

Plumb

PVC

total 64,8

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 831.420

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

PASFIN



II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

3324

0

0

0

0

90,9

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție 

(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1  UAT VULTURU Vulturu
Statie de

pompare
1 buc 260.800

Crestere grad de

racordare la

canalizare si

grad de

conformare 

calitate ape

uzate

Surse europene 2027 -

2  UAT VULTURU Vulturu
Extindere retea

canalizare
1 buc 7.711.200

Crestere grad de

racordare la

canalizare si

grad de

conformare 

calitate ape

uzate

Surse europene 2027 -

8.803.420

CIMPINEANCA

SUCURSALA FOCSANI

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 7.972.000

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata



0
Alimentare cu apa de la Uzina de 

Apa Focsani

0
Alimentare cu apa de la Uzina de 

Apa Focsani

0,00%

Observatii

x bransamente

2137

1943

1841

0,909218531

0,861488067

30

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

1 UAT Cimpineanca
Extindere sistem de 

alimentare cu apa
1 buc 810.000

Marirea gradului

de acces la serviciul

de alimentare cu

apa inclusiv a gr de

conectare

Surse europene 2027 -

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0
Apa uzata este descarcata in 

Statia de Epurare Focsani

0
Apa uzata este descarcata in 

Statia de Epurare Focsani

0,00%

2137

2137

1193

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

PVC 0

total 38,323

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 810.000

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment 0

Fonta cenusie 0

Fonta ductila 0

Otel 0,464

PASFIN 0

PIHD 37,859

Plumb 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile



1

0,558259242

30

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Campineanca
Campineanca, Pietroasa,

Valcele

Extindere retea

canalizare
1 buc 3.414.880

Cresterea 

capacitatii de

colectare a

apelor uzate

menajere si a gr

de conectare a

populatiei

Surse europene 2027 -

4.224.880

CIRLIGELE

SUCURSALA FOCSANI

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

356

346

97,19%

Observatii

x bransamente

1376

1376

1257

1

0,913517442

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Azbociment 0

Fonta cenusie 0

Fonta ductila 0

Otel 0

PASFIN 0

PIHD 36,087

Plumb 0

PVC 0

total 36,087

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 3.414.880

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)



29

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0
Apa uzata este descarcata in 

Statia de Epurare Focsani

0
Apa uzata este descarcata in 

Statia de Epurare Focsani

0,00%

1376

441

334

0,320494186

0,242732558

29

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Cirligele Cirligele
Statie de

pompare noua
1 buc 195.600

Cresterea 

capacitatii de

colectare a

apelor uzate

menajere

Surse europene 2027 -

2 UAT Cirligele Cirligele
Extindere retea

refulare
1 buc 300.000

Cresterea 

capacitatii de

colectare a

apelor uzate

menajere si a gr

de conectare a

populatiei

Surse europene 2027 -

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare



2 UAT Cirligele Cirligele
Extindere retea

canalizare
1 buc 3.800.520

Cresterea 

capacitatii de

colectare a

apelor uzate

menajere si a gr

de conectare a

populatiei

Surse europene 2027 -

4.296.120

COTESTI

SUCURSALA FOCSANI

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

191

188

98,43%

Observatii

x bransamente

2095

2095

1745

1

0,832935561

63,97

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Fonta ductila 0

Otel 6,599

PASFIN 0

PIHD 41,991

Plumb 0

PVC 0

total 48,59

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Valoare totală necesara conformarii (euro) 4.296.120

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment 0

Fonta cenusie 0



II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0
Apa uzata este descarcata in 

Statia de Epurare Focsani

0
Apa uzata este descarcata in 

Statia de Epurare Focsani

0,00%

2095

394

102

0,188066826

0,048687351

63,97

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Cotesti Cotesti
Statie de

pompare noua
1 buc 260.800

Cresterea 

capacitatii de

colectare a

apelor uzate

menajere

Surse europene 2027 -

2 UAT Cotesti Cotesti
Extindere retea

refulare
1 buc 400.000

Cresterea 

capacitatii de

colectare a

apelor uzate

menajere si a gr

de conectare a

populatiei

Surse europene 2027 -

3 UAT Cotesti Cotesti
Extindere retea

canalizare
1 buc 5.094.900

Cresterea 

capacitatii de

colectare a

apelor uzate

menajere si a gr

de conectare a

populatiei

Surse europene 2027 -

5.755.700

Valoare totală necesara conformarii (euro) 5.755.700

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991



FOCSANI

SUCURSALA FOCSANI

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

619

619

100,00%

Observatii

x bransamente

Hobas 3,784

Premo 4,500

37908

37908

37589

1

0,99158489

116,6

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de 

finanțare An finalizare Observații

1 UAT Focsani
Extindere conducta 

aductiune
1 buc 874.000

Marirea capacitatii

de alimentare cu

apa

Surse europene 2027 -

2 UAT Focsani Reabilitare statie tratare 1 buc 423.826

Imbunatatirea 

calitatii si

capacitatii apei

furnizate 

Surse europene 2028 -

3 UAT Focsani Staţie de pompare noua 1 buc 206.000

Marirea capacitatii

de alimentare cu

apa

Surse europene 2029 -

4 UAT Focsani Extindere retea distributie 1 buc 15.102.000

Marirea gradului

de acces la serviciul

de alimentare cu

apa inclusiv a gr de

conectare

Surse europene 2030 -

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

PASFIN 0

PIHD 94,415

Plumb 0

PVC 0

total 135,405

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment 0

Fonta cenusie 12,285

Fonta ductila 13,808

Otel 6,613



5 UAT Focsani Reabilitare retea distributie 1 buc 7.410.000

Imbunatatirea 

calitatii si

capacitatii apei

furnizate 

Surse europene 2031 -

6 UAT Focsani
Inlocuire contori cu citire la

distanta
buc 9.668.072

Eficientizarea 

monitorizarii 

calitatii serviciului

Surse europene 2032 -

7 UAT Focsani
Infintare dispecerat

central/obiecte SCADA
1 buc 600.000

Eficientizarea 

monitorizarii 

calitatii serviciului

Surse europene 2033 -

8 UAT Focsani Reabilitare obiecte SCADA 1 buc 100.800

Eficientizarea 

monitorizarii 

calitatii serviciului

Surse europene 2034 -

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

2084

2043

98,03%

37908

37908

35293

1

0,9310172

116,6

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Focsani Focsani
Reabilitare statie

de epurare
1 buc 1.600.000

Cresterea gr de

conformare a

cali apei epurate

Surse europene 2027 -

2 UAT Focsani Focsani
Statie de

pompare nou
1 buc 426.240

Cresterea 

capacitatii de

colectare a

apelor uzate

menajere

Surse europene 2027 -

3 UAT Focsani Focsani
Extindere retea

refulare
1 buc 856.000

Cresterea 

capacitatii de

colectare a

apelor uzate

menajere si a gr

de conectare a

populatiei

Surse europene 2027 -

Valoare totală necesara conformarii (euro) 34.384.698

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991



4 UAT Focsani Focsani
Extindere retea

canalizare
1 buc 8.895.420

Cresterea 

capacitatii de

colectare a

apelor uzate

menajere si a gr

de conectare a

populatiei

Surse europene 2027 -

5 UAT Focsani Focsani
Reabilitare retea

canalizare
1 buc 8.349.600

Cresterea 

capacitatii de

colectare a

apelor uzate

menajere si a gr

de conectare a

populatiei

Surse europene 2027 -

54.511.958

GOLESTI

SUCURSALA FOCSANI

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0
Alimentare cu apa de la Uzina de 

Apa Focsani

0
Alimentare cu apa de la Uzina de 

Apa Focsani

0,00%

Observatii

x bransamente

1826

1826

1061

1

0,581051479

26

Plumb 0

PVC 0

total 21,459

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment 0

Fonta cenusie 0

Fonta ductila 0

Otel 0

PASFIN 0

PIHD 21,459

Valoare totală necesara conformarii (euro) 20.127.260

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)



Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0
Apa uzata este descarcata in 

Statia de Epurare Focsani

0
Apa uzata este descarcata in 

Statia de Epurare Focsani

0,00%

1826

1643

1033

0,899780942

0,565717415

26

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Golesti Golesti, Ceardac
Extindere retea

canalizare
1 buc 1.542.160

Cresterea nr de 

locuitori noi 

racordați la 
sistemul de 

canalizare

Surse europene 2027 -

1.542.160

GOLOGANU

SUCURSALA FOCSANI

I - Directiva apa potabila

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 1.542.160

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate



1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

87

80

91,95%

Observatii

x bransamente

1171

1171

831

1

0,709649872

19,66

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

770

257

33,38%

1171

1159

485

0,989752348

0,414175918

19,66

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

total 16,915

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment 0

Fonta cenusie 0

Fonta ductila 0

Otel 0

PASFIN 0

PIHD 16,915

Plumb 0

PVC 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare



Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Gologanu Gologanu
Extindere retea

canalizare
1 buc 192.780

Cresterea nr de 

locuitori noi 

racordați la 
sistemul de 

canalizare

Fonduri europene 2027 -

192.780

MILCOVUL

SUCURSALA FOCSANI

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

26

21

80,77%

Observatii

x bransamente

1405

1405

1190

1

0,846975089

19,59

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Fonta cenusie 0

Fonta ductila 0

Otel 0

PASFIN 0

PIHD 22,51

Plumb 0

PVC 0

total 22,51

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Valoare totală necesara conformarii (euro) 192.780

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment 0



Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0
Apa uzata este descarcata in 

Statia de Epurare Focsani

0
Apa uzata este descarcata in 

Statia de Epurare Focsani

0,00%

1405

1395

327

0,992882562

0,232740214

19,59

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Milcovul Milcovu, Lamotesti
Extindere retea

canalizare
1 buc 1.542.120

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a 

apelor uzate 

menajere si a gr 

de conectare a 

populatiei

Fonduri europene 2027 -

2 UAT Milcovul Milcovu, Lamotesti
Extindere retea

canalizare
1 buc 1.266.800

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a 

apelor uzate 

menajere si a gr 

de conectare a 

populatiei

Fonduri europene 2027 -

2.808.920

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 2.808.920

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare



RASTOACA

SUCURSALA FOCSANI

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0

0

0,00%

Observatii

x bransamente

902

902

822

1

0,911308204

16,6

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0
Apa uzata este descarcata in 

Statia de Epurare Focsani

0
Apa uzata este descarcata in 

Statia de Epurare Focsani

0,00%

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Otel 0,03

PASFIN 0

PIHD 16,942

Plumb 0

PVC 0

total 16,972

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment 0

Fonta cenusie 0

Fonta ductila 0



902

453

0

0,502217295

0

16,6

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Rastoaca Rastoaca
Extindere retea

canalizare
1 buc 2.450.980

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a 

apelor uzate 

menajere si a gr 

de conectare a 

populatiei

Surse europene 2027 -

2.450.980

VANATORI

SUCURSALA FOCSANI

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0
Alimentare cu apa de la 

Uzina de Apa Focsani

0
Alimentare cu apa de la 

Uzina de Apa Focsani

0,00%

Observatii

x bransamente

PIHD 9,853

Plumb 0

PVC 0

total 9,853

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment 0

Fonta cenusie 0

Fonta ductila 0

Otel 0

PASFIN 0

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 2.450.980



3150

463

107

0,146984127

0,033968254

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0
Apa uzata este descarcata in 

Statia de Epurare Focsani

0
Apa uzata este descarcata in 

Statia de Epurare Focsani

0,00%

3150

448

133

0,142222222

0,042222222

0

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Vinatori Vanatori, Petresti, Jorasti
Extindere retea

canalizare
1 buc 9.032.920

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a 

apelor uzate 

menajere si a gr 

de conectare a 

populatiei

Surse europene 2027

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 9.032.920

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0



9.032.920

TULNICI

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0

0

0,00%

Observatii

x bransamente

0

0

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0

0

PVC

total 0

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

PASFIN

PIHD

Plumb

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile



0,00%

0

0

0

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

0

SOVEJA

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0

0

0,00%

Observatii

x bransamente

0

0

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Azbociment

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

PASFIN

PIHD

Plumb

PVC

total 0

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Grad de conformare



Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de 

finanțare An finalizare Observații

1 Soveja Sursa noua / extindere 1 buc 103.600

Marirea gradului 

de acces la serviciul 

de alimentare cu 

apa inclusiv a gr de 

conectare

Surse europene 2027 -

2 Soveja
Statie de tratare noua /

extindere
1 buc 781.228

Imbunatatirea 

calitatii apei 

furnizate 

Surse europene 2027 -

3 Soveja Reabilitare statie tratare 1 buc 15.000

Imbunatatirea 

calitatii apei 

furnizate 

Surse europene 2027 -

4 Soveja Rezervor nou 1 buc 163.390
Marirea capacitatii 

de inmagazinare
Surse europene 2027 -

5 Soveja Extindere retea distributie 1 buc 3.123.000

Marirea gradului 

de acces la serviciul 

de alimentare cu 

apa inclusiv a gr de 

conectare

Surse europene 2027 -

6 Soveja
Infiintare dispecerat

central/obiecte SCADA
1 buc 75.000

Eficientizarea 

monitorizarii 

calitatii serviciului

Surse europene 2027 -

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0

0

0,00%

0

0

0

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 4.261.218

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare



Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 Soveja Soveja

Statie de

epurare 

noua/extindere

1 buc 1.620.144

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a 

apelor uzate 

menajere

Surse europene 2027 -

2 Soveja Soveja
Statie de

pompare noua
1 buc 260.800

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a 

apelor uzate 

menajere

Surse europene 2027 -

3 Soveja Soveja
Extindere retea

refulare
1 buc 400.000

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a 

apelor uzate 

menajere si a gr 

de conectare a 

populatiei

Surse europene 2027 -

4 Soveja Soveja
Extindere retea

canalizare
1 buc 4.847.040

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a 

apelor uzate 

menajere si a gr 

de conectare a 

populatiei

Surse europene 2027 -

11.389.202

CONSILIUL JUDETE

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

Observatii

x bransamente

Valoare totală necesara conformarii (euro) 7.127.984

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

PASFIN

PIHD

Plumb



0

0

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0,00%

0

0

0

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție
(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

0

PVC

total 0

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)



BROSTENI

I - Directiva apa potabila

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0

0

0,00%

Observatii

x bransamente

0

0

Nr crt Denumire UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*
Sursa de 

finanțare An finalizare Observații

II - Directiva apa uzata

1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)

0

0

0,00%

Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile

Grad de conformare

Tip material* Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km)

Azbociment

Fonta cenusie

Fonta ductila

Otel

PASFIN

PIHD

Plumb

PVC

total 0

* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa

Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa

Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa 

Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa

Lungimea strazilor din UAT (km)

2.      Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983

Valoare totală necesara conformarii (euro) 0

Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate

Grad de conformare



0

0

0

Nr crt UAT Aglomerare umană Denumire 

investiție

Valoare 

indicator fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție 

(euro)

Descriere 

impact*
Sursa de finanțare An finalizare Observații

1 UAT Brosteni Brosteni
Statie de

pompare noua
1 buc 326.000

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a 

apelor uzate 

menajere

Surse europene 2027 -

2 UAT Brosteni Brosteni
Extindere retea

refulare
1 buc 500.000

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a 

apelor uzate 

menajere si a gr 

de conectare a 

populatiei

Surse europene 2028 -

3 UAT Brosteni Brosteni
Extindere retea

canalizare
1 buc 6.967.620

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a 

apelor uzate 

menajere si a gr 

de conectare a 

populatiei

Surse europene 2029 -

7.793.620

Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare

Grad de acces la serviciul de canalizare

Grad de racordare la serviciul de canalizare

Lungimea strazilor din UAT (km)

2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991

Valoare totală necesara conformarii (euro) 7.793.620

*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar

valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro)

Numarul total al imobilelor din UAT

Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare











Vartescoiu, 1790 imobile , reprezinta gospodatii (teren+casa) si terenuri (in intravilan)



1.      Lista investițiilor pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983 incluse in planul de afaceri

UAT Denumire investiție Valoare indicator fizic de 

monitorizare/ progres
U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*

BOLOTESTI 1 UAT Bolotesti Aductiuni apa 1 buc                           66.378,61 Asigurarea necesarului de apa

SUCURSALA ODOBESTI 2 UAT Bolotesti Statie de tratare a apei 1 buc                           99.734,65 Cresterea calitatii apei potabile

3 UAT Bolotesti

Rezervoare

1 buc                         116.087,32 
Asigurarea necesarului de apa si

cresterea calitatii apei potabile

4 UAT Bolotesti Retea de distributie a apei 1 buc                         439.232,77 Asigurarea necesarului de apa

5 UAT Bolotesti SCADA 1 buc                           75.471,86 
Cresterea calitatii serviciilor prin

eficientizarea monitorizarii 

6 UAT Bolotesti

Extindere retea apa si 

montare CRP, Bolotesti 

str.Principala

1 buc                                855,97 Asigurarea necesarului de apa

7 UAT Bolotesti
Infiintare aductiune apa 

bruta Foraj Gh.Bratu2 - 
0,4 km                             2.472,95 Asigurarea necesarului de apa

8 UAT Bolotesti
Echipare Foraj Gh.Bratu 2

1 buc                             1.648,63 Asigurarea necesarului de apa

9 UAT Bolotesti
Tablou alimentare cu 

energie electrica si de 
1 buc                             1.030,40 Asigurarea necesarului de apa

ODOBESTI
10 UAT Odobesti

Retea de distributie a apei
2290 m 430.553,98

Asigurarea necesarului de apa si

bransarea a 226 imobile

SUCURSALA ODOBESTI

11 UAT Odobesti

Sediu dispeceri, SCADA

1 buc 111.818,69

cresterea calitatii serviciilor prin

eficientizarea monitorizarii

proceselor si parametrilor

tehnici 

12 UAT Odobesti Statie de tratare a apei 1 buc 221.630,50 Cresterea calitatii apei potabile

VARTESCOIU

13 UAT Vartescoiu Aductiuni apa 1 buc 274.623,18
Asigurarea necesarului de apa si

asigurarea calitatii apei potabile

SUCURSALA ODOBESTI
14 UAT Vartescoiu

Retea de distributie a

apei
1 buc 110.146,59 Asigurarea necesarului de apa 

15 UAT Vartescoiu SCADA 1 buc 191.045,89

Asigurarea necesarului de apa,

asigurarea calitatii apei potabile,

monitorizarea proceselor

Planul de investiții de conformare

Nr crt

Descriere investitie



ADJUD
16 UAT Adjud

Retea de distributie a apei
8059 ml 578.623,39

Marirea gradului de acces la

serviciul de alimentare cu apa

inclusiv a gr de conectare

SUCURSALA ADJUD

17 UAT Adjud Aductiuni apă 1 buc 482.289,62

Marirea gradului de acces la

serviciul de alimentare cu apa

inclusiv a gr de conectare

18 UAT Adjud

Statie de tratare a apei

1 buc 1.545.734,30

Imbunatatirea calitatii si

capacitatii apei furnizate prin

eliminarea fierului si

manganului

19 UAT Adjud Rezervoare 2 buc 121.189,53
Marirea capacitatii de

inmagazinare

20 UAT Adjud
Statii de pompare

1 buc 116.572,52
Marirea capacitatii de

distributie

21 UAT Adjud

SCADA

1 buc 120.967,82

Cresterea calitatii serviciilor prin

eficientizarea monitorizarii

proceselor si parametrilor

tehnici

22 UAT Adjud

Retea apa rece PE100 Pn10 

D 50x3 SDR 17 200ml 

AdjudU Vechi, str. 

Barladului

200 ml 3.007,37

Marirea gradului de acces la

serviciul de alimentare cu apa

inclusiv a gr de conectare

HOMOCEA
23 UAT Homocea

Surse de apă
1 buc 284.586,29

Marirea capacitatii de extractie

apa bruta

SUCURSALA ADJUD
24 UAT Homocea

Aductiuni apă
1 buc 264.283,12

Marirea capacitatii de extractie

apa bruta si transport

25 UAT Homocea

Statie de tratare a apei

1 buc 399.081,49

Imbunatatirea calitatii si

capacitatii apei furnizate prin

eliminarea fierului 

26 UAT Homocea
Rezervoare

1 buc 310.814,61
Marirea capacitatii de

inmagazinare

27 UAT Homocea

Retea de distributie a apei

1 buc 306.590,65

Marirea gradului de acces la

serviciul de alimentare cu apa

inclusiv a gr de conectare

28 UAT Homocea

SCADA

1 buc 219.699,21

Cresterea calitatii serviciilor prin

eficientizarea monitorizarii

proceselor si parametrilor

tehnici

RUGINESTI 29

SUCURSALA ADJUD 30

PANCIU 31 UAT Panciu Extindere retea de distributie a a 4733 m 545.111,78 Crestere nr de utilizatori cu 459

SUCURSALA PANCIU 32 UAT Panciu Extindere aductiuni de apa 1 buc 499.948,17 cresterea calitatii serv

33 UAT Panciu Extindere aductiuni apa 1 buc 49.462,58 cresterea calitatii serv

34 UAT Panciu Rezervoare 1 buc 143.864,19
cresterea calitatii serv/

asigurarea necesarului de apa
35 UAT Panciu Statii de pompare 1 buc 201.079,11 cresterea calitatii serv/ 



36 UAT Panciu

Pasarela pietonala, SCADA

1 buc

252.415,24

cresterea calitatii serv. prin

eficientizarea monitorizarii

proceselor si parametrilor

tehnici

37 UAT Panciu

Contorizare utilizatori  

Panciu DMA1 Neicu (76 

utilizatori -contori 

electromagnetici individuali)

76 buc 41.532,28

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0262%

38 UAT Panciu

Contorizare utilizatori  

Panciu str.N. Titulescu(240 

utilizatori -contori 

electromagnetici individuali)

240 buc 48.074,19

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0767%

39 UAT Panciu

Contorizare utilizatori  

Panciu str.M.Viteazu(154 

utilizatori -contori 

electromagnetici individuali)

154 buc 30.847,60

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0485%

40 UAT Panciu

Contorizare utilizatori  

Panciu DMA2 Neicu 

(Marului,Rascoala,M.Emine

scu,Zabrauti.Plopilor,Crinulu

i,Toamnei,Linistei,M.Costin,

Haulitei -209 utilizatori + 

contori individuali)

209 buc 50.995,57

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0659%

41 UAT Panciu

Creare DMA  Panciu 1 

Panciu - N.Titulescu  (256 

utilizatori + contori 

individuali)

256 buc 54.444,51

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0884%

42 UAT Panciu

Creare DMA  Panciu 2 

Panciu - Mihai Viteazu  (216 

utilizatori + contori 

individuali)

216 buc 46.160,12

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0746%

43 UAT Panciu

Creare DMA  Panciu 3 

Panciu - zona cartier 

Dumbrava (224 utilizatori + 

contori individuali)

224 buc 47.638,95

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0773%

44 UAT Panciu

Creare DMA  Panciu 4 

Panciu - zona cartier Crucea 

de Jos (171 utilizatori + 

contori individuali)

171 buc 36.367,23

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0590%



45 UAT Panciu

 Creare DMA - Panciu,zona 

Satu Nou 

1(I.Slavici,Progresului,Frater

nitatii,Gh.Baritiu,Susitei - 96 

utilizatori + contori 

individuali)

96 buc 21.999,38

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0302%

46 UAT Panciu

 Creare DMA -  Panciu,zona 

Satu Nou 

2(Trotus,Bicaz,Rozelor - 75 

utilizatori + contori 

individuali)

75 buc 11.527,05

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0236%

47 UAT Panciu

 Creare DMA -  Panciu,zona 

Satu Nou 3(Grivita41-

st.Ep,Al.Grivita,13Decembri

e,V.Tepes,Alunului,Fdt.Tisita 

- 145 utilizatori + contori 

individuali)

145 buc 34.161,98

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0463%

48 UAT Panciu

 Creare DMA - Panciu,zona 

Satu Nou 4(Grivita1-

40,Oituz,A.Vlaicu,A.Iancu,I.C

reanga,C.Boliac,Al.Vlahuta,V

iilor - 122 utilizatori + 

contori individuali)

122 buc 28.415,87

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0405%

49 UAT Panciu
Celule analizare clor -

st.clorinare Chicera
1 buc 3.108,71 cresterea calitatii serv

50 UAT Panciu

Extindere retea apa 

str.I.Slavici (Teava PE100, 

PN10 , SRD 17  ,-244ml)

244 ml 4.405,70 cresterea calitatii serv

51 UAT Panciu
Executie foraj de mare 

adancime Chetroaia-Panciu
1 buc 11.177,74

cresterea calitatii serv/

asigurarea necesarului de apa

CIMPURI

52 UAT Cimpuri

Contorizare utilizatori  

Cimpuri DMA 1 (Rotilestii 

Mari,Rotilestii Mici - 205 

utilizatori + contori 

individuali)

205 buc 39.306,75

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,1252%

SUCURSALA PANCIU

53 UAT Cimpuri

Contorizare utilizatori  

Cimpuri DMA 2 

(Fetesti,Gura Vaii - 232 

utilizatori + contori 

232 buc 44.598,04

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,1421%

54 UAT Cimpuri

Contorizare utilizatori  

Cimpuri DMA 3(Valea Babei-

Gura Vizantii - 385 utilizatori 

+ contori individuali)

385 buc 76.688,30

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,2362%

55 UAT Cimpuri

Contorizare utilizatori  

Cimpuri DMA4 (Gura Vizantii 

-  Gogoi - 210 utilizatori + 

contori individuali)

210 buc 42.719,84

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,1286%

STRAOANE

56 UAT Straoane

"By-pass rezervor de 

inmagazinare Muncelu"-

Straoane

1 buc

5.436,92

cresterea gr de conformare si

eficientizarea consumului

energetic



SUCURSALA PANCIU

57 UAT Straoane

"Ext. retea distrib. apa

potabila comuna

Straoane - sat

Repedea"PE100PN10SRD

17-123ml

123 ml 4.617,11
cresterea gradului de

conformare

58 UAT Straoane

"Contorizare 4 utiliz. sat

Repedea comuna

Straoane"contori DN15

tip electromagnetic

4 buc 2.725,20

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0028%

59 UAT Straoane

"Contorizare utilizatori

sat Repedea comuna

Straoane"contori 

electromagnetici 91 utiliz.

91 buc 17.571,77

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0640%

60 UAT Straoane

Creare DMA 1 Straoane -

Muncelu (355 utilizatori +

contori individuali)

355 buc 75.718,70

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,2303%

61 UAT Straoane

 Creare DMA 2 Straoane  

de Sus (str.Eroilor de la nr 

169 la nr.298 si strazile 

adiacente -331 utilizatori 

+ contori individuali)

331 buc 70.736,32

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,2146%

62 UAT Straoane

 Creare DMA 3  Straoane 

de Jos(str.Eroilor de la 

nr.1 la nr.167 si strazile 

adiacente-677 utilizatori 

+ contori individuali)

677 buc 141.189,90

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,5245%

63 UAT Straoane

Creare DMA 4 Straoane -

Valeni (25 utilizatori +

contori individuali)

25 buc 4.899,54

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0162%

64 UAT Straoane

"Contorizare utilizatori

sat Repedea comuna

Straoane"contori 

electromagnetici 91 utiliz. 

91 buc 24.223,83

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0640%

65

MARASESTI
66 UAT Marasesti Aductiuni de apa 1 buc 14.926,06

Cresterea debitului necesar al 

apei extrase

SUCURSALA MARASESTI
67 UAT Marasesti Statie de tratare a apei 1 buc 150.132,63

Cresterea calitatii apei furnizate 

68 UAT Marasesti Rezervoare 1 buc 240.054,20
Cresterea cantitatii apei 

furnizate 

69 UAT Marasesti
Retea de distributie a

apei
1 buc 6.237,93

Nr de locuitori noi bransati la 

sistemul de alimetare cu apa



70 UAT Marasesti Statii de pompare 1 buc 40.757,79
Cresterea debitului necesar al 

apei furnizate 

71 UAT Marasesti Altele - SCADA 1 buc 153.391,59
Cresterea calitatii serviciilor prin 

eficientizarea monitorizarii 

proceselor si parametrilor 

72 UAT Marasesti

Extindere retea apa: Str. 

Eroilor, Bujorului, 

Iasomiei, Recoltei, Siret, 

Grigorescu, Poligonului, 

Siret

1 buc 56.689,70

Nr de locuitori noi bransati la 

sistemul de alimetare cu apa

73 UAT Marasesti
Executie bransamente 

blocuri tip ANL
1 buc 2.055,64

Nr de locuitori noi bransati la 

sistemul de alimetare cu apa

74 UAT Marasesti
Extindere retea apa: str. 

Doinei 1 buc 16.752,40
Nr de locuitori noi bransati la 

sistemul de alimetare cu apa

BILIESTI
75 UAT BILIESTI Retea de distributie a apei 1 buc

318.705,31
Crestere grad de conectare 

SUCURSALA RURAL 76 UAT BILIESTI Retea distributie apa  200 m 1.107,21 Crestere grad de conectare 

77 UAT BILIESTI Camine de golire 4 buc 1.652,79 Cresterea calitatii apei furnizate

78 UAT BILIESTI Camine de vane 4 buc 4.121,59
Cresterea calitatii serviciului

prestat, diminuare pierderi

BORDESTI

79 UAT BORDESTI Aductiuni apă 1 buc

141.752,85

Crestere grad de conectare

,cresterea calitatii apei furnizate

si a serviciului prestat

SUCURSALA RURAL

80 UAT BORDESTI Retea de distributie a apei 1 buc

6.119,25

Crestere grad de conectare

,cresterea calitatii apei furnizate

si a serviciului prestat

81 UAT BORDESTI Statii pompare 2 buc
101.604,04

Cresterea calitatii serviciului

prestat

82 UAT BORDESTI SCADA 1 buc
75.600,85

Cresterea calitatii serviciilor prin

eficientizarea monitorizarii

proceselor si parametrilor 

83 UAT BORDESTI Extindere front captare 200m 200 m
777,74

Cresterea calitatii serviciului

prestat

84 UAT BORDESTI
Camine de vane -4 buc.( 

2025=4buc)
4 buc

2.472,95

Cresterea calitatii serviciului

prestat

85 UAT BORDESTI
Vane reducere presiune - 2 

buc.
2 m

1.030,40

Cresterea calitatii serviciului

prestat

86 UAT BORDESTI Camine de golire - 2 buc 2 buc
1.030,40

Cresterea calitatii serviciului

prestat

DUMBRAVENI 87  UAT DUMBRAVENI Retea de distributie a apei 1 buc 152.981,37 Crestere grad de conectare 

SUCURSALA RURAL
88  UAT DUMBRAVENI

Camine de golire - 4 buc. 

(2022 -2 buc, 2025 - 2 buc)
4 buc

1.827,27

cresterea calitatii apei si a

serviciului prestat



89  UAT DUMBRAVENI
Extindere retele apa -260 m( 

2022 - 260m)
931 m

2.736,92
Crestere grad de conectare 

90  UAT DUMBRAVENI
Extindere capacitate front 

captare+retea aductiune
330 m

7.180,83

crestere volum apa

extras→furnizare apa fara

intreruperi→cresterea calitatii

serviciului prestat

91  UAT DUMBRAVENI Camine vane- 5buc 5 buc
3.091,19

cresterea calitatii serviciului

prestat

GUGESTI
92 UAT GUGESTI Surse de apă 1 buc

118.447,01

Imbunatatirea calitatii apei si a

serviciului prestat

SUCURSALA RURAL
93 UAT GUGESTI Aductiuni apă 1 m

21.170,55

Imbunatatirea calitatii apei si a

serviciului prestat

94 UAT GUGESTI Statie de tratare a apei 1 buc
181.437,84

Imbunatatirea calitatii apei 

95 UAT GUGESTI Statii de pompare 1 buc 61.284,02
Imbunatatirea calitatii apei si a

serviciului prestat

96 UAT GUGESTI Retea de distributie a apei 1 m 217.482,85 Crestere grad conectare 

97 UAT GUGESTI Cladire dispeceri, SCADA 1 buc 206.446,09

Cresterea calitatii serviciilor prin

eficientizarea monitorizarii

proceselor si parametrilor 

98 UAT GUGESTI Camine de golire - 2 buc. 2 buc 927,36
cresterea calitatii apei si a

serviciului prestat

99 UAT GUGESTI Extindere retele apa - 300 m 300 m 6.182,38 Crestere grad de conectare 

100 UAT GUGESTI Camine de vane -2 buc 2 buc 2.060,79
cresterea calitatii serviciului

prestat

GURA CALITEI
101  UAT GURA CALITEI

Extindere retele apa - 500 

m, str.Groapa Tufei
200 m 10.303,97 Crestere grad de conectare 

SUCURSALA RURAL
102  UAT GURA CALITEI

Vane reducere presiune - 2 

buc.(2025)
2 buc 1.236,48

cresterea calitatii serviciului

prestat

103  UAT GURA CALITEI
Camine de vane -1 buc ( 

2027)
1 buc 1.236,48

cresterea calitatii serviciului

prestat

104  UAT GURA CALITEI

Statie repompare 

+extindere retea distributie 

350m,str. Coasta

350 m 8.243,17 Crestere grad de conectare 

JARISTEA 105  UAT JARISTEA Retea de distributie apa 1 buc 135.056,18 Crestere grad de conectare 

SUCURSALA RURAL
106  UAT JARISTEA Dotari 1 buc

249.201,31

Eficientizarea monitorizarii

proceselor

107  UAT JARISTEA
Retele distributie apa  - 400 

m(2027)
400 m 8.243,17 Crestere grad de conectare 

108  UAT JARISTEA
Camine de vane - 3 buc. ( 

2025 - 1 buc., 2027- 2 buc.)
3 buc 3.091,19

cresterea calitatii serviciului

prestat

109  UAT JARISTEA
Camine reducere presiune - 

1 buc.
1 buc 1.030,40

cresterea calitatii serviciului

prestat

110  UAT JARISTEA Camine de golire - 1buc 1 buc 824,32
cresterea calitatii apei si a

serviciului prestat



MAICANESTI
111  UAT MAICANESTI Aductiuni apa 4964 m

398.403,90

Imbunatatirea calitatii apei si a

serviciului prestat

SUCURSALA RURAL 112  UAT MAICANESTI Retea distributie apa  1 buc 1.004.260,11 Crestere grad conectare 

113  UAT MAICANESTI SCADA 1 buc

35.224,14

Cresterea calitatii serviciilor prin

eficientizarea monitorizarii

proceselor si parametrilor

tehnici

114  UAT MAICANESTI
Retele distributie apa  -300  

m( 2027 - 300m)
300 m

6.182,38
Crestere grad conectare 

115  UAT MAICANESTI
Camine de golire -4 buc 

(2022 - 3 buc., 2027 - 1 buc.)
4 buc

2.771,79

Imbunatatirea calitatii

serviciului prestat

116  UAT MAICANESTI
Camine de vane -  3 buc; 

2025 - 2 buc; 2027 - 1 buc.)
3 buc

2.060,79

Imbunatatirea calitatii

serviciului prestat

NAMOLOASA
117 UAT NAMOLOASA

Camine de golire -1buc. ( 

2025- 1 buc.)
1 buc 515,20

cresterea calitatii apei si a

serviciului prestat

SUCURSALA RURAL
118 UAT NAMOLOASA

Camin de vane - 2 buc.(2025 

- 2 buc.)
2 buc 2.060,79

cresterea calitatii serviciului

prestat

119 UAT NAMOLOASA Retele distributie apa  - 200 m 200 m 4.121,59 Crestere grad de conectare 

NANESTI 120 UAT NANESTI Retea de distributie a apei 1 buc 392.187,66 Crestere grad de conectare 

SUCURSALA RURAL
121 UAT NANESTI Camine de golire -7 buc. 7 buc 2.859,23

cresterea calitatii apei si a

serviciului prestat

122 UAT NANESTI Camine de vane -1 buc. 1 buc 1.030,40
cresterea calitatii serviciului

prestat

123 UAT NANESTI
Retele distributie apa  - 200 

m
200 m 741,89 Crestere grad de conectare 

OBREJITA
124 UAT OBREJITA

Camine de vane -  3 buc; 

2027 - 2 buc; 2028 - 1 buc.)
3 buc 3.091,19

Imbunatatirea calitatii

serviciului prestat

POPESTI
125 UAT POPESTI Aductiuni 1 buc

64.257,19

Imbunatatirea calitatii apei si a

serviciului prestat

SUCURSALA RURAL
126 UAT POPESTI Retea distributie apa  8141 m 2.006.468,52

Crestere grad conectare la

sistemul de alimentare cu apa

127 UAT POPESTI SCADA si dotari 1 buc 329.541,22

Cresterea calitatii serviciilor prin

eficientizarea monitorizarii

proceselor si parametrilor

tehnici

SIHLEA
128 UAT SIHLEA Surse de apă 1 buc 421.016,36

Imbunatatirea calitatii apei si a

serviciului prestat

SUCURSALA RURAL
129 UAT SIHLEA Aductiuni apă 1 buc 321.526,41

Imbunatatirea calitatii apei si a

serviciului prestat

130 UAT SIHLEA Statie de tratare a apei 1 buc 825.611,75 Imbunatatirea calitatii apei

131 UAT SIHLEA Rezervoare 1 buc 122.622,02
Imbunatatirea calitatii apei si a

serviciului prestat

132 UAT SIHLEA Statii de pompare 1 buc 92.429,53 Imbunatatirea serviciului prestat

133 UAT SIHLEA Retea de distributie a apei 6901 m 848.342,92 Crestere grad conectare 



134 UAT SIHLEA SCADA si dotari 1 buc 126.333,38

Cresterea calitatii serviciilor prin

eficientizarea monitorizarii

proceselor si parametrilor

tehnici

SLOBOZIA BRADULUI 135

SURAIA 136 UAT Suraia Retea de distributie a apei 1 buc 843.836,70 cresterea gr de conectare 

SUCURSALA RURAL
137 UAT Suraia Camine de golire -4 buc 4 buc 2.018,90

cresterea calitatii serviciului

prestat

138 UAT Suraia Extindere retele apa - 200 m 200 m 4.121,59 cresterea gr de conectare 

139 UAT Suraia
Camine de vane -5 buc (an 

2025.)
5 buc 5.151,98

cresterea calitatii serviciului

prestat

TAMBOESTI
140 UAT.TAMBOESTI Surse apa 1 buc

169.922,97

Imbunatatirea calitatii apei si a

serviciului prestat

SUCURSALA RURAL
141 UAT.TAMBOESTI Aductiuni m

40.971,53

Imbunatatirea calitatii apei si a

serviciului prestat

142 UAT.TAMBOESTI Statie tratare apa 1 buc 425.473,06 Imbunatatirea calitatii apei 

143 UAT.TAMBOESTI Rezervoare 1 buc 90.013,36
Imbunatatirea serviciului

prestat

144 UAT.TAMBOESTI Statie pompare apa 1 buc 154.287,71
Imbunatatirea calitatii apei si a

serviciului prestat

145 UAT.TAMBOESTI Retea distributie apa  m 281.485,72 Crestere grad conectare 

146 UAT.TAMBOESTI Cladire dispeceri, SCADA 1 buc 238.596,23

Cresterea calitatii serviciilor prin

eficientizarea monitorizarii

proceselor si parametrilor 

147 UAT.TAMBOESTI
Camine de vane - 2 buc.

2 buc 2.060,79
Imbunatatirea serviciului

prestat

TATARANU 148  UAT TATARANU Retea de distributie a apei 1 buc 253.868,89 Crestere grad de conectare 

SUCURSALA RURAL
149  UAT TATARANU Camin de vane - 2 buc 2 buc 2.060,79

cresterea calitatii serviciului

prestat

URECHESTI
150 UAT URECHESTI Aductiune apa 1 buc 62.472,86

Imbunatatirea calitatii apei si a

serviciului prestat

SUCURSALA RURAL 151 UAT URECHESTI Retea distributie apa 1 buc 183.577,64 Crestere grad conectare 

152 UAT URECHESTI SCADA 1 buc 46.877,38

Cresterea calitatii serviciilor prin

eficientizarea monitorizarii

proceselor si parametrilor

tehnici

153 UAT URECHESTI
Camine de vane - 2buc 

(2027 - 2 buc.)
2 buc 2.060,79

Imbunatatirea calitatii apei si a

serviciului prestat

154 UAT URECHESTI
Vane reducere presiune - 1 

buc
1 buc 618,24

Imbunatatirea calitatii

serviciului prestat

VULTURU 155  UAT VULTURU Retea de distributie a apei 1 buc 255.470,82 Crestere grad de conectare 

SUCURSALA RURAL
156  UAT VULTURU

Camine de golire -10 buc 

(2022 -10 buc.)
9 buc

4.216,63

Imbunatatirea calitatii

serviciului prestat



157  UAT VULTURU

Camine de vane - 4 buc.( 

2025 - 2 buc., 2026-1 buc., 

2027 - 1 buc.)

4 buc 6.285,42
cresterea calitatii serviciului

prestat

CIMPINEANCA 158

CIRLIGELE
159 UAT Cirligele

Aductiuni apă
1 buc 228.177,02 Cresterea calitatii apei furnizate

SUCURSALA FOCSANI

160 UAT Cirligele

Rezervoare

1 buc 36.973,48 Cresterea calitatii apei furnizate

c

161 UAT Cirligele

SCADA

1 buc 132.496,73

Cresterea calitatii serviciilor prin 

eficientizarea monitorizarii 

proceselor si parametrilor 

tehnici

COTESTI
162 UAT Cotesti

Aductiuni apă
1 buc 96.567,85 Cresterea calitatii apei furnizate

SUCURSALA FOCSANI

163 UAT Cotesti

SCADA

1 buc 40.237,04 Cresterea calitatii apei furnizate

da

164 UAT Cotesti Executat camin si montat 

hidrofor-1buc( Cucului)

1 buc 3.588,51

Cresterea nr de locuitori noi 

bransați la sistemul de 
alimentare cu apa

FOCSANI
165  UAT Focsani Statie de tratare a apei 1 buc 1.123.248,52 cresterea calitatii apei

SUCURSALA FOCSANI 166  UAT Focsani Rezervoare 1 buc 1.031.237,92 cresterea calitatii apei

c
167  UAT Focsani

Statii de pompare
1 buc 185.242,16 cresterea calitatii apei

c
168  UAT Focsani

Control CENTER
1 buc 4.172.832,94

imbunatire calitate comunicare 

clienti

d

169  UAT Focsani
Alimentare cu apa rece pres 

namol Statia de Epurare 

Focsani-1 buc

1 buc 11.656,69 cresterea calitatii apei

GOLESTI 170

GOLOGANU
171 UAT Gologanu Aductiuni apă 1 buc 43.881,50 Cresterea calitatii apei furnizate

SUCURSALA FOCSANI

172 UAT Gologanu Rezervoare 1 buc 146.920,97 Cresterea calitatii apei furnizate

c

173 UAT Gologanu SCADA 1 buc 30.610,82

Cresterea calitatii serviciilor prin 

eficientizarea monitorizarii 

proceselor si parametrilor 

tehnici

da

174 UAT Gologanu
Extindere retea apa rece -

0.15km(Salcamilor)
0,15 km 5.151,98

cresterea nr de locuitori noi

bransați la sistemul de

alimentare cu apa

MILCOVUL
175 UAT Milcovul

Aductiuni apă
1 buc 35.673,16

Cresterea nr de locuitori noi 

bransați la sistemul de 
alimentare cu apa



SUCURSALA FOCSANI
176 UAT Milcovul

Rezervoare
1 buc 273.699,90 Cresterea calitatii apei furnizate

c
177 UAT Milcovul

SCADA
1 buc 30.610,82

Cresterea calitatii serviciilor prin 

eficientizarea monitorizarii 

proceselor si parametrilor 

RASTOACA

178 UAT Rastoaca

Aductiuni apă

1 buc 69.173,62

Cresterea nr de locuitori noi 

bransați la sistemul de 
alimentare cu apa

SUCURSALA FOCSANI
179 UAT Rastoaca

SCADA
1 buc 32.258,84

Cresterea calitatii serviciilor prin 

eficientizarea monitorizarii 

proceselor si parametrilor 

VANATORI
180

TULNICI

181 UAT Tulnici Surse de apa 1 buc 204.679,22

Marirea gradului de acces la 

serviciul de alimentare cu apa 

inclusiv a gr de conectare

182 UAT Tulnici Aductiuni apa 13119 m 393.384,44

Marirea gradului de acces la 

serviciul de alimentare cu apa 

inclusiv a gr de conectare

183 UAT Tulnici Statie de tratare a apei 1 buc 689.738,07

Imbunatatirea calitatii si 

capacitatii apei furnizate prin 

eliminarea fierului si 

manganului

184 UAT Tulnici Rezervoare 1 buc 239.330,24
Marirea capacitatii de 

inmagazinare

185 UAT Tulnici Statii de pompare 1 buc 91.894,59
Marirea capacitatii de 

distributie

186 UAT Tulnici
Retea de distributie a

apei
1 buc 2.417.883,36

Marirea capacitatii de 

distributie

187 UAT Tulnici
Scada + alimentari cu

energie electrica
1 buc 306.768,06

Cresterea calitatii serviciilor prin 

eficientizarea monitorizarii 

proceselor si parametrilor 

tehnici

SOVEJA

188 UAT Soveja Surse de apa 1 buc 942.697,61

Marirea gradului de acces la 

serviciul de alimentare cu apa 

inclusiv a gr de conectare

189 UAT Soveja Statii de pompare 1 buc 333.581,25
Marirea capacitatii de 

distributie

190 UAT Soveja SCADA 1 buc 79.434,85

Cresterea calitatii serviciilor prin 

eficientizarea monitorizarii 

proceselor si parametrilor 

tehnici

CONSILIUL JUDETEAN

191 Consiliul Judetean Surse de apa 1 buc 45.162,31

Marirea gradului de acces la 

serviciul de alimentare cu apa 

inclusiv a gr de conectare



192 Consiliul Judetean Aductiuni apa 1 buc 12.029.909,41

Marirea gradului de acces la 

serviciul de alimentare cu apa 

inclusiv a gr de conectare

193 Consiliul Judetean Statie de tratare a apei 1 buc 1.269.556,04

Imbunatatirea calitatii si 

capacitatii apei furnizate prin 

eliminarea fierului si 

manganului

194 Consiliul Judetean Rezervoare 1 buc 3.367.961,36
Marirea capacitatii de 

inmagazinare

195 Consiliul Judetean Statii de pompare 1 buc 335.802,82
Marirea capacitatii de 

distributie

196 Consiliul Judetean SCADA + dotari 1 buc 6.381.985,89

Cresterea calitatii serviciilor prin 

eficientizarea monitorizarii 

proceselor si parametrilor 

tehnici

BROSTENI

197 UAT Brosteni
Extindere retea de

distributie a apei
2362 m 454.267,70

Marirea gradului de acces la 

serviciul de alimentare cu apa 

inclusiv a gr de conectare

total conformare apa 59.751.426,56                       euro

UAT Aglomerare umană Denumire investiție

Valoare indicator 

fizic de 

monitorizare/ 

progres

U.M. Valoare investiție (euro)

BOLOTESTI

1 UAT Bolotesti Bolotesti Retea de apa uzata 1 buc 2.553.341,58

SUCURSALA ODOBESTI
2 UAT Bolotesti Bolotesti Statii de pompare 1 buc 365.767,75

ODOBESTI
3 UAT Odobesti Odobesti

Extindere Rețea de apă uzată
7499 m 1.393.017,21

2. Lista investițiilor pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991 incluse in planul de afaceri

Nr crt Descriere investitie



SUCURSALA ODOBESTI
4 UAT Odobesti Odobesti Statii de pompare 1 buc 593.264,71

5 UAT Odobesti Odobesti SE Odobesti - Montare 

cominutor la Fosa Septica

1 buc 7.212,78

6 UAT Odobesti Odobesti Montare cominutor la SPAU 3 - 

Cartier Sturza

1 buc 7.212,78

7 UAT Odobesti Odobesti

Marirea capacitatii de pompare 

la SPAU 3 - Cartier Sturza - 

Montare doua electropompe 

apa uzata 

2 buc 7.212,78

VARTESCOIU

8 UAT Vartescoiu Vartescoiu

Extindere retea apa uzata

3650 ml 826.661,93

SUCURSALA ODOBESTI

9 UAT Vartescoiu Vartescoiu Statii de pompare 1 buc 174.679,07

ADJUD

10 UAT Adjud Adjud

Rețea de apă uzată

3506 ml 764.864,29

SUCURSALA ADJUD

11 UAT Adjud Adjud

Stații de pompare

1 buc 138.186,47

12 UAT Adjud Adjud
Infiintare by pass intre 

decantoarele secundare
1 buc 10.819,17

13 UAT Adjud Adjud
Infiintare by pass intre pompele 

de circulare interna
1 buc 2.060,79

14 UAT Adjud Adjud

Extindere retea canalizare 

cartier nou Adjud 120ML

120 ml 10.303,97

HOMOCEA 15

SUCURSALA ADJUD 16



RUGINESTI

17 UAT Ruginesti Ruginesti Rețea de apă uzată 7662 ml 2.175.119,03

SUCURSALA ADJUD

18 UAT Ruginesti Ruginesti

Stații de pompare

5 buc 558.732,87

PANCIU 19 UAT Panciu Panciu Extindere Rețea de apă uzată 2814 m 489.402,58

SUCURSALA PANCIU
20 UAT Panciu Panciu

Extindere retea canalizare 

strAurel Vlaicu(PVC SN 

D=160x4mm -52ml)
52 ml

2.889,85

21 UAT Panciu Panciu

Extindere retea canalizare str 

Bicaz(PVC SN D=160x4mm -

58ml)
58 ml

2.661,42

22 UAT Panciu Panciu

Extindere retea canalizare str 

W.Maracineanu(PVC SN 

D=160x4mm -45ml)
45 ml 5.370,60

CIMPURI 23

SUCURSALA PANCIU 24

STRAOANE
25 UAT Straoane

Straoane Extindere rețea de apă uzată
12979 m 2.131.219,13

SUCURSALA PANCIU
26 UAT Straoane

Straoane
Stații de pompare 1 buc 107.672,66

MARASESTI

27 UAT Marasesti Marasesti Extindere retea de apa uzata 1307 m 449.573,00

SUCURSALA MARASESTI

28 UAT Marasesti Marasesti

Extindere retea canalizare - 

Str. Siret
1 buc 8.985,24

29 UAT Marasesti Marasesti

Extindere retea canalizare - 

Doinei, executie racord 

canalizare
1 buc 23.215,04

BILIESTI

30 UAT BILIESTI Biliesti Rețea de apă uzată 3970 m 1.686.871,50

SUCURSALA RURAL

31  UAT BILIESTI Biliesti Stații de pompare 1 buc 244.666,01



BORDESTI

32 UAT BORDESTI DUMBRAVENI Rețea de apă uzată 11008 m 1.903.471,42

SUCURSALA RURAL

33 UAT BORDESTI DUMBRAVENI Stații de pompare 1 buc 152.186,35

DUMBRAVENI

34  UAT DUMBRAVENI DUMBRAVENI Rețea de apă uzată 14922 m 2.778.729,06

GUGESTI

35 UAT GUGESTI GUGESTI Rețea de apă uzată 7932 m 1.620.167,59

SUCURSALA RURAL

36 UAT GUGESTI GUGESTI Stații de pompare 1 buc 76.753,34

37 UAT GUGESTI GUGESTI
Camine canalizare stradala - 2 

buc.(  2027-2buc)
2 buc 2.060,79

GURA CALITEI 38

SUCURSALA RURAL 39

JARISTEA

40  UAT JARISTEA Aglomerarea Jaristea Rețea de apă uzată 8570 m 2.167.921,36

SUCURSALA RURAL 41  UAT JARISTEA Aglomerarea Jaristea Stații de pompare 1 buc 385.636,69

MAICANESTI

42  UAT MAICANESTI Aglomerarea Maicanesti Rețea de apă uzată 8219 m

2.860.467,57

SUCURSALA RURAL

43  UAT MAICANESTI Aglomerarea Maicanesti Stații de pompare 1 buc 220.384,62

NAMOLOASA 44

NANESTI

45  UAT NANESTI Aglomerare Nanesti Rețea de apă uzată 3595 m 1.185.378,63



SUCURSALA RURAL

46  UAT NANESTI Aglomerare Nanesti Stații de pompare 1 buc 77.446,85

OBREJITA

47  UAT OBREJITA Obrejita Rețea de apă uzată 6255 m 1.030.349,36

POPESTI

48 UAT POPESTI
Aglomerare Urechesti-

Popesti
Rețea de apă uzată 10106 m

1.425.716,23

SIHLEA

49 UAT SIHLEA Aglomerare Sihlea

Rețea de apă uzată
1 buc 1.506.423,26

SUCURSALA RURAL

50 UAT SIHLEA Aglomerare Sihlea Stații de pompare 1 buc 320.397,28

SLOBOZIA BRADULUI

51
UAT SLOBOZIA 

BRADULUI
Slobozia Bradului

Rețea de apă uzată
11755 m

1.638.697,89

SUCURSALA RURAL

52
UAT SLOBOZIA 

BRADULUI
Slobozia Bradului Stații de pompare 1 buc 166.348,92

SURAIA

53 UAT Suraia Suraia Stații de pompare 1 buc 350.289,35

SUCURSALA RURAL

54 UAT Suraia Suraia Rețea de apă uzată 8321 m 1.627.463,82

TAMBOESTI

55 UAT.TAMBOESTI Tamboiesti Rețea de apă uzată 5645 m

1.092.573,50

SUCURSALA RURAL

56 UAT.TAMBOESTI Tamboiesti Stații de pompare 1 buc 103.286,14



TATARANU

57  UAT TATARANU  UAT TATARANU Rețea de apă uzată 11771 m 3.818.296,91

SUCURSALA RURAL

58  UAT TATARANU  UAT TATARANU Stații de pompare 1 buc 589.996,02

URECHESTI

59 UAT URECHESTI URECHESTI Rețea de apă uzată 6516 m 1.133.288,69

SUCURSALA RURAL

60 UAT URECHESTI URECHESTI Stații de pompare 1 buc 152.461,41

VULTURU

61  UAT VULTURU VULTURU Rețea de apă uzată 13426 m 3.910.834,34

SUCURSALA RURAL

62  UAT VULTURU VULTURU Stații de pompare 1 buc 390.618,48

CIMPINEANCA 63

CIRLIGELE 64

COTESTI 65

FOCSANI
66  UAT Focsani Focsani

Stație de epurare apă uzată -
Conducta de descarcare spre 

emisar

1 buc 736.325,23

SUCURSALA FOCSANI

67  UAT Focsani Focsani Modernizare pompa namol 1 buc 2.201,67

dc

68  UAT Focsani Focsani
Extindere retea canalizare -0.25 

km(Brailei)
0,25 km 31.381,05

GOLESTI 69

GOLOGANU 70

MILCOVUL 71

RASTOACA 72

VANATORI 73



TULNICI

74 UAT Tulnici Tulnici Extindere retea de apa uzata 10918 m 2.984.535,60

75 UAT Tulnici Tulnici Statii de pompare 1 buc 397.681,81

76 UAT Tulnici Tulnici Statie de epurare apa uzata 1 buc 2.717.615,46

SOVEJA 77

CONSILIUL JUDETEAN

78 Consiliul Judetean Consiliul Judetean Retea de apa uzata 1 buc 736.325,23

79 Consiliul Judetean Consiliul Judetean Retea de apa uzata 1 buc 7.537.834,58

80 Consiliul Judetean Consiliul Judetean Statii de pompare 1 buc 2.673.674,12

81 Consiliul Judetean Consiliul Judetean Statie de epurare apa uzata 1 buc 18.972.703,96

BROSTENI

82 UAT Brosteni Brosteni Extindere retea de apa uzata 2419 m 561.267,59

84.780.176,38

total conformare apa 

uzata 84.780.176,38



UAT Denumire investiție Valoare investiție (euro) Sursa de finanțare

BOLOTESTI Apa

SUCURSALA ODOBESTI

1 UAT Bolotesti

Ingradire zona de potectie 

sanitara cu regim sever 

Foraj Gh.Bratu 2

2.060,79 Surse proprii IID

ODOBESTI
2 UAT Odobesti

Achizitionare Debitmetru cu 

ultrasunete Clamp - on
2.060,79 Surse proprii IID

SUCURSALA ODOBESTI

3 UAT Odobesti

Montare camin pe reteaua 

de distributie pentru 

echipare cu Debitmetru cu 

ultrasunete Clamp - on - 10 

buc (Str.St. cel Mare int. cu 

Str.Calea Ivancesti, 

Str.Podgoriei, 

Str.Pict.N.Grigorescu, 

Str.N.Ionita, Str.Stadionului, 

Str.Eroilor- Cartier Sturza, 

Str.Garii int.cu Giurgea, 

Str.Garii, Str.Libertatii 

int.Garii, Str.Libertatii dupa 

int cu Str.G-ral Dragalina.)

11.334,36 Surse proprii IID

VARTESCOIU

4 UAT Vartescoiu

Contorizarea apei la intrarea 

si iesirea apei din rezervorul 

R1 -Sistem Vartescoiu
1.463,16 Surse proprii IID

3.      Lista investițiilor pentru dezvoltarea/modernizarea sistemului de alimentare cu apă si de canalizare incluse in planul de afaceri

Nr crt Descriere investitie

Descriere impact

Asigurarea gradului de conformare

Monitorizarea cantitatilor de apa si

diminuarea pierderilor de apa
Monitorizarea cantitatilor de apa si

diminuarea pierderilor de apa

Monitorizarea cantitatilor de apa si

diminuarea pierderilor de apa



SUCURSALA ODOBESTI

5 UAT Vartescoiu

Contorizarea apei la intrarea 

si iesirea apei din rezervorul 

R2 -Sistem Vartescoiu
1.545,60 Surse proprii IID

6 UAT Vartescoiu

Contorizarea apei la intrarea 

si iesirea apei din rezervorul 

R3 -Sistem Vartescoiu
1.524,99 Surse proprii IID

7 UAT Vartescoiu

Contorizarea apei la intrarea 

si iesirea apei din rezervorul 

R4 -Sistem Vartescoiu
1.545,60 Surse proprii IID

8 UAT Vartescoiu

Contorizarea apei la intrarea 

si iesirea apei din rezervorul 

R5 -Sistem Vartescoiu
1.442,56 Surse proprii IID

ADJUD

9 UAT Adjud

Infiintare atelier mecanic 

pentru mentenanta utilaje si 

echipamente hidraulice din 

dotare

26.790 Surse proprii IID

CIMPURI
10 UAT Cimpuri

Automatizare statie pompare 

Marasteanu 18.323,70 Surse proprii IID

FOCSANI

11 UAT Focsani

Panouri Fotovoltaice

instalate asupra a doua

puturi de apa din cadrul

Statiei de apa Suraia

(aprox. 30 kwh)

24.494 Fonduri proprii IID

SUCURSALA FOCSANI

12 UAT Focsani

Achizitie si implementare

Soft Managementul

Activelor

165.000 Fonduri proprii IID

13 UAT Focsani
Achizitie si implementare

Soft Contact Center
150.000 Fonduri proprii IID

407.585,86

Apa uzata

FOCSANI

1 UAT Focsani

Parc Fotovoltaic aplasat

in curtea Statiei de

Epurare Focsani (prin

PNNR)

992.770 Fonduri europene

992.770

dezvoltare 1.400.355,86

Monitorizarea cantitatilor de apa si

diminuarea pierderilor de apa

Producerea de energie electrica

Gestionarea activelor companiei printr-un

soft dedicat

Monitorizarea cantitatilor de apa si

diminuarea pierderilor de apa

Monitorizarea cantitatilor de apa si

diminuarea pierderilor de apa

Monitorizarea cantitatilor de apa si

diminuarea pierderilor de apa

Crearea conditiilor optime de lucru pentru

angajati si echip din dotare

cresterea calitatii serv/ asigurarea necesarului

de apa

Implementare soft contact center la nivelul

companiei

Producerea de energie electrica



UAT Denumire investiție Valoare indicator fizic de

monitorizare/ progres
U.M. Valoare investiție (euro) Descriere impact*

Apa

BOLOTESTI

1 UAT Bolotesti

Echipare put forat Gh.Bratu 

cu electropompa 

submersibila 

1 buc 2084,23 Asigurarea necesarului de apa

SUCURSALA ODOBESTI

2 UAT Bolotesti

Inlocuire electropompe 

submersibile in forajle e la 

sursa Vitanestii de sub 

Magura (2buc)

2 buc 10716,13 Asigurarea necesarului de apa

3 UAT Bolotesti

Reabilitare grup pompare in 

Statia de pompare Gh.Bratu - 

grup de pompe 1+1 

prevazute cu convertizor de 

frecventa

2 buc 3709,43 Asigurarea necesarului de apa

4 UAT Bolotesti

Regulator de presiune - 

Bolotesti de 1,5 bari - 0,85 

km

0,85 km 7212,78
Reducerea pierderilor totale de 

apa cu 0,4091%

5 UAT Bolotesti

Creare DMA - Vitacesti, 

Pietroasa, Gagesti, 

Bolotesti, Putna

5 buc 4121,59
Reducerea pierderilor totale de 

apa cu 0,0022%

ODOBESTI 6 UAT Odobesti Rezervoare 2831 m 184.823,53 Asigurarea necesarului de apa

SUCURSALA ODOBESTI

7 UAT Odobesti

Montare contori 

electromagnetici pe 

bransamentele scarilor de 

bloc (montare in camine de 

apometru in 

exteriorul/interiorul scarilor 

de bloc, 100buc )

100 buc 22.462,65

Monitorizarea cantitatilor de 

apa si diminuarea pierderilor 

de apa cu 0,0345%

8 UAT Odobesti

Inlocuire electropompa 

submersibila in put forat F7 

Babele 1 buc 

1 buc 2.885,11 Asigurarea necesarului de apa

4. Planul de investii de înlocuire incluse in planul de afaceri

Nr crt Descriere investitie



9 UAT Odobesti

Inlocuire retele distributie 

apa si bransamente apa pe 

strazile Silvia Maria Grigore, 

Ion Barbulescu B Arg, 

Teodor Burada, Nicolae 

Dragomir, Profesor Dodun, 

IL Caragiale, Ion Motoc, 

Dumitru Polizu  PE 110 mm 

L=3,4Km

3,4 km 296.754,25
Reducerea pierderilor totale de 

apa cu 1,2651%

10 UAT Odobesti

Odobesti - instalare 

regulator de presiune - 

reducere pierderi  pe 1,5 km 

retea in Odobesti

1,5 km 7.212,78
Reducerea pierderilor totale de 

apa cu 0,4964%

11 UAT Odobesti

Unirea - instalare regulator 

de presiune - reducere 

pierderi pe 3 km retea in 

Unirea

3 km 7.212,78
Reducerea pierderilor totale de 

apa cu 1,0472%

VARTESCOIU

12 UAT Vartescoiu

Contorizare bransamente

1060 buc 62.820,67

Monitorizarea cantitatilor de

apa, reducerea pierderilor

totale de apa cu 0,6679%

SUCURSALA ODOBESTI

13 UAT Vartescoiu

Reabilitare retea distributie 

apa Faraoanele 827 m 6.001,08

Reducerea pierderilor de apa

cu 0,3393% si continuitate in

asigurarea necesarului de apa

14 UAT Vartescoiu

Reabilitare magistrala 

distributie apa intre R3 

Beciu SI R4 Ramniceanca 

(Str.Arthur Vaitoianu) 

Comuna Vartescoiu (1)

140 m 1.459,26

Reducerea pierderilor de apa

cu 0,0570% si continuitate in

asigurarea necesarului de apa

15 UAT Vartescoiu

Reabilitare magistrala 

distributie apa intre R3 

Beciu SI R4 Ramniceanca 

(Str.Arthur Vaitoianu) 

Comuna Vartescoiu (2)

100 m 1.492,44

Reducerea pierderilor de apa

cu 0,0407% si continuitate in

asigurarea necesarului de apa

16 UAT Vartescoiu

Reabilitare Retea magistrala 

apa si retea distributie apa 

POD3 Faraoanele
86 m 2.298,92

Reducerea pierderilor de apa

cu 0,0350% si continuitate in

asigurarea necesarului de apa

17 UAT Vartescoiu

Reabilitare Retea magistrala 

apa si retea distributie apa 

POD2 Beciu

66 m 1.864,23

Reducerea pierderilor de apa

cu 0,0268% si continuitate in

asigurarea necesarului de apa

18 UAT Vartescoiu

Reabilitare Retea magistrala 

apa si retea distributie apa 

POD1 Ramniceanca
123 m 3.011,48

Reducerea pierderilor de apa

cu 0,05% si continuitate in

asigurarea necesarului de apa

19 UAT Vartescoiu
Inlocuire contori apa sursa 

apa bruta Sistem Vartescoiu 

(forajele F1, F2, F3, F4)

4 buc 1.731,07

Monitorizarea cantitatilor de

apa si diminuarea pierderilor

de apa cu 0,0025%



20 UAT Vartescoiu

Reabilitare rezervor R1  - 

Impermeabilizare rezervor, 

hidroizolatii, termoizolatii, 

instalatii hidrauluice

1 buc 10.303,97 Asigurarea calitatii apei potabile 

21 UAT Vartescoiu

Reabilitare rezervor R2 si SP 

2 - Impermeabilizare 

rezervor, hidroizolatii, 

termoizolatii, instalatii 

hidrauluice

1 buc 10.303,97 Asigurarea calitatii apei potabile 

22 UAT Vartescoiu

Reabilitare rezervor R3 si SP 

3 - Impermeabilizare 

rezervor, hidroizolatii, 

termoizolatii, instalatii 

hidrauluice

1 buc 10.303,97 Asigurarea calitatii apei potabile 

23 UAT Vartescoiu

Reabilitare rezervor R4 - 

Impermeabilizare rezervor, 

hidroizolatii, termoizolatii, 

instalatii hidrauluice

1 buc 10.303,97 Asigurarea calitatii apei potabile 

24 UAT Vartescoiu

Reabilitare rezervor R5 - 

Impermeabilizare rezervor, 

hidroizolatii, termoizolatii, 

instalatii hidrauluice

1 buc 10.303,97 Asigurarea calitatii apei potabile 

25 UAT Vartescoiu

Reabilitare Retea magistrala 

dstributie apa, intre 

rezervoarele R3 si R4, PE 

110mm  L = 3.6 km 

3,6 km 803.709,43
Reducerea pierderilor totale de

apa cu 1,6315%

26 UAT Vartescoiu

Reabilitare Magistrala 

distributie apa potabila 

Ramniceanca - 

Faraoanele,intre 

rezervoarele R4 si R5, 

L=2Km PE 100 mm

2 km 391.550,75
Reducerea pierderilor totale de

apa cu 0,9695%

ADJUD

27 UAT Adjud

Retea de distributie a apei

4060 ml 348.953,39

Imbunatatirea calitatii

serviciului de alim cu apa

(presiun/debit) prin eliminarea

retelelor vechi, reducrea

pierderilor totale cu 1,2971%

SUCURSALA ADJUD

28 UAT Adjud
Contorizare Adjud Dn 15 -34 

buc, Dn 20-26 buc

26 buc 3.604,71

Optimizarea masuratorilor de

apa furnizate catre utilizator,

reducerea pierderilor totale cu

0,0033%

29 UAT Adjud

Reabilitare Bransamente cu 

contor AR Dn20, teava 

PE100rc Pn 10 D=32x2 SDR 

17, 50ML, pe100 Pn 10 D=40 

SDR 17, 6ML, 50 BUC

50 buc 11.096,42

Optimizarea masuratorilor de

apa furnizate catre utilizator,

reducerea pierderilor totale cu

0,0064%



30 UAT Adjud
Contorizare, furnizare apa -

37 contori Dn15

37 buc 2.172,88

Optimizarea masuratorilor de

apa furnizate catre utilizator,

reducerea pierderilor totale cu

0,0047%

31 UAT Adjud
Contorizare cu contori 

electromagnetici 50buc AS 5 

SI AS 8

50 buc 10.480,18

Optimizarea masuratorilor de

apa furnizate catre utilizator,

reducerea pierderilor totale cu

0,0064%

32 UAT Adjud
Contorizare cu contori Dn 

15 contori initiali sau 

expirati

15 buc 4.671,93

Optimizarea masuratorilor de

apa furnizate catre utilizator,

reducerea pierderilor totale cu

0,0019%

33 UAT Adjud
Contorizare AS PROP. cu 

contori electromagnetici - 

124 buc

124 buc 25.553,84

Optimizarea masuratorilor de

apa furnizate catre utilizator,

reducerea pierderilor totale cu

0,0163%

34 UAT Adjud

Reabilitarea hidraulica 

camine de vane (15 buc), 

inlocuire vane blocate/cu 

pierderi pe reteaua de 

distributie 2,7 km

2,7 km 27.820,71

Eliminarea pierderilor si

inlocuirea cu echipamente de

monitorizare si control cu

impact asupra 2,7 km retea

distributie, reducerea

pierderilor totale cu 0,7394%

35 UAT Adjud
Contorizare cu contori Dn 

15 contori initiali sau 

expirati - 1052 buc

1052 buc 61.823,80

Optimizarea masuratorilor de

apa furnizate catre utilizator,

reducerea pierderilor totale cu

0,1158%

HOMOCEA

36 UAT Homocea
Contorizare la sistemul de 

alimentare cu apa Homocea 

15 buc, contori DN15 

15  buc 939,62

Optimizarea masuratorilor de

apa furnizate catre utilizator,

reducerea NRW

SUCURSALA ADJUD

37 UAT Homocea

Contorizare la sistemul de 

alimentare cu apa 

Homocea, contori DN15 

22 buc 1.327,25

Optimizarea masuratorilor de

apa furnizate catre utilizator,

reducerea NRW

38 UAT Homocea
Contorizare la sistemul de 

alimentare cu apa Homocea 

200 buc, contori DN15 

200 buc 11.849,56

Optimizarea masuratorilor de

apa furnizate catre utilizator,

reducerea NRW

39 UAT Homocea

Reabilitare- inlocuire 

hidraulica camine retea 

distributie

5 buc 4.121,59

Eliminarea pierderilor si

inlocuirea cu echipamente

actuale/moderne

40 UAT Homocea

Reabilitare- inlocuire 

hidraulica camine retea 

distributie

5 buc 5.151,98

Eliminarea pierderilor si

inlocuirea cu echipamente

actuale/moderne



RUGINESTI

41 UAT Ruginesti
Contorizare la sistemul de 

alimentare cu apa Ruginesti 

71buc, contori DN15 

7 buc 4.169,58
Optimizarea masuratorilor de

apa furnizate catre utilizator

SUCURSALA ADJUD

42 UAT Ruginesti
Contorizare la sistemul de 

alimentare cu apa Ruginesti 

11buc, contori DN15 

11 buc 645,99
Optimizarea masuratorilor de

apa furnizate catre utilizator

43 UAT Ruginesti
Reabilitare Put forat F1 

Ruginesti
1 buc 7.775,79

Cresterea capacitatii de

extractie apa bruta

44 UAT Ruginesti
Reabilitare Put forat Anghelest

1 buc 4.996,87
Cresterea capacitatii de

extractie apa bruta

45 UAT Ruginesti

Contorizare la sistemul de 

alimentare cu apa Ruginesti, 

contori DN15

51 buc 3.019,72
Optimizarea masuratorilor de

apa furnizate catre utilizator

46 UAT Ruginesti Reabilitare automatizare si 

hidraulica F2 + Statie tratare

1 buc 10.303,97

Eficientizare consumuri

energetice si cresterea

capacitatii de extractie

47 UAT Ruginesti

Contorizare la sistemul de 

alimentare cu apa Ruginesti 

contori DN15 

642 buc 37.712,52
Optimizarea masuratorilor de

apa furnizate catre utilizator

48 UAT Ruginesti
Reabilitarea automatizare 

statie pompe Anghelesti
1 buc 18.547,14

Eficientizare consumuri

energetice 

49 UAT Ruginesti
Reabilitare automatizare 

statie pompare Musat
1 buc 17.516,74

Eficientizare consumuri

energetice 

50 UAT Ruginesti

Reabilitare camine de vane 

si instalatii hidraulica 

camine de vane

12 buc 24.729,52

Eliminarea pierderilor si

inlocuirea cu echipamente

actuale/moderne

PANCIU

51 UAT Panciu Reabilitare retea de 

distributie a apei

5468 m

511.297,06

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 1,6743%

SUCURSALA PANCIU

52 UAT Panciu

Reabilitare bransamente si 

contoriz.W.Maracineanu(PE

100RCPn10D=20-50ml)

50 ml

6.980,43

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0145%

53 UAT Panciu

Reabilitare bransamente si 

contoriz.C.Porumbescu 5 

utiliz.(PE100RCPn10D=20-

50ml)

50 ml

2.794,43

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0145%

54 UAT Panciu

Reabilitare retea distributie 

apa str.Caraiman-747ml-

Conducta PEID,PE100RC 

PP,DN 100

747 ml

120.843,89

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,2453%

55 UAT Panciu

Reabilitare retea  apa 

str.Viilor 461 ml-Conducta 

PEID,PE100RC PP,DN 100

461 ml

107.827,92

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,1583%



56 UAT Panciu

Reabilitare st.pompare 

Chetroaia(pompa 2+pompe 

foraj 6,5,4)

1 buc

13.008,76

cresterea calitatii serv

57 UAT Panciu

Reabilitare st.pompare 

Chetroaia(pompa 1+pompe 

foraj 1,2,3)

1 buc

13.008,76

cresterea calitatii serv

58 UAT Panciu
Inlocuire vane reducere 

presiune( 3 buc. )
3 buc

32.782,07
cresterea calitatii serv

59 UAT Panciu
Inlocuire vane reducere 

presiune(2 buc. )
2 buc

21.854,71
cresterea calitatii serv

60 UAT Panciu
Reabilitare retea distrib.apa 

str.Al. Independentei-

str.Democratiei -196ml

196 ml

17.655,85

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0570%

61 UAT Panciu

Reabilitare retea distributie 

apa str.Aurel Vlaicu 335ml-

Conducta PEID,PE100RC 

PP,DN 100

335 ml

82.745,00

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,1149%

62 UAT Panciu

Reabilitare retea distributie 

apa str.Avram Iancu 235 ml-

Conducta PEID,PE100RC 

PP,DN 100

235 ml

58.045,00

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0805%

63 UAT Panciu

Reabilitare retea distributie 

apa str.Fdt.Tisita 165 ml-

Conducta PEID,PE100RC 

PP,DN 100

165 ml

40.755,00

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,0579%

64 UAT Panciu

Reabilitare retea distributie 

apa str.Democratiei 1310ml-

Conducta PEID,PE100RC 

PP,DN 100

1310 ml

323.570,00

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,4653%

CIMPURI
65 UAT Cimpuri

Reabilitare st. clorare1-

Rotilesti 1 buc 3.156,11 cresterea calitatii serv

SUCURSALA PANCIU
66 UAT Cimpuri

Reabilitare st. clorare2-

Marasteanu 1 buc 3.156,11 cresterea calitatii serv

67 UAT Cimpuri
Reabilitare st.Pompare 

Rotilesti 1 buc 8.325,61 cresterea calitatii serv

68 UAT Cimpuri
Reabilitare st.Pompare 

Marasteanu 1 buc 4.180,53 cresterea calitatii serv

69 UAT Cimpuri
Inlocuire vane reducere 

presiune(  2 buc. ) 2 buc 18.732,61 cresterea calitatii serv

70 UAT Cimpuri
Reabilitare retea distributie 

apa Valea Babei-Gura 

Vizantii 1970 ml

1970 ml 460.783,10

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,8788%

71 UAT Cimpuri
Reabilitare rezervor 

inmagazinare 1 buc 28.098,92 cresterea calitatii serv

72 UAT Cimpuri
Reabilitare retea distributie 

apa Gura Vizantii - Gogoi 

2180 ml

2180 ml 509.902,11

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,9738%



73 UAT Cimpuri Reabilitare aductiune 

Marasteanu 970ml

970 ml 226.883,05

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 0,4299%

STRAOANE

74 UAT Straoane

Reabilitare st.pompare

Talapan (1 pompa foraj+1

pompa Grundfoss)

2 buc 17.187,02 cresterea calitatii serv

SUCURSALA PANCIU
75 UAT Straoane

Inlocuire vane reducere

presiune(  2 buc. )
2 buc 18.732,61 cresterea calitatii serv

76 UAT Straoane

Reabilitare retea

distributie Straoane -

Muncelu 1714 ml

1714 ml 65.679,55

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 1,6180%

77 UAT Straoane

Reabilitare retea

distributie Straoane -

Repedea 1980 ml

1980 ml 66.460,59

cresterea calitatii serv/

diminuarea pierderilor pe zona

respectiva cu 2,0158%

MARASESTI
78 UAT Marasesti

Retea de distributie a

apei
1 buc 267.046,68

Cresterea calitatii apei furnizate

SUCURSALA MARASESTI

79 UAT Marasesti
Modernizare retea apa

Haret
1,034 km 19.616,07

Cresterea calitatii apei 

furnizate, reducerea pierderilor 

totale cu 0,3982%

80 UAT Marasesti
Reamenajare Casierie

CUP
1 buc 2.573,73

Cresterea calitatii serviciului 

prestat

81 UAT Marasesti
Inlocuire contor

electromagnetic
2200 buc 283.812,47

Cresterea calitatii apei 

furnizate, reducerea pierderilor 

totale cu 0,5772%

82 UAT Marasesti
Reabilitare retea apa: Str.

Cartier Nou
1,31 km 215.752,70

Cresterea calitatii apei 

furnizate, reducerea pierderilor 

totale cu 0,5231%

83 UAT Marasesti
Reabilitare retea apa: Str.

Toporasilor
1 km 164.697,37

Cresterea calitatii apei 

furnizate, reducerea pierderilor 

totale cu 0,4110%

84 UAT Marasesti
Reabilitare retea apa: Str.

Putnei
0,102 km 16.798,76

Cresterea calitatii apei 

furnizate, reducerea pierderilor 

totale cu 0,0399%

BILIESTI
85 UAT BILIESTI Inlocuire retele apa 300 m 6.182,38

reducerea pierderilor de apa

cu 0,0555%

SUCURSALA RURAL

86 UAT BILIESTI

Inlocuire contori -  250buc :  

2022 = 14 buc; 2023=29 

buc,2024=29buc, 

2025=29buc, 2026 =29 

buc,2027=40buc, 

2028=40buc, 2029 = 40 

buc.)

250 buc 16.239,05 cresterea preciziei de masurare

BORDESTI
87 UAT BORDESTI Inlocuire pompe - 1 buc 1 buc 1.854,71

cresterea calitatii serviciului 

prestat 



SUCURSALA RURAL

88 UAT BORDESTI

Inlocuire retele de  

alimentare cu apa  -1000 m 

(2022 - 200 m; 2023 - 200 m; 

2024=200m;2025 - 200 

m;2026=200m)

1000 m 18.174,34
 Reducerea pierderilor de apa 

cu 0,6999%

89 UAT BORDESTI

Inlocuire contori - 321 buc ( 

2022 = 46 buc; 2023=35; 

2024=30; 2025=30, 2026 = 

30 buc; 2027=50,;2028=50; 

2029=50)

321 buc 21.454,51

cresterea preciziei de 

masurare→reducere pierderi 
apa cu 0,1308%

DUMBRAVENI

90 UAT DUMBRAVENI

Inlocuire pompe - 4 

buc,2022 - 1 buc,  2025 -1 

buc, 2026-2 buc.)

4 buc 6.466,45 Crestere calitate serviciu prestat

SUCURSALA RURAL

91 UAT DUMBRAVENI

Inlocuire retele de  

alimentare cu apa =400m ( 

2024=200;2025=200 m )

400 m 8.243,17
Reducerea pierderilor totale de 

apa cu 0.0955%

92 UAT DUMBRAVENI Inlocuire vane - 4 

buc(2025=2buc, 2026=2buc) 

4 buc 1.442,56 Crestere calitate serviciu prestat

93 UAT DUMBRAVENI

Inlocuire contori - 398 buc.( 

2022 -73buc, 

2023,2024,2025,2026 cate 

50buc/an, 2027 -40 

buc,2028  -45 buc, 2029 - 40 

buc)

398 buc 24.998,00

cresterea preciziei de 

masurare→reducere pierderi 
apa cu 0.0574%

GUGESTI

94 UAT GUGESTI
Inlocuire pompe 3 buc(2025 

- 1 buc.,2026-2 buc.)
3 buc 5.667,18 Crestere calitate serviciu prestat

SUCURSALA RURAL
95 UAT GUGESTI

Inlocuire vane - 4 buc ( 2023- 

4buc)
4 buc 824,32 Crestere calitate serviciu prestat

96 UAT GUGESTI Reabilitare foraj 2 buc 8.689,13 Crestere calitate serviciu prestat

97 UAT GUGESTI

Inlocuire contori -  1002 

buc.( 2022 - 150 buc, 2023 - 

204 buc, 2024-153 buc, 

2025-153 buc, 2026-102 

buc, 2027 - 40 buc, 2028 - 

100 buc, 2029 -100 buc.)

1002 buc 61.483,05

Cresterea preciziei de

masurare→reducere pierderi

apa cu 0,1108%

GURA CALITEI

98  UAT GURA CALITEI

Inlocuire pompe - 4 

buc.(2025=2buc,2028=2 

buc.)

4 buc 4.533,75 Crestere calitate serviciu prestat

SUCURSALA RURAL

99  UAT GURA CALITEI

Inlocuire retele de  

alimentare cu apa  -

2024=400;2025=400m;2026

=200m

1000 m 20.607,93
Reducere pierderi apa cu

0,4921%

100  UAT GURA CALITEI
Inlocuire vane - 4 

buc.(2025=2buc;2026=2buc)
4 buc 2.060,79 Crestere calitate serviciu prestat



101  UAT GURA CALITEI

Inlocuire contori -181 buc.( 

2022-6 buc, 

2023,2024,2025,2026,2027,

2028,2029 -25 buc/an)

181 buc 11.583,68

cresterea preciziei de

masurare→reducere pierderi

apa cu 0,1075%

JARISTEA
102  UAT JARISTEA

Inlocuire pompe - 2buc. 

(2026- 2 buc.)
4 buc 16.486,35 Crestere calitate serviciu prestat

SUCURSALA RURAL

103  UAT JARISTEA

Inlocuire retele de  

alimentare cu apa  -350m (  

2025 - 200 m;2026=150m)

350 m 7.212,78
Reducere pierderi totale de apa

cu 0,1517%

104  UAT JARISTEA

Inlocuire contori - 392 buc ( 

2022 - 74 buc., 2023, 2024, 

2025, 2026 - 42 buc/an, 

2027, 2028, 2029 - 50 

buc/an,)

392 buc 24.747,61

cresterea preciziei de

masurare→reducere pierderi

apa cu 0,0598%

MAICANESTI

105  UAT MAICANESTI

Inlocuire retele de  

alimentare cu apa=450m:  

(2025=200 m ; 2026 - 250 m)

450 m 9.273,57 Reducere pierderi cu 0,2532%

SUCURSALA RURAL
106  UAT MAICANESTI

Inlocuire pompe - 2 buc.( 

2025 - 1 buc; 2026 - 1 buc.)
2 buc 4.121,59 Crestere calitate serviciu prestat

107  UAT MAICANESTI

Inlocuire contori - 135 buc.( 

2022 -15 buc; 2023, 2024 - 

20 buc/an; 2025, 2026 - 10 

buc/an, 2027, 2028, 2029 - 

20 buc/an.)

135 buc 8.794,34

cresterea preciziei de

masurare→reducere pierderi

apa cu 0.0423%

NAMOLOASA

108 UAT NAMOLOASA

Inlocuire retele de  

alimentare cu apa -500m 

(2024=200; 2025- 300m)

500 m 14.425,55
Reducere pierderi totale de apa

cu 0,2985%

SUCURSALA RURAL
109 UAT NAMOLOASA

Inlocuire pompe - 1 buc( 

2027-1buc)
1 buc 2.060,79 Crestere calitate serviciu prestat

110 UAT NAMOLOASA
Inlocuire vane - 2 buc. ; 

(2027 - 2 buc.)
2 buc 618,24 Crestere calitate serviciu prestat

111 UAT NAMOLOASA

Inlocuire contori - 290 buc 

(2022 - 80 buc., 2023,2024, 

2025, 2026 - 15 buc/an, 

2027, 2028, 2029 - 50 

buc/an.)

290 buc 18.793,94

cresterea preciziei de

masurare→reducere pierderi

apa cu 0,1256%

NANESTI

112  UAT NANESTI

Inlocuire retele de  

alimentare cu apa  -300m 

(2026 - 300 m)

300 m 6.182,38
Reducere pierderi totale de apa

cu 0.0568%

SUCURSALA RURAL
113  UAT NANESTI

Inlocuire pompe - 2 buc 

(2027 -1 buc, 2028 - 1 buc.)
2 buc 4.121,59 Crestere calitate serviciu prestat

114  UAT NANESTI
Inlocuire vane 4 buc. (2027 -

2 buc, 2028 - 2 buc.)
4 buc 10.303,97 Crestere calitate serviciu prestat



115  UAT NANESTI

Inlocuire contori - 311 buc.( 

2022 - 36 buc; 

2023,2024,2025,2026 - 50 

buc/an, 2027,2028,2029 - 25 

buc/an)

311 buc 19.321,59

cresterea preciziei de

masurare→reducere pierderi

apa cu 0.0263%

OBREJITA

116 UAT OBREJITA

Inlocuire retele de  

alimentare cu apa  -850 m 

(2024=250m; 2025=200; 

2027 - 400m)

850 m 18.547,14
Reducere pierderi totale de apa

cu 0,8693%

SUCURSALA RURAL
117 UAT OBREJITA Reabilitare foraj  1 buc 3.975,27 Crestere calitate serviciu prestat

118 UAT OBREJITA

Inlocuire pompe - 2 

buc.(2025-1buc,2026 - 1 

buc)

2 buc 3.297,27
Crestere volum de apa

extras→calitate serviciu prestat

119 UAT OBREJITA

Inlocuire contori - 274 buc.( 

2022 -44 buc.,2023,2024, 

2025, 2026 - 35buc.,2027, 

2028, 2029 -30 buc)

274 buc 17.256,81

cresterea preciziei de

masurare→reducere pierderi

apa cu 0,1496%

SURAIA

120 UAT Suraia

Inlocuire contori -325 buc. 

(2022 - 13 buc, 2023, 2024 - 

30 buc, 2025, 2026 - 35 buc., 

2027, 2028, 2029 - 30 buc.)

268 buc 14.852,14 cresterea preciziei de masurarE

SUCURSALA RURAL
121 UAT Suraia

Inlocuire pompe - 4 buc 

(2025 - 2 buc, 2026 - 2 buc.)
4 buc 4.327,67

cresterea calitatii serviciului

prestat 

122 UAT Suraia

Inlocuire retele de  

alimentare cu apa  -300 m( 

an 2026)

300 m 6.182,38
reducerea pierderilor de apa

cu 0,0235%

TAMBOESTI

123 UAT.TAMBOESTI

Inlocuire pompe - 3 buc( 

2022 - 1 buc, 2025, 2026 -1 

buc/an)

3 buc 4.517,56 Crestere calitate serviciu prestat

SUCURSALA RURAL

124 UAT.TAMBOESTI

Inlocuire retele de  

alimentare cu apa  -

550m(2024=200m;2025=20

0m;2026=150)

550 m 11.334,36
Reduceri pierderi apa cu

0,1232%

125 UAT.TAMBOESTI

Inlocuire contori -220 buc. 

(2022 - 30 buc., 2023, 

2024,2025,2026-25 buc., 

2027,2028,2029-30 buc)

220 buc 14.044,10

cresterea preciziei de

masurare→reducere pierderi

apa cu 0,0927%

TATARANU
126  UAT TATARANU Inlocuire pompe - 1buc 1 buc 2.060,79 Crestere calitate serviciu prestat

SUCURSALA RURAL

127  UAT TATARANU

Inlocuire retele de  

alimentare cu apa  -300 

m(2025=150;2027=150

300 m 6.182,38
Reducere pierderi totale de apa

cu 0,0771%%

128  UAT TATARANU
Inlocuire vane 4 buc. (2027 -

2 buc, 2028 - 2 buc.)
4 buc 1.648,63 Crestere calitate serviciu prestat



129  UAT TATARANU

Inlocuire contori -170 

buc.(2022 , 2023, 2024, 

2025, 2026 - 10 buc/an., 

2027, 2028, 2029 - 40 

buc/an.)

170 buc 11.344,61

Crestere calitate serviciu

prestat→reducere pierderi apa

cu 0,0097%

URECHESTI

130 UAT URECHESTI
Inlocuire pompe - 3 buc 

(2022, 2025,2027 -1 buc/an)
3 buc 6.038,12 Crestere calitate serviciu prestat

SUCURSALA RURAL

131 UAT URECHESTI

Inlocuire retele de  

alimentare cu apa  -500m 

(2024=150m;2025=150m;20

26=200M)

500 m 10.303,97
Reducere pierderi apa cu

0,2384% 

132 UAT URECHESTI
Inlocuire vane - 2 buc.(2026 - 

2 buc)
2 buc 824,32 Crestere calitate serviciu prestat

133 UAT URECHESTI

Inlocuire contori - 200 buc.( 

2022, 2023, 2024, 2025, 

2026 - 10 buc./an, 

2027,2028, 2029 - 50 

buc./an)

200 buc 13.446,68

cresterea preciziei de

masurare→reducere pierderi

apa cu 0.0468%

VULTURU

134  UAT VULTURU

Inlocuire pompe - 3 

buc.(2022 - 1 buc., 

2025=1buc; 2026 - 1 buc)

3 buc 6.550,94 Crestere calitate serviciu prestat

SUCURSALA RURAL

135  UAT VULTURU

Inlocuire retele de  

alimentare cu apa  -650 

(2025=250m;2026=200m;20

27=200) m

650 m 13.395,16 Reducere pierderi cu 0.1267%

136  UAT VULTURU
Inlocuire vane - 4 buc (2025 - 

2buc., 2027 - 2 buc.)
4 buc 2.472,95 Crestere calitate serviciu prestat

137  UAT VULTURU

Inlocuire contori - 655 buc.( 

2022 -71 buc,2023 -49, 2024 

-102 buc, 2025 - 51 buc, 

2026- 102 buc., 2027 -80 

buc., 2028, 2029 - 

100buc/an.)

655 buc 41.597,71

cresterea preciziei de

masurare→reducere pierderi

apa cu 0.0720%

CIMPINEANCA
138 UAT Cimpineanca

Inlocuiri contori mecanici -

203buc  
203 buc 14.641,94

Reducerea pierderilor cu 

0.1975%

SUCURSALA FOCSANI
139 UAT Cimpineanca

Inlocuiri contori mecanici -

300buc  
300 buc 24.111,28

Reducerea pierderilor cu 

0.2921%

140 UAT Cimpineanca
Inlocuiri contori mecanici -

350buc  
350 buc 27.820,71

Reducerea pierderilor cu 

0.3415%

141 UAT Cimpineanca
Inlocuiri contori mecanici -

350buc  
350 buc 27.820,71

Reducerea pierderilor cu 

0.3425%

142 UAT Cimpineanca
Inlocuiri contori mecanici -

400buc   
400 buc 31.942,30

Reducerea pierderilor cu 

0.3929%

CIRLIGELE
143 UAT Cirligele

Inlocuiri contori mecanici -

71buc  
71 buc 5.097,51

Reducerea pierderilor cu 

0.0108%



SUCURSALA FOCSANI
144 UAT Cirligele

Inlocuiri contori mecanici -

250buc  
250 buc 18.031,94

Reducerea pierderilor cu 

0.0379%

145 UAT Cirligele
Inlocuiri contori mecanici -

250buc  
250 buc 18.031,94

Reducerea pierderilor cu 

0.0383%

146 UAT Cirligele
Inlocuiri contori mecanici -

250buc  
250 buc 18.031,94

Reducerea pierderilor cu 

0.0384%

147 UAT Cirligele
Inlocuiri contori mecanici -

250buc  
250 buc 18.031,94

Reducerea pierderilor cu 

0.0384%

148 UAT Cirligele
Inlocuiri contori mecanici -

250buc   
250 buc 18.031,94

Reducerea pierderilor cu 

0.0382%

149 UAT Cirligele
Deviere retea apa rece-

0.075km sat Bontesti
0,075 km 4.688,54

Reducerea pierderilor cu 

0.0191%

COTESTI

150 UAT Cotesti

Reabilitare conducta 

alimentare cu apa-

0.4km(Lacramioarei)

0,4 km 35.318,63
Reducerea pierderilor cu 

0.1124%

SUCURSALA FOCSANI

151 UAT Cotesti

Deviere conducta 

alimentare cu apa-0.25km 

(piata Cotesti, Avantului)

0,25 km 14.178,38
Reducerea pierderilor cu 

0.0702%

152 UAT Cotesti
Inlocuiri contori mecanici -

187buc  
187 buc 14.195,98

Reducerea pierderilor cu 

0.0620%

153 UAT Cotesti

Reabilitare  retea apa-

0.36km(Malinului, 

Miresmelor, Muscatelor)

0,36 km 37.094,28
Reducerea pierderilor cu 

0.0957%

154 UAT Cotesti
Inlocuiri contori mecanici -

120buc  
120 buc 9.644,51

Reducerea pierderilor cu 

0.0376%

155 UAT Cotesti

Reabilitare  retea apa-0. 

26km(Magnoliei, 

Functionarului, dornei)

0,26 km 26.790,31
Reducerea pierderilor cu 

0.0687%

156 UAT Cotesti
Inlocuiri contori mecanici -

200buc  
200 buc 15.579,60

Reducerea pierderilor cu 

0.0624%

157 UAT Cotesti
Reabilitare  retea apa-

0.06km(Avantului, Garlei)
0,06 km 6.182,38

Reducerea pierderilor cu 

0.0159%

158 UAT Cotesti
Inlocuiri contori mecanici -

440buc  
440 buc 33.384,85

Reducerea pierderilor cu 

0.1384%

159 UAT Cotesti
Reabilitare  retea apa-

0.13km(Zefirului,Cenusari)
0,13 km 13.395,16

Reducerea pierderilor cu 

0.0343%

160 UAT Cotesti
Inlocuiri contori mecanici -

440buc   
440 buc 33.384,85

Reducerea pierderilor cu 

0.1376%

FOCSANI

161 UAT Focsani

Reabilitare retea apa rece 

0.53 km (Lacramioarei, 

Bicaz, Bd.Unirii)

0,53 km 33.228,02
Reducerea pierderilor cu 

0.0626%

SUCURSALA FOCSANI
162 UAT Focsani

Contorizare 

electromagnetica 944 buc
944 buc 332.438,40

Reducerea pierderilor cu 

0.0448%

163 UAT Focsani
Inlocuire retea apa 1.5km 

(P.C Stere, Cernei, Arges)
1,5 km 127.769,19

Reducerea pierderilor cu 

0.1796%



164 UAT Focsani

Inlocuire retea SH -1.26 km 

(SH32-0.71km-M. Costin,D. 

Zamfirescu,Republicii, Oituz, 

Ecoului,Parcul , SH1-0.5km-

Constitutiei, Carpati, Bucegi, 

SH52-0.06km-Prof Gh 

Longinescu)

1,26 km 117.774,34
Reducerea pierderilor cu 

0.1508%

165 UAT Focsani

Inlocuiri contori 

electromecanici -mecanici -

3205 buc  

3205 buc 645.595,05
Reducerea pierderilor cu 

0.1541%

166 UAT Focsani

Inlocuire retea apa 1.05km 

(Timis, Slt Fhe. Tatulescu, I. 

Creanga)

1,05 km 83.462,13
Reducerea pierderilor cu 

0.1285%

167 UAT Focsani

Inlocuire retea SH-1.92 Km-

(Sh 19- 0.17km-P. Curcanul, 

SH 29-0.4km-P. Caian, Aleea 

Crinului, SH 16-0.1km-Bd 

Gari, SH 52-0.3km-G. 

Asachi,SH9-0.05km-Al. 1 

iun,SH2-0.2km-A. Mincu,SH 

34-0.7km-

Independentei+C.Stere+Buj

or)

1,92 km 178.052,55
Reducerea pierderilor cu 

0.2354%

168 UAT Focsani

Inlocuiri contori 

electromecanici -mecanici -

3055 buc  

3055 buc 580.680,06
Reducerea pierderilor cu 

0.1502%

169 UAT Focsani

Inlocuire retea apa rece 

1.02km( D. Gherea, 

Fagaras,Stefan cel Mare)

1,02 km 65.945,39
Reducerea pierderilor cu 

0.1276%

170 UAT Focsani

Inlocuire retea SH-

1.90km(Sh56-0. 48km-G de 

la Grivita, Piata Moldovei, 

SH 18-0.15km-Stefan cel 

Mare, SH 10 0.05km-Stefan 

cel Mare, SH 58-0.120km-

Poienitei, SH 52 -0.05km-An 

Revolutionar,SH 8-0.2km-

Ghe Pastia, SH 33-0.65km-

Mare a Unirii,I. Bazgan, 

Culturii,SH 57-0.2km-S. 

Tirnavitu, Fulger

1,9 km 176.197,84
Reducerea pierderilor cu 

0.2380%

171 UAT Focsani

Inlocuiri contori 

electromecanici -mecanici -

2955 buc  

2955 buc 571.406,49
Reducerea pierderilor cu 

0.1485%

172 UAT Focsani

Inlocuire retea apa rece 

1.02km( S. Barnutiu,M. 

Kogalniceanu,m.Garii)

1,02 km 42.246,26
Reducerea pierderilor cu 

0.1303%



173 UAT Focsani

Inlocuire retea SH-2.42km-

(Sh51-0.820km-

Vilcele,Razboieni, P. Ghe 

Longinescu , Fratiei, SH 48-

0.2km-P. Victoriei,SH 57-

1.4km-Fulger, 

Independentei)

2,42 km 224.420,40
Reducerea pierderilor cu 

0.3099%

174 UAT Focsani

Inlocuiri contori 

electromecanici -mecanici -

2960 buc  

2960 buc 571.787,74
Reducerea pierderilor cu 

0.1519%

GOLESTI
175 UAT Golesti

Inlocuiri contori mecanici -

213buc  
213 buc 15.363,21

Reducerea pierderilor cu 

0.2855%

SUCURSALA FOCSANI
176 UAT Golesti

Inlocuiri contori mecanici -

300buc  
300 buc 24.111,28

Reducerea pierderilor cu 

0.3932%

177 UAT Golesti
Inlocuiri contori mecanici -

300buc  
300 buc 24.111,28

Reducerea pierderilor cu 

0.3905%

178 UAT Golesti
Inlocuiri contori mecanici -

200buc  
200 buc 16.692,43

Reducerea pierderilor cu 

0.2606%

179 UAT Golesti
Inlocuiri contori mecanici -

250buc   
250 buc 20.401,85

Reducerea pierderilor cu 

0.3252%

GOLOGANU
180 UAT Gologanu

Inlocuiri contori mecanici -

20buc  
20 buc 1.442,56 Citirea cu precizie a contorilor

SUCURSALA FOCSANI
181 UAT Gologanu

Inlocuiri contori mecanici -

250buc  
250 buc 19.474,50 Citirea cu precizie a contorilor

182 UAT Gologanu
Inlocuiri contori mecanici -

250buc  
250 buc 19.474,50 Citirea cu precizie a contorilor

183 UAT Gologanu
Inlocuiri contori mecanici -

250buc  
250 buc 19.474,50 Citirea cu precizie a contorilor

184 UAT Gologanu
Inlocuiri contori mecanici -

250buc  
250 buc 19.474,50 Citirea cu precizie a contorilor

MILCOVUL
185 UAT Milcovul

Inlocuiri contori mecanici -

325buc  
325 buc 23.457,75

Reducerea pierderilor cu 

0.4125%

SUCURSALA FOCSANI
186 UAT Milcovul

Inlocuiri contori mecanici -

240buc  
240 buc 17.323,03

Reducerea pierderilor cu 

0.3067%

187 UAT Milcovul
Inlocuiri contori mecanici -

240buc  
240 buc 17.323,03

Reducerea pierderilor cu 

0.3070%

188 UAT Milcovul
Inlocuiri contori mecanici -

240buc  
240 buc 17.323,03

Reducerea pierderilor cu 

0.3066%

189 UAT Milcovul
Inlocuiri contori mecanici -

240buc  
240 buc 17.323,03

Reducerea pierderilor cu 

0.3055%

RASTOACA
190 UAT Rastoaca

Inlocuiri contori mecanici -

200buc  
200 buc 14.425,55

Reducerea pierderilor cu 

2,2472%

SUCURSALA FOCSANI
191 UAT Rastoaca

Inlocuiri contori mecanici -

200buc  
200 buc 14.425,55

Reducerea pierderilor cu 

2.3604%

192 UAT Rastoaca
Inlocuiri contori mecanici -

200buc  
200 buc 14.425,55

Reducerea pierderilor cu 

2.4678%



193 UAT Rastoaca
Inlocuiri contori mecanici -

200buc  
200 buc 14.425,55

Reducerea pierderilor cu 

2.5725%

194 UAT Rastoaca
Inlocuiri contori mecanici -

200buc  
200 buc 14.425,55

Reducerea pierderilor cu 

2.6707%

VANATORI
195 UAT Vinatori

Inlocuiri contori mecanici -

15buc  
15 buc 1.081,92

Reducerea pierderilor cu 

1.0606%

SUCURSALA FOCSANI
196 UAT Vinatori

Inlocuiri contori mecanici -

15buc  
15 buc 1.081,92

Reducerea pierderilor cu 

0.9166%

197 UAT Vinatori
Inlocuiri contori mecanici -

15buc  
15 buc 1.081,92

Reducerea pierderilor cu 

0.8609%

198 UAT Vinatori
Inlocuiri contori mecanici -

15buc  
15 buc 1.081,92

Reducerea pierderilor cu 

0.8087%

11427216,33
Apa uzata

1 UAT Odobesti

Rețea de apă uzată
560 m 130.811,33

Cresterea gradului de

conformare, conectarea a

cca.340 de proprietati

2 UAT Odobesti

SE Odobesti - Reparatie 

capitala suflanta aerare 

bazin namol activ (1), 

Reabilitare decantor 

secundar Inlocuire bandaje 

si confectionat janta + ax,  

Reabilitare pod decantor 

primar Inlocuire bandaje si 

confectionat janta + ax, 

Reabilitare alimentare si 

comanda camin desnisipare, 

Reabilitare tablou statie 

pompare apa decantata - 

inlocuire convertizor de 

frecventa si alte 

componente.

1 buc 6.805,36
Mentinerea gradului de

conformare



3 UAT Odobesti

SE Odobesti - Reparatie 

capitala suflanta aerare 

bazin namol activ (2), 

Deshidratare -Reparatie 

capitala la sistem hidraulic , 

Desnisipare - Inlocuire 

pompa, Bazin de namol 

activ - Reabilitare tablou 

statie pompare apa 

decantata - inlocuire 

convertizor de frecventa si 

alte componente, 

Reabilitare traseu intrare 

ape uzate in SE intre 

caminul deversor si camera 

gratarelor , Reparatie 

capitala Generator, 

Reabilitare tablou comanda 

camera gratarelor - PLC si 

alte componente

1 buc 23.266,36
Mentinerea gradului de

conformare



4 UAT Odobesti

SE Odobesti - Reabilitare 

decantor secundar - 

Inlocuire bandaje, Lagare 

etc., Inlocuire pompa in 

bazinul de retentie, 

Reparatie capitala pompa la 

Fosa Septica (Stataor), 

Desnisipare - Reabilitare 

cale de rulare,inlocuire roti 

si lagare, inlocuire ghidaje 

pompa 

desnisipareReparatie 

capitala pompa la Fosa 

Septica (Stataor), Reabilitare 

Hala deshidratare - Inlocuire 

filtr la benele de 

deshidratare, Reparatie 

capitala suflanta aerare 

bazin namol activ , 

Reabilitare decantorprimar 

2 , modificare raclor spuma 

si raclor naml primar si 

deversor, ReabilitareTablou 

comanda suflante (de 

montat PLC-uri si alte 

componente).

1 buc 17.784,65
Mentinerea gradului de

conformare

5 UAT Odobesti

SE Odobesti - Reparatie 

capitala suflanta aerare 

bazin namol activ 

,Reabilitare decantorprimar 

1 , modificare raclor spuma 

si raclor naml primar si 

deversor, Inlocuire pompa 

la Desnisipare, Decantor 

secundar - Reabilitare 

alimentare cu e.e. si 

comanda, Bazin de namol 

activ -Inlocuire pompa 

recirculare interna, Hala 

deshidratare Reabilitare 

Tablou comanda

1 buc 18.949,00
Mentinerea gradului de

conformare



6 UAT Odobesti

SE Odobesti - Reabilitare 

decantor secundar 

(inlocuire bandaje de 

cauciuc, lagare si altele), SE 

Odobesti - Reabilitare 

acoperis si pod 

laConcentratorul 

gravitational

1 buc 3.297,27
Mentinerea gradului de

conformare

7 UAT Odobesti

SE Odobesti - Bazi namol 

activ - Inlocuire pompa 

recirculre, Camra gratarelor - 

Inlocuire motor banda 

transportoare

1 buc 6.903,66
Mentinerea gradului de

conformare

8 UAT Odobesti
SE Odobesti - Bazin namol 

activ - Inlocuire senzori
1 buc 3.503,35

Mentinerea gradului de

conformare

9 UAT Odobesti

Inlocuire electropompa ape 

uzate SPAU2 - Unirea (1 

buc)

1 buc 6.182,38
Mentinerea gradului de

conformare

ADJUD

10 UAT Adjud

Rețea de apă uzată

585 ml 189.166,31

Cresterea capacitatii de

colectare a apelor uzate

menajere si a gr de conectare a

populatiei

SUCURSALA ADJUD

11 UAT Adjud

Camin intersectie Str. S 

Barnutiu cu str. Onesti 

Adjud

1 buc 1.856,27

Eliminarea pierderilor si

inlocuirea cu echipamente

actuale/moderne

12 UAT Adjud

Camin intersectie Str.  N. 

Balcescu cu str. M. 

Eminescu Adjud

1 buc 1.648,92

Eliminarea pierderilor si

inlocuirea cu echipamente

actuale/moderne

13 UAT Adjud

Reabilitare canal deversare 

in incinta statiei plus 

curatare canal deversare 

pana la receptor

500 ml 87.583,72

Conformare cu cerintele de

mediu si eficienta in exploatarea

statiei de epurare

14 UAT Adjud
Reabilitare pasarela de 

acces 
1 buc 13.704,28

Respectarea normelor de

protectie a muncii

15 UAT Adjud

Reabilitare cheson SPAU4

1 buc 22.668,73

Eficientizarea exploatarii in

conditii optime a sist de

canalizare

16 UAT Adjud
Reabilitare camine retea 

stradala 
8 buc 10.303,97

Eliminarea exfiltratiilor /

infiltratiilor, protectia mediului

17 UAT Adjud

Reabilitare camine si 

inlocuire capace stradale 

Adjud

10 buc 14.425,55

Eliminarea pierderilor si

inlocuirea cu echipamente

actuale/moderne

HOMOCEA
18 UAT Homocea

Reabilitare camine stradale 
4 buc 2.369,91

Eliminarea exfiltratiilor /

infiltratiilor, protectia mediului

SUCURSALA ADJUD
19 UAT Homocea

Reabilitare camine stradale 
20 buc 18.547,14

Eliminarea exfiltratiilor /

infiltratiilor, protectia mediului



20 UAT Homocea Reabilitare automatizare 

SPAU-URI

3 buc 30.911,90

Exploatare corespunzatoare a

sist de can si eliminarea per

pentru mediul incorjurator

PANCIU

21 UAT Panciu

Inlocuit 2 pompe 

submersibile (Spau Epurare 

si Spau 1 )  Panciu

2 buc 20.814,01 cresterea calitatii serv

SUCURSALA PANCIU

22 UAT Panciu

Reabilitare retea canalizare 

str.Al. Independentei-

str.Democratiei -160ml

160 ml 10.864,50 cresterea calitatii serv

23 UAT Panciu

Inlocuit 3 pompe 

submersibile (Spau Epurare 

si Spau 2 )  si pompa 

deznisipare st.epurare buc.

3 buc 27.058,22 cresterea calitatii serv

24 UAT Panciu

Inlocuit 2 pompe 

submersibile (Spau 3 si 

concentrator )  Panciu

2 buc 12.488,41 cresterea calitatii serv

25 UAT Panciu
Inlocuire sistem senzori 

statia de Epurare Panciu
1 buc 46.831,53 cresterea calitatii serv

26 UAT Panciu
Inlocuire suflanta aerare 

st.Epurare Panciu
1 buc 26.017,52 cresterea calitatii serv

MARASESTI

27 UAT Marasesti
Reabilitare retea

canalizare
1,267 km 331.265,33

Cresterea gradului de

conformare a calitatii apei

epurate deversate in emisar

SUCURSALA MARASESTI

28 UAT Marasesti
Reabilitare retea

canalizare: Str.  Oituz
0,25 km 81.049,77

Cresterea gradului de

conformare a calitatii apei

epurate deversate in emisar

GUGESTI
29 UAT GUGESTI

Inlocuire retele canalizare -

500 m
500 m 10.303,97 Crestere calitate serviciu prestat

FOCSANI

30 UAT Focsani

Reabilitare retea canalizare-

0.68km-(Constitutiei, Pct. 

Grigorescu)

0,68 km 12.061,88
imbunatire calitate serviciu 

prestat

SUCURSALA FOCSANI

31 UAT Focsani

Reabilitare retea canalizare-

1.35km(Ghe.Doja, C. 

Centrala,Prosperitatii,S. 

Barnutiu)

1,35 km 238.021,64
imbunatire calitate serviciu 

prestat

32 UAT Focsani

Revizie capitala motor 

biogaz-Statia Epurare 

Focsani-1buc

1 buc 51.004,64 Cresterea eficientei energetice

33 UAT Focsani

Reabilitare retea canalizare-

0.60km(Al. Caminului,I. 

Bazgan,A. Crinului)

0,6 km 106.130,86
imbunatire calitate serviciu 

prestat

34 UAT Focsani
Inlocuire difuzor cu aer Linia 

1 -Statia Epurare
1 buc 102.009,27

Reducerea consumului de 

energie

35 UAT Focsani
Reabilitare retea canalizare-

0.65km(M. Varlaam,C. 

Munteniei, A. Revolutionar)

0,65 km 114.374,03
imbunatire calitate serviciu 

prestat



36 UAT Focsani
Inlocuire difuzor cu aer Linia 

2 -Statia Epurare
1 buc 102.009,27

Reducerea consumului de 

energie

37 UAT Focsani

Reabilitare retea canalizare-

0.55km(Cpt. C. Florin, 

Constructorului, Predeal)

0,55 km 96.857,29
imbunatire calitate serviciu 

prestat

38 UAT Focsani
Ridicare la cota rame cu 

capac- 5buc-Carpati
5 buc 1.662,65

imbunatire calitate serviciu 

prestat

2.001.514,83

total investitii 13.428.731,15

159.360.689,95                    

0

COMPANIA
EURO

VERIFICARE CU ANEXA 4

APA FONDURI EUROPENE SI ATRASE

APA (EURO) Anul 2022 Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 Anul 2026

Conformare APA (euro) 2.105.972,96 28.197.407,44 28.197.407,44 0,00 0,00

11.427.216,33 Inlocuire APA (euro) 1.127.297,13 92.411,77 92.411,77 0,00 0,00

11427216,33 Dezvoltare APA (euro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

SURSE PROPRII

APA (EURO) Anul 2022 Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 Anul 2026

Conformare APA (euro) 165.223,74 103.902,80 268.547,42 240.500,02 59.906,65

Inlocuire APA (euro) 761.605,39 1.899.624,55 2.041.945,83 1.565.632,59 1.391.570,35



407.585,86 Dezvoltare APA (euro) 0,00 368.348,35 7.913,45 3.400,31 10.063,54

407.585,86

APA UZATA FONDURI EUROPENE SI ATRASE

APA UZATA (EURO) Anul 2022 Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 Anul 2026

Conformare APA 

UZATA(euro) 7.551.095,26 38.552.746,59 38.552.746,59 0,00 0,00

Inlocuire APA UZATA(euro) 520.431,64 65.405,67 65.405,67 0,00 0,00

992.770,00 Dezvoltare APA UZATA(euro) 0,00 496.385,00 496.385,00 0,00 0,00

992.770

SURSE PROPRII

APA UZATA (EURO) Anul 2022 Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 Anul 2026

Conformare APA 

UZATA(euro) 53.489,84 37.640,60 13.652,76 6.439,98 0,00

2.001.514,83 Inlocuire APA UZATA(euro) 34.899,58 320.844,93 340.827,13 366.782,83 166.567,06

2.001.514,83 Dezvoltare APA UZATA(euro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

TOTAL EURO 12.320.015,54 70.134.717,70 70.077.243,06 2.182.755,73 1.628.107,60
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Surse proprii IID 2022 -

2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2022 - 2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2022 - 2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2022 - 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Planul de investiții de conformare

Etape (data finalizare - an)



POIM 2022 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2022 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2022 - 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2022 - 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017



POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2029 -

NA NA NA 2029 NA

Surse proprii IID 2025 -

NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2024 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2024 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2029 -

NA NA NA 2029 NA

Surse proprii IID 2029 -

NA NA NA 2029 NA

Surse proprii IID 2029 -

NA NA NA 2029 NA

Surse proprii IID 2029 -

NA NA NA 2029 NA



Surse proprii IID 2024 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2024 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2025 -

NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2028 -

NA NA NA 2028 NA

Surse proprii IID 2024 -
NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2024 - NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2025 - NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2025 - NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2025 - NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA



Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2028 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2028 -

NA NA NA 2028 NA

Surse proprii IID 2025 -

NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2026 -

NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2029 -

NA NA NA 2029 NA

Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2028 -

NA NA NA 2028 NA

Fonduri europene 

POIM
2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Fonduri europene 

POIM
2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Fonduri europene 

POIM
2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Fonduri europene 

POIM
2024 -

2016 2017 2017 2016 2017



Fonduri europene 

POIM
2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Fonduri europene 

POIM
2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2024 -
NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2023 -
NA NA NA 2023 NA

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2022 - NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2024 -
NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2024 -
NA NA NA 2024 NA

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Fonduri proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA



Fonduri proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

Fonduri proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Fonduri proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

Fonduri proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Fonduri proprii IID 2025 - NA NA NA 2025 NA

Fonduri proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Fonduri proprii IID 2024 -
NA NA NA 2024 NA

Fonduri proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Fonduri proprii IID 2025 - NA NA NA 2025 NA
c

Fonduri proprii IID 2022 - NA NA NA 2022 NA

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

Fonduri proprii IID 2027 -
NA NA NA 2027 NA

Fonduri proprii IID 2027 -
NA NA NA 2027 NA

Fonduri proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Fonduri proprii IID 2027 -
NA NA NA 2027 NA



POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Fonduri proprii IID 2027 -
NA NA NA 2027 NA

Fonduri proprii IID 2027 - NA NA NA

2027

NA

Fonduri proprii IID 2025 - NA NA NA
2025

NA c

Fonduri proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Fonduri proprii IID 2025 -
NA NA NA 2026 NA

Fonduri proprii IID 2025 - NA NA NA 2027 NA

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Fonduri proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

Fonduri proprii IID 2025 -
NA NA NA 2022 NA

Fonduri proprii IID 2027 -
NA NA NA 2027 NA

Fonduri proprii IID 2028 - NA NA NA 2028 NA

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017



POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016

2017

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2025 - NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

Fonduri proprii IID 2027 -
NA NA NA 2027 NA

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Fonduri proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016

Fonduri proprii IID 2027 -
NA NA NA 2027 NA

Fonduri proprii IID 2027 - NA NA NA
2026

NA

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Fonduri proprii IID 2022 - NA NA NA
2027

NA



Fonduri proprii IID 2027 -

NA NA NA 2027 NA

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024
- 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024

- 2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2022

- NA NA NA 2022 NA

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

POIM 2024
- 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024

- 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024

- 2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2022

- NA NA NA 2022 NA Silviu Mustatea

POIM 2024
- 2016 2017 2017 2016 2017



POIM 2024
- 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024
- 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024

- 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024
- 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017



POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -
2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Descriere impact* Sursa de finanțare An finalizare Observații

Realizarea si 

aprobarea 

studiilor de 

fezabilitate

Realizarea proiectelor 

tehnice de executie

Obtinerea avizelor si 

autorizatiilor necesare 

executarii lucrarilor

Realizarea 

documentatiilor de 

atribuire a 

contrcatelor

desfasurarea licitatiilor

Cresterea gradului

de conformare si

conectarea a 897

imobile

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Cresterea gradului

de conformare
POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Cresterea gradului

de conformare 
POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

2. Lista investițiilor pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991 incluse in planul de afaceri

Etape (data finalizare - an)



Cresterea gradului

de conformare 
POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Mentinerea 

gradului de

conformare

Surse proprii IID 2024 -

NA NA NA 2024 NA

Mentinerea 

gradului de

conformare

Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2023 NA

Cresterea gradului

de conformare 
Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2023 NA

Cresterea gradului

de conformare ,

conectarea a 174

de imobile

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Cresterea gradului

de conformare ,

conectarea a 174

de imobile

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Cresterea 

capacitatii de

colectare a apelor

uzate menajere si a

gr de conectare a

populatiei

POIM 2022 -

2016 2017 2017 2016 2017

Cresterea 

capacitatii de

colectare a apelor

uzate menajere

POIM 2022 -

2016 2017 2017 2016 2017

Cresterea eficientei

in exploatare
Surse proprii IID 2025 -

NA NA NA 2024 NA

Cresterea eficientei

in exploatare
Surse proprii IID 2025 -

NA NA NA 2024 NA

Cresterea 

capacitatii de

colectare a apelor

uzate menajere si a

gr de conectare a

populatiei

Surse proprii IID 2028 -

NA NA NA 2028 NA



Cresterea 

capacitatii de

colectare a apelor

uzate menajere si a

gr de conectare a

populatiei

POIM 2022 -

2016 2017 2017 2016 2017

Cresterea 

capacitatii de

colectare a apelor

uzate menajere

POIM 2022 -

2016 2017 2017 2016 2017

nr de 49 Locuinte POIM 2022 - 2016 2017 2017 2016 2017

nr de 2 Locuitori Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

nr de 2 Locuitori Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

nr de 2 Locuitori Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

Crestere nr de

utilizatori cu 407
POIM 2022 -

2016 2017 2017 2016 2017

cresterea calitatii

serv
POIM 2022 -

2016 2017 2017 2016 2017

Nr de locuitori noi

racordați la

sistemul de

canalizare 

POIM 2022 -

2016 2017 2017 2016 2017

Nr de locuitori noi

racordați la

sistemul de

canalizare 

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Nr de locuitori noi

racordați la

sistemul de

canalizare 

Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2023 NA

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare 

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare 

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017



Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare ,

cresterea gradului

de conformare a

calitatii apei

epurate deversate

in emisar 

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare 

,cresterea gradului

de conformare a

calitatii apei

epurate deversate

in emisar 

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare 

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare 

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Crestere calitate

ape uzate

deversate

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Crestere calitate

serviciu prestat
Fonduri proprii IID 2027 -

NA NA NA 2027 NA

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare 

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare 

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare , crestere 

calitate apa

epurata

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare 

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017



Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare 

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare 

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare 

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la

canalizare si grad

de conformare a

calitatii apei

epurate deversate

in emisar

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare cu 30%

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la

canalizare si grad

de conformare a

calitatii apei

epurate deversate

in emisar

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

cresterea gradului

de racordare la

canalizare

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

cresterea gradului

de racordare la

canalizare

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare 

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Cresterea gradului

de conformare a

calitatii apei

epurate deversate

in emisar

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017



Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare 

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare si

gradului de

conformare a

calitatii apei

epurate deversate

in emisar

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare 

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare 

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Crestere grad de

racordare la sistem

canalizare  

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Crestere calitate

ape uzate

deversate

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

 cresterea calitatii 

apei epurate 
POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

cresterea gradului

de conformare a

calitatii apei

epurate

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

 cresterea nr de 

locuitori noi 

racordați  la 
sistemul de 

canalizare

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA



Cresterea 

capacitatii de 

colectare a apelor 

uzate menajere si a 

gr de conectare a 

populatiei

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a apelor 

uzate menajere

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a apelor 

uzate menajere

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a apelor 

uzate menajere si a 

gr de conectare a 

populatiei

POIM 2022 -

2016 2017 2017 2016 2017

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a apelor 

uzate menajere si a 

gr de conectare a 

populatiei

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a apelor 

uzate menajere

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a apelor 

uzate menajere

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Cresterea 

capacitatii de 

colectare a apelor 

uzate menajere si a 

gr de conectare a 

populatiei

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017



An finalizare

Realizarea si 

aprobarea 

studiilor de 

fezabilitate

Realizarea 

proiectelor 

tehnice de 

executie

Obtinerea avizelor si 

autorizatiilor 

necesare executarii 

lucrarilor

Realizarea 

documentatiilor de 

atribuire a 

contractelor

desfasurarea 

licitatiilor

2023

NA NA NA 2023 NA

2023
NA NA NA 2023 NA

2026

NA NA NA 2026 NA

2023 NA NA NA 2023 NA

Lista investițiilor pentru dezvoltarea/modernizarea sistemului de alimentare cu apă si de canalizare incluse in planul de afaceri

Etape (data finalizare - an)

Observații

-

-

-

-



2023 NA NA NA 2023 NA

2024 NA NA NA 2024 NA

2024 NA NA NA 2024 NA

2024 NA NA NA 2024 NA

2028

NA NA NA 2026 NA

2023 NA NA NA 2023 NA

2023

NA 2023 2023 2023 2023

2023

NA 2023 2023 2023 2023

2023
NA 2023 2023 2023 2023

2024

2022 2023 2023 2023 2023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Sursa de finanțare An finalizare Observatii

Realizarea si 

aprobarea 

studiilor de 

fezabilitate

Realizarea 

proiectelor 

tehnice de 

executie

Obtinerea avizelor si 

autorizatiilor 

necesare executarii 

lucrarilor

Realizarea 

documentatiilor de 

atribuire a 

contrcatelor

desfasurarea 

licitatiilor

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2024 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2024 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2024 -

NA NA NA 2024 NA

POIM 2024 - 2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2027 -

NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2023 NA

Etape (data finalizare - an)



Surse proprii IID 2026 -

NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2024 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2024 - NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 - NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 - NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 - NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2022 - NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 - NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 - NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2023 - NA NA NA 2023 NA



Surse proprii IID 2023 - NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2024 - NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2025 - NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2026 - NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2027 - NA NA NA 2027 NA

Surse proprii IID 2024 - NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2025 - NA NA NA 2024 NA

POIM 2022 -

2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2023 NA



Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2029 -

NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2029 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2029 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2027 -

NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2028 -

NA NA NA 2026 NA



Surse proprii IID 2022 - NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 - NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 - NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 - NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 - NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2023 - NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2029 - NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2025 - NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2026 - NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2029 - NA NA NA 2026 NA

POIM 2022 -

2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2027 -

NA NA NA 2027 NA



Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2024 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2023 -
NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2024 -
NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2027 -

NA NA NA 2027 NA

Surse proprii IID 2027 -

NA NA NA 2027 NA

Surse proprii IID 2028 -

NA NA NA 2028 NA

Surse proprii IID 2028 -

NA NA NA 2028 NA

Surse proprii IID 2026 - NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2025 - NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2025 - NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2026 - NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2024 - NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2029 - NA NA NA 2029 NA

Surse proprii IID 2027 - NA NA NA 2027 NA

Surse proprii IID 2029 - NA NA NA 2029 NA



Surse proprii IID 2029 - NA NA NA 2029 NA

Surse proprii IID 2026 -

NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2024 -
NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2027 -

NA NA NA 2027 NA

Surse proprii IID 2028 -

NA NA NA 2028 NA

Fonduri europene

POIM
2022 -

2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2029 -

NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2025 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2027 -

NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2026 -
NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2029 - NA NA NA 2029 NA

Surse proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA



Surse proprii IID 2026 - NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2029 - NA NA NA 2029 NA

Fonduri proprii IID 2026 -

NA NA NA 2026 NA

Fonduri proprii IID 2025 -

NA NA NA 2025 NA

Fonduri proprii IID 2026 - NA NA NA 2026 NA

Fonduri proprii IID 2029 - NA NA NA 2029 NA

Fonduri proprii IID 2026 -

NA NA NA 2026 NA

Fonduri proprii IID 2023 -
NA NA NA 2023 NA

Fonduri proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

Fonduri proprii IID 2029 - NA NA NA 2029 NA

Fonduri proprii IID 2028 -

NA NA NA 2028 NA

Fonduri proprii IID 2026 -

NA NA NA 2026 NA

Fonduri proprii IID 2026 - NA NA NA 2026 NA



Fonduri proprii IID 2029 - NA NA NA 2029 NA

Fonduri proprii IID 2026 -
NA NA NA 2026 NA

Fonduri proprii IID 2026 -

NA NA NA 2026 NA

Fonduri proprii IID 2029 - NA NA NA 2029 NA

Fonduri proprii IID 2026

NA NA NA 2026 NA

Fonduri proprii IID 2026
NA NA NA 2026 NA

Fonduri proprii IID 2029 NA NA NA 2029 NA

Fonduri proprii IID 2027 -

NA NA

NA

2025 NA C

Fonduri proprii IID 2027 -
NA NA

NA
2027 NA

Fonduri proprii IID 2027 -
NA NA

NA
2027 NA

Fonduri proprii IID 2029 - NA NA NA 2029 NA

Fonduri proprii IID 2026 -

NA NA NA 2026 NA

Fonduri proprii IID 2028 -
NA NA NA 2028 NA

Fonduri proprii IID 2026 -
NA NA NA 2026 NA



Fonduri proprii IID 2029 - NA NA NA 2029

NA

Fonduri proprii IID 2027 -

NA NA

NA

2022 NA

Fonduri proprii IID 2022 -
NA NA

NA
2028 NA

Fonduri proprii IID 2026 -

NA NA

NA

2026 NA

Fonduri proprii IID 2029 - NA NA NA 2029 NA

Surse proprii IID 2029 -

NA NA NA 2029 NA

Surse proprii IID 2026 -
NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2026 -

NA NA NA 2026 NA

Fonduri proprii IID 2026 -

NA NA NA 2026 NA

Fonduri proprii IID 2026 -

NA NA NA 2026 NA

Fonduri proprii IID 2029 - NA NA NA 2029 NA

Fonduri proprii IID 2028 -
NA NA NA 2028 NA

Fonduri proprii IID 2027 -

NA NA NA 2027 NA

Fonduri proprii IID 2028 -
NA NA NA

2028
NA



Fonduri proprii IID 2029 -

NA NA NA

2029

NA

Fonduri proprii IID 2027 -

NA NA NA 2027 NA

Fonduri proprii IID 2026 -

NA NA NA 2026 NA

Fonduri proprii IID 2026 -
NA NA NA 2025 NA

Fonduri proprii IID 2029 - NA NA NA 2029 NA

Fonduri proprii IID 2026 -

NA NA

NA

2026 NA

Fonduri proprii IID 2027 -

NA NA

NA

2027 NA

Fonduri proprii IID 2027 - NA NA NA 2027 NA

Fonduri proprii IID 2029 - NA NA NA 2029 NA

Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2023 -
NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2024 -
NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2026 -
NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA



Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2023 -
NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2024 -
NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2026 -
NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2023 -
NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2024 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2024 -
NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2026 -
NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2026 -
NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2023 -
NA NA NA 2023 NA



Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2024 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2024 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2024 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2025 -

NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2025 -

NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2025 -

NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2026 -

NA NA NA 2026 NA



Surse proprii IID 2026 -

NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2026 -

NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2023 -
NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2024 -
NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2026 -
NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2023 -
NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2024 -
NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2026 -
NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2023 -
NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2024 -
NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2026 -
NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2023 -
NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2024 -
NA NA NA 2024 NA



Surse proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2026 -
NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2023 -
NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2024 -
NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2026 -
NA NA NA 2026 NA

POIM 2024 -

2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA



Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2023 NA



Surse proprii IID 2024 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2025 -

NA NA NA 2025 NA



Surse proprii IID 2026 -

NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2027 -

NA NA NA 2027 NA

Surse proprii IID 2028 -
NA NA NA 2028 NA

Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2023 NA

POIM 2022 -

2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2026 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2025 -

NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2028 -
NA NA NA 2027 NA

Surse proprii IID 2028 -

NA NA NA 2028 NA

Surse proprii IID 2023 -
NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2026 -
NA NA NA 2024 NA



Surse proprii IID 2028 -

NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2024 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2025 -

NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2026 -

NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2028 -
NA NA NA 2028 NA

Surse proprii IID 2029 -
NA NA NA 2029 NA

POIM 2022 -

2016 2017 2017 2016 2017

Surse proprii IID 2025 -

NA NA NA 2024 NA

Fonduri proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2022 -

NA NA NA 2022 NA

Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2023 -

NA NA NA 2023 NA

Surse proprii IID 2024 -

NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2024 -
NA NA NA 2024 NA

Surse proprii IID 2025 -

NA NA NA 2025 NA



Surse proprii IID 2025 -
NA NA NA 2025 NA

Surse proprii IID 2026 -

NA NA NA 2026 NA

Surse proprii IID 2022 -
NA NA NA 2022 NA

COMPANIA
LEI

VERIFICARE CU ANEXA 4

EURO

APA FONDURI EUROPENE SI ATRASE

Anul 2027 Anul 2028 Anul 2029 APA (LEI) Anul 2022 Anul 2023 Anul 2024

0,00 0,00 0,00 Conformare APA (LEI) 10.219.233,80 136.827.919,62 136.827.919,62

0,00 0,00 0,00 Inlocuire APA (LEI) 5.470.209,32 448.428,10 448.428,10

0,00 0,00 0,00 Dezvoltare APA (LEI) 0,00 0,00 0,00

EURO

SURSE PROPRII

Anul 2027 Anul 2028 Anul 2029 APA (LEI) Anul 2022 Anul 2023 Anul 2024

62.108,40 107.504,82 242.944,87 59.751.426,56 Conformare APA (LEI) 801.748,22 504.188,33 1.303.126,33

732.989,03 970.821,40 750.906,50 59.751.426,56       Inlocuire APA (LEI) 3.695.690,17 9.217.928,13 9.908.542,16



8.930,10 8.930,10 0,00 Dezvoltare APA (LEI) 0,00 1.787.410,39 38.400,00

EURO

APA UZATA FONDURI EUROPENE SI ATRASE

Anul 2027 Anul 2028 Anul 2029 APA UZATA (LEI) Anul 2022 Anul 2023 Anul 2024

0,00 0,00 0,00

Conformare APA 

UZATA(LEI) 36.641.689,75 187.077.202,83 187.077.202,83

0,00 0,00 0,00 Inlocuire APA UZATA(LEI) 2.525.394,51 317.381,00 317.381,00

0,00 0,00 0,00 Dezvoltare APA UZATA(LEI 0,00 2.408.708,21 2.408.708,21

EURO

SURSE PROPRII

Anul 2027 Anul 2028 Anul 2029 APA UZATA (LEI) Anul 2022 Anul 2023 Anul 2024

2.060,79 10.303,97 0,00 84.780.176,38

Conformare APA 

UZATA(LEI) 259.559,47 182.651,00 66.250,00

25.450,80 68.882,02 26.017,52 84.780.176,38 Inlocuire APA UZATA(LEI) 169.350,19 1.556.900,00 1.653.863,67

0,00 0,00 0,00 Dezvoltare APA UZATA(LEI 0,00 0,00 0,00

euro

831.539,13 1.166.442,31 1.019.868,89 TOTAL LEI 59.782.875,43 340.328.717,62 340.049.821,93

total 159.360.689,96 159.360.689,95 0,00

159.360.689,95

0,00

COMPANIA

UAT Denumire investițieNr crt





Extinderi = gospodarii 

nou conectate

Reducerea 

pierderilor=Metri cubi 

economisiti

(nr.) (metri cubi)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

33.189,30                   33.189,30             

49.867,33                   49.867,33             

58.043,66                   58.043,66             

96 219.616,38                 219.616,38           

37.735,93                   37.735,93             

226 215.276,99                 215.276,99           

55.909,35                   55.909,35             

110.815,25                 110.815,25           

137.311,59                 137.311,59           

55.073,29                   55.073,29             

95.522,95                   95.522,95             

Esalonare valori investitii 2022 - 2029 (euro)



389

772.867,15                 772.867,15           

60.594,76                   60.594,76             

58.286,26                   58.286,26             

60.483,91                   60.483,91             

9

142.293,14                 142.293,14           

132.141,56                 132.141,56           

199.540,74                 199.540,74           

155.407,31                 155.407,31           

153.295,33                 153.295,33           

109.849,61                 109.849,61           

459

24.731,29                   24.731,29             

71.932,09                   71.932,09             

100.539,56                 100.539,56           



126.207,62                 126.207,62           

643,18 18.495,70 23.036,58

2031,08 16.024,73 16.024,73 16.024,73

1303,28 15.423,80 15.423,80

1768,74

2166,49

1827,98

1895,68

1447,15



812,43

634,71

1227,11

1032,47

4

167,38

189,43

314,35 25.562,77 25.562,77 25.562,77

171,46 21.359,92 21.359,92



8

10,85 1.759,72 965,48

246,73

962,51 25.239,57 25.239,57 25.239,57

897,44 23.578,77 23.578,77 23.578,77

1835,55 35.297,48 35.297,48 35.297,48 35.297,48

67,76

246,73

7.463,03 7.463,03

75.066,32 75.066,32

120.027,10 120.027,10

3.118,96 3.118,96



20.378,90 20.378,90

76.695,80 76.695,80

22

60

159.352,65 159.352,65

18

828,47 824,32

70.876,42 70.876,42

3.059,63 3.059,63

50.802,02 50.802,02

37.800,42 37.800,42

76.490,69 76.490,69

899,92 927,36



6

59.223,51 59.223,51

10.585,27 10.585,27

90.718,92 90.718,92

30.642,01 30.642,01

108.741,43 108.741,43

103.223,05 103.223,05

412,16 515,20

8

14

10

67.528,09 67.528,09

124.600,66 124.600,66

12

1.030,40 2.060,79



199.201,95 199.201,95

133 502.130,06 502.130,06

17.612,07 17.612,07

15

1.947,47 824,32

6

196.093,83 196.093,83

7

2.060,79 1.030,40

32.128,60 32.128,60

252 1.003.234,26 1.003.234,26

164.770,61 164.770,61

210.508,18 210.508,18

160.763,20 160.763,20

412.805,87 412.805,87

61.311,01 61.311,01

46.214,77 46.214,77

428 424.171,46 424.171,46



63.166,69 63.166,69

0,00 0,00

421.918,35 421.918,35

9

84.961,49 84.961,49

20.485,76 20.485,76

212.736,53 212.736,53

45.006,68 45.006,68

77.143,85 77.143,85

140.742,86 140.742,86

119.298,11 119.298,11

126.934,44 126.934,44

31.236,43 31.236,43

91.788,82 91.788,82

23.438,69 23.438,69

127.735,41 127.735,41



4.121,59 1.030,40 1.133,44

114.088,51 114.088,51

18.486,74 18.486,74

66.248,37 66.248,37

48.283,92 48.283,92

20.118,52 20.118,52

561.624,26 561.624,26

515.618,96 515.618,96

92.621,08 92.621,08

2.086.416,47 2.086.416,47

21.940,75 21.940,75

73.460,48 73.460,48

15.305,41 15.305,41

15

17.836,58 17.836,58



136.849,95 136.849,95

15.305,41 15.305,41

34.586,81 34.586,81

16.129,42 16.129,42

0,00 0,00

102.339,61 102.339,61

196.692,22 196.692,22

344.869,04 344.869,04

119.665,12 119.665,12

45.947,30 45.947,30

270 1.208.941,68 1.208.941,68

153.384,03 153.384,03

471.348,80 471.348,80

166.790,62 166.790,62

39.717,42 39.717,42

22.581,15 22.581,15



6.014.954,70 6.014.954,70

634.778,02 634.778,02

1.683.980,68 1.683.980,68

167.901,41 167.901,41

3.190.992,95 3.190.992,95

146 227.133,85 227.133,85

2.622,00 21.900,49 24.343,43 28.279.658,31 28.324.597,00 119.184,61 59.906,65 41.376,82 37.293,35 58.334,05

Extinderi = gospodarii 

nou conectate

Reducerea 

pierderilor=Metri cubi 

economisiti

(nr.) (metri cubi)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

897 1.276.670,79 1.276.670,79

182.883,87 182.883,87

504 696.508,60 696.508,60

Esalonare valori investitii 2022 - 2029 (euro)



296.632,35 296.632,35

174 413.330,96 413.330,96

87.339,54 87.339,54

263

5.409,58 5.409,58

1.030,40 1.030,40

11



487

49

2

2

2

407

97

10

60

254 843.435,75 843.435,75

122.333,00 122.333,00



442 951.735,71 951.735,71

76.093,17 76.093,17

451 1.389.364,53 1.389.364,53

131 810.083,79 810.083,79

38.376,67 38.376,67

553 1.083.960,68 1.083.960,68

192.818,34 192.818,34

278 1.430.233,79 1.430.233,79

110.192,31 110.192,31

0,00 0,00

117 592.689,32 592.689,32



38.723,43 38.723,43

261 515.174,68 515.174,68

543 712.858,11 712.858,11

428 753.211,63 753.211,63

160.198,64 160.198,64

483 819.348,95 819.348,95

83.174,46 83.174,46

175.144,68 175.144,68

260 813.731,91 813.731,91

178 546.286,75 546.286,75

51.643,07 51.643,07



449 1.909.148,45 1.909.148,45

294.998,01 294.998,01

250 566.644,35 566.644,35

76.230,70 76.230,70

329 1.955.417,17 1.955.417,17

195.309,24 195.309,24

368.162,62 368.162,62



337 1.492.267,80 1.492.267,80

198.840,91 198.840,91

1.358.807,73 1.358.807,73

3.768.917,29 3.768.917,29

1.336.837,06 1.336.837,06

9.486.351,98 9.486.351,98

123 280.633,80 280.633,80

8.832,00 0,00 0,00 38.552.746,59 38.559.186,57 6.439,98 0,00 0,00 0,00 0,00



Extinderi = gospodarii 

nou conectate

Reducerea 

pierderilor=Metri cubi 

economisiti

(nr.) (metri cubi)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

3400,309119 3400,309119 3400,309119 1133,436373

Esalonare valori investitii 2022 - 2029 (euro)



8930,104757 8930,104757 8930,104757

496385 496385

0,00 0,00 499.785,31 499.785,31 3.400,31 10.063,54 8.930,10 8.930,10 0,00



Extinderi = gospodarii 

nou conectate

Reducerea 

pierderilor=Metri cubi 

economisiti

(nr.) (metri cubi)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

5358,062854 5358,062854

4773,57

26,25 1648,63 2472,95

92411,76713 92411,76713

854,34 4492,529624 4492,529624 4492,524624 4492,524624 4492,524624

Esalonare valori investitii 2022 - 2029 (euro)



32382,53 74188,5626 74188,5626 74188,5626 74188,5626

14286,42

28572,84

4669,05 25850,034 25100,46368 11870,17002

2455,76

415,73

296,95

255,37

195,98

365,24

17,62



10690,08 401854,7141 401854,7141

5938,93 195775,3735 195775,3735

13015,38

33,80

65,00



48,10

65,00

19,50

161,21

8655,55 5564,142195 5564,142195 5564,142195 5564,137195 5564,137195

1367,67 11334,36373 10303,96703 6182,380216 10303,96703 13395,15714 10303,96703

1692,794583 1692,794583 1692,794583 1692,794583 1692,794583 1692,794583 1692,794583



5387,50276 5387,50276 5387,50276 5387,50276 5387,50276 5387,50276 5387,50276

9273,570325 9273,570325

8758,371973 8758,371973

6182,380216 6182,380216 6182,380216 6182,380216

48845,7

446,65

446,65

6672,96

4118,12



1750,87

2992,56

2099,26

1473,95

11702,24

1408,86 153594,3672 153594,3672 153594,3672

1559,05 254951,0562 254951,0562



693,7

8593,508501 8593,508501

6462,33

7465,22

6435,11

8442,91 25801,13344 36121,58681 36121,58681 36121,58681 36121,58681 36121,58681 38701,70015 38701,70015

8152,8 107876,3524 107876,3524

6223,51 82348,68624 82348,68624

634,8

44,99

824,3173622 1751,674395 1751,674395 1751,674395 1751,674395 2802,679031 2802,679031 2802,679031



672,79 1687,995878 4121,586811 4121,586811 4121,586811 4121,586811

123,79 2701,287996 2060,793405 2060,793405 2060,793405 2060,793405 3503,348789 3503,348789 3503,348789

1314,462648 1854,714065 3297,269449

257,13 4121,586811 4121,586811

618,2380216 824,3173622

153,77 4287,029366 2988,150438 2988,150438 2988,150438 2988,150438 2802,679031 3153,01391 2802,679031

1957,75 3709,43

282,19 8809,17 11952,6 8964,45 8964,45 5976,3 2802,68 7006,7 7006,7

2060,793405 2472,952087

539,9 8243,173622 8243,173622 4121,586811

1030,396703 1030,396703



120,1 352,3585781 1494,075219 1494,075219 1494,075219 1494,075219 1751,674395 1751,674395 1751,674395

269,11 4121,586811 3091,190108

105,24 4345,755796 2472,952087 2472,952087 2472,952087 2472,952087 3503,348789 3503,348789 3503,348789

365,64 4121,586811 5151,983514

2060,793405 2060,793405

61,12 880,8964451 1236,476043 1236,476043 618,2380216 618,2380216 1401,339516 1401,339516 1401,339516

277,1 4121,586811 6182,380216 4121,586811

116,04 4698,114374 896,4451314 896,4451314 896,4451314 896,4451314 3503,348789 3503,348789 3503,348789

31,95

2060,793405 2060,793405



14,79 2113,961875 2988,150438 2988,150438 2988,150438 2988,150438 1751,674395 1751,674395 1751,674395

604,53 5151,983514 5151,983514 8243,173622

1648,634724 1648,634724

101,25 2583,962906 2091,705307 2091,705307 2091,705307 2091,705307 2102,009274 2102,009274 2102,009274

776,92 1792,89 1792,89 2091,71 2091,71 2102,01 2102,01 2102,01

2163,84 2163,83

44,99

1220,29 1648,63 1648,63

170,05 4121,59 4121,59 3091,19

132,33 1761,77 1494,08 1494,08 1494,08 1494,08 2102,01 2102,01 2102,01

161,7 3091,190108 3091,190108

824,3173622 824,3173622



20,06 587,2642968 587,3261206 587,3261206 587,3261206 587,3261206 2802,679031 2802,679031 2802,679031

1916,537867 2060,793405 2060,793405

321,21 3091,190108 3091,190108 4121,586811

64,28 587,3261206 587,3261206 587,3261206 587,3261206 587,3261206 3503,348789 3503,348789 3503,348789

2429,358063 2060,793405 2060,793405

528,15 5151,983514 4121,586811 4121,586811

1236,476043 1236,476043

296,51 4169,576507 2868,62442 5976,300876 2988,150438 5976,300876 5605,358063 7006,697579 7006,697579

607,9

898,37

1048,1

1048,1

1197,83

17,29



60,89

60,89

60,89

60,89

60,89

30,67

703,83

439,89

388,75

633,45

249,47

457,49

415,78

105,57

914,72

228,74

914,72

3952,1

2826,88

11185,18



9395,55

9597,62

7829,62

14317,03

9148,43

7605,92

14167,89

8848,98

7605,92



18045,42

8863,95

637,85

898,37

898,37

598,92

748,64

131,8

97,33

97,33

97,33

97,33

598,92

598,92

598,92



598,92

598,92

44,92

44,92

44,92

44,92

65405,66718 65405,66718







29194,57324 29194,57324 29194,57324

6852,138073 6852,138073

11334,36373 11334,36373

3434,655676 3434,655676 3434,655676

4808,517946 4808,517946 4808,517946

6182,380216 6182,380216 6182,380216



10303,96703 10303,96703 10303,96703

40524,88408 40524,88408



415.008,99 99.699,52 755.047,14 1.189.959,80 668.113,52 373.776,57 392.035,20 551.370,18 524.023,45

total economisire

mc

436.909,48 446839,49 -9.930,01

LEI

Anul 2025 Anul 2026 Anul 2027 Anul 2028 Anul 2029

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LEI

Anul 2025 Anul 2026 Anul 2027 Anul 2028 Anul 2029

1.167.026,33 290.697,00 301.381,00 521.667,13 1.178.890,00

7.597.232,17 6.752.595,13 3.556.829,27 4.710.910,87 3.643.773,80



16.500,00 48.833,33 43.333,33 43.333,33 0,00

LEI

Anul 2025 Anul 2026 Anul 2027 Anul 2028 Anul 2029

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LEI

Anul 2025 Anul 2026 Anul 2027 Anul 2028 Anul 2029

31.250,00 0,00 10.000,00 50.000,00 0,00

1.779.813,67 808.266,67 123.500,00 334.250,00 126.250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lei

10.591.822,17 7.900.392,13 4.035.043,61 5.660.161,33 4.948.913,80

COMPANIA

Valoare indicator fizic 

de monitorizare/ 

progres

U.M.
Valoare investiție 

(euro)

Descriere 

impact*

Sursa de

finanțare An finalizare

Metri cubi 

economisiti din 

investitii (mc)

Metri cubi 

economisiti din 

consum neautorizat 

(clandestin) (mc)

Metri cubi economisiti 

din consum neautorizat 

(dupa DMA) (mc)

2022 85.553,56 32.612,80 0,00

2023 55.500,84 11.521,51 7.476,92

2024 88.335,21 15.164,97 439.949,82

Descriere investitie



2025 53.336,96 15.603,58 119.351,85

2026 74.147,88 14.562,86 34.393,81

2027 24.321,60 12.745,63 0,00

2028 22.178,19 7.041,47 73.250,53

2029 33.535,24 3.933,87 281.644,88

436.909,48 113.186,69 956.067,80

436.909,48 113.186,69 956.067,80

0,00 0,00 0,00



Reducerea 

pierderilor = 

consum neautorizat 

(clandestin)

Reducerea pierderilor = 

consum neautorizat 

eliminat dupa DMA

(metri cubi)

(metri cubi)





20.530,66 2029

45.892,07 2025

19.926,82 2024

50.722,81 2024

62.799,67 2029

37.438,27 2029

66.422,73 2029

47.099,75 2029



31.399,84 2024

10.869,17 2024

28.984,46 2025

39.853,64 2028

4.174,36 2024

5.537,42 2025

4941,078 2025

4.089,17 2025



1.495,38 2028

15.950,75 2028

29.907,66 2025

34.393,81 2026

47.353,80 2029

7.476,92 2023

15.950,75 2028















0,00 633.210,98

Reducerea 

pierderilor = 

consum neautorizat 

(clandestin)

Reducerea pierderilor = 

consum neautorizat 

eliminat dupa DMA

(metri cubi)

(metri cubi)













0,00 0,00



Reducerea 

pierderilor = 

consum neautorizat 

(clandestin)

Reducerea pierderilor = 

consum neautorizat 

eliminat dupa DMA

(metri cubi)

(metri cubi)



0,00 0,00



Reducerea 

pierderilor = 

consum neautorizat 

(clandestin)

Reducerea pierderilor = 

consum neautorizat 

eliminat dupa DMA

(metri cubi)

(metri cubi)

1.123,05 2024

322.856,82 2024



7.083,32 2026

3.125,00 2023

6.249,99 2024

502,76 2022

85,11 2022

60,79 2022

52,28 2022

40,12 2022

74,78 2022



2.188,55 2024

1.215,86 2025

4.862,54 2022



3.233,71 2029



17.190,57 2022

157,19 2022

157,19 2022

2.348,46 2023

1.449,31 2027



616,19 2022

1.053,19 2027

738,80 2027

518,74 2028

4.118,44 2028

269,40 2029

298,12 2029



132,65 2029

2.081,29 2027

2.404,29 2028

2022

7.046,71 2022

8.927,65 2025

6.815,00 2027

695,13 2023

4,94 2026



439,97 2026

191,85 2025

192,22 2026



56,91 2026

108,78 2026

66,17 2027

17,99 2026



354,95 2027

4,94 2026

129,10 2026

29,77 2027



245,28 2026

157,13 2027



23,53 2022

492,44 2022

307,77 2022

443,19 2023

320,08 2024

73,87 2025

160,04 2026

942,81 2022

2.668,34 2023



2.241,40 2023

1.867,83 2024

3.415,47 2024

1.814,47 2025

3.379,89 2025

1.814,47 2026



4.304,91 2026













113.186,69 322.856,82



Total mc 

economisiti (mc)

118.166,36 AN 2022

74.499,26 AN 2023

543.450,00 AN 2024



188.292,40 AN 2025

123.104,55 AN 2026

37.067,23 AN 2027

102.470,19 AN 2028

319.113,99 AN 2029

1.506.163,97

1.506.163,97

apa bruta minus 

economisire (mc) apa facturata (mc)

0,00 AN 2022 11.352.177,64 6.947.165,00

AN 2023 11.277.678,38 7.106.526,00

AN 2024 10.734.228,37 7.217.022,00

AN 2025 10.545.935,98 7.357.733,00

AN 2026 10.422.831,43 7.388.011,00

AN 2027 10.385.764,20 7.447.597,00

AN 2028 10.283.294,01 7.449.798,00

AN 2029 11.918.816,99 9.316.880,00

9.964.180,02

MOD DE CALCUL - Anexa 4 - Masuri de













1 FOCSANI 959822 19,43 935826,5 97,5 23995,55

2 ADJUD 112499 17,37 109124 97 3374,97

3 HOMOCEA 1269 1,58 1269 100 0

4 RUGINESTI 728 0,94 728 100 0

mc % mc % mc

1 FOCSANI 959822 19,43 935826,5 97,5 23995,55

2 ADJUD 112499 17,37 109124 97 3374,97

3 HOMOCEA 1269 1,58 1269 100 0

4 RUGINESTI 728 0,94 728 100 0

5 MARASESTI 191202 29,24 182597,9 95,5 8604,09

6 PANCIU 421450 44,11 400377,5 95 21072,5

7 STRAOANE 73422 39,2 69750,9 95 3671,1

1 FOCSANI 959822 19,43 935826,5 97,5 23995,55

2 ADJUD 112499 17,37 109124 97 3374,97



3 HOMOCEA 1269 1,58 1269 100 0

4 RUGINESTI 728 0,94 728 100 0

5 MARASESTI 191202 29,24 182597,9 95,5 8604,09

1 FOCSANI 959822 19,43 935826,5 97,5 23995,55

2 ADJUD 112499 17,37 109124 97 3374,97

3 HOMOCEA 1269 1,58 1269 100 0

4 RUGINESTI 728 0,94 728 100 0

5 MARASESTI 191202 29,24 182597,9 95,5 8604,09

6 PANCIU 421450 44,11 400377,5 95 21072,5

7 STRAOANE 73422 39,2 69750,9 95 3671,1

8 CIMPURI 8716 23,36 8367,36 96 348,64

9 ODOBESTI 521329 50,37 495262,6 95 26066,45

1 FOCSANI 959822 19,43 935826,5 97,5 23995,55

2 ADJUD 112499 17,37 109124 97 3374,97

3 HOMOCEA 1269 1,58 1269 100 0

4 RUGINESTI 728 0,94 728 100 0

1 FOCSANI 959822 19,43 935826,5 97,5 23995,55

2 ADJUD 112499 17,37 109124 97 3374,97

3 HOMOCEA 1269 1,58 1269 100 0

4 RUGINESTI 728 0,94 728 100 0

5 MARASESTI 191202 29,24 182597,9 95,5 8604,09

6 PANCIU 421450 44,11 400377,5 95 21072,5



1 FOCSANI 959822 19,43 935826,5 97,5 23995,55

2 ADJUD 112499 17,37 109124 97 3374,97

3 HOMOCEA 1269 1,58 1269 100 0

4 RUGINESTI 728 0,94 728 100 0

5 MARASESTI 191202 29,24 182597,9 95,5 8604,09

6 PANCIU 421450 44,11 400377,5 95 21072,5

1 FOCSANI 959822 19,43 935826,5 97,5 23995,55

2 ADJUD 112499 17,37 109124 97 3374,97

3 HOMOCEA 1269 1,58 1269 100 0

mc % mc % mc

1 FOCSANI 959822 19,43 935826,5 97,5 23995,55

2 ADJUD 112499 17,37 109124 97 3374,97

3 HOMOCEA 1269 1,58 1269 100 0

1 FOCSANI 959822 19,43 935826,5 97,5 23995,55



1 FOCSANI 959822 19,43 935826,5 97,5 23995,55

2 ADJUD 112499 17,37 109124 97 3374,97

3 HOMOCEA 1269 1,58 1269 100 0

4 RUGINESTI 728 0,94 728 100 0

1 FOCSANI 959822 19,43 935826,5 97,5 23995,55

2 ADJUD 112499 17,37 109124 97 3374,97

3 HOMOCEA 1269 1,58 1269 100 0

4 RUGINESTI 728 0,94 728 100 0

5 MARASESTI 191202 29,24 182597,9 95,5 8604,09

6 PANCIU 421450 44,11 400377,5 95 21072,5

7 STRAOANE 73422 39,2 69750,9 95 3671,1

8 CIMPURI 8716 23,36 8367,36 96 348,64

1 FOCSANI 959822 19,43 935826,5 97,5 23995,55

2 ADJUD 112499 17,37 109124 97 3374,97

1 FOCSANI 959822 19,43 935826,5 97,5 23995,55

2 ADJUD 112499 17,37 109124 97 3374,97

3 HOMOCEA 1269 1,58 1269 100 0

4 RUGINESTI 728 0,94 728 100 0

5 MARASESTI 191202 29,24 182597,9 95,5 8604,09

1 FOCSANI 959822 19,43 935826,5 97,5 23995,55

2 ADJUD 112499 17,37 109124 97 3374,97



3 HOMOCEA 1269 1,58 1269 100 0

































































% %

pierderi totale (mc) pierderi/apa bruta*100 diferenta

4.405.012,64 38,80323916

4.171.152,38 36,98591356 -1,8173256

3.517.206,37 32,76627113 -4,2196424

3.188.202,98 30,2315791 -2,534692

3.034.820,43 29,11704414 -1,114535

2.938.167,20 28,29033226 -0,8267119

2.833.496,01 27,55436156 -0,7359707

2.601.936,99 21,83049703 -5,7238645

suri de crestere a eficientei - Pierderi totale (%)













2,5 125,5 7456,78 8013 2,99

3 34,04 3205,76 2596 1,30

0 32,4 39,17 1122 0,00

0 39,4 18,48 1446 0,00

% km mc/km/AN bc. mc/contor/an

2,5 125,5 7456,78 8013 2,99

3 34,04 3205,76 2596 1,30

0 32,4 39,17 1122 0,00

0 39,4 18,48 1446 0,00

4,5 29,34 6223,51 2242 3,84

5 44,82 8933,01 2490 8,46

5 18,5 3770,32 1354 2,71

2,5 125,5 7456,78 8013 2,99

3 34,04 3205,76 2596 1,30



0 32,4 39,17 1122 0,00

0 39,4 18,48 1446 0,00

4,5 29,34 6223,51 2242 3,84

2,5 125,5 7456,78 8013 2,99

3 34,04 3205,76 2596 1,30

0 32,4 39,17 1122 0,00

0 39,4 18,48 1446 0,00

4,5 29,34 6223,51 2242 3,84

5 44,82 8933,01 2490 8,46

5 18,5 3770,32 1354 2,71

4 11,7 715,16 427 0,82

5 52 9524,28 3051 8,54

2,5 125,5 7456,78 8013 2,99

3 34,04 3205,76 2596 1,30

0 32,4 39,17 1122 0,00

0 39,4 18,48 1446 0,00

2,5 125,5 7456,78 8013 2,99

3 34,04 3205,76 2596 1,30

0 32,4 39,17 1122 0,00

0 39,4 18,48 1446 0,00

4,5 29,34 6223,51 2242 3,84

5 44,82 8933,01 2490 8,46



2,5 125,5 7456,78 8013 2,99

3 34,04 3205,76 2596 1,30

0 32,4 39,17 1122 0,00

0 39,4 18,48 1446 0,00

4,5 29,34 6223,51 2242 3,84

5 44,82 8933,01 2490 8,46

2,5 125,5 7456,78 8013 2,99

3 34,04 3205,76 2596 1,30

0 32,4 39,17 1122 0,00

% km mc/km/AN bc. mc/contor/an

2,5 125,5 7456,78 8013 2,99

3 34,04 3205,76 2596 1,30

0 32,4 39,17 1122 0,00

2,5 125,5 7456,78 8013 2,99



2,5 125,5 7456,78 8013 2,99

3 34,04 3205,76 2596 1,30

0 32,4 39,17 1122 0,00

0 39,4 18,48 1446 0,00

2,5 125,5 7456,78 8013 2,99

3 34,04 3205,76 2596 1,30

0 32,4 39,17 1122 0,00

0 39,4 18,48 1446 0,00

4,5 29,34 6223,51 2242 3,84

5 44,82 8933,01 2490 8,46

5 18,5 3770,32 1354 2,71

4 11,7 715,16 427 0,82

2,5 125,5 7456,78 8013 2,99

3 34,04 3205,76 2596 1,30

2,5 125,5 7456,78 8013 2,99

3 34,04 3205,76 2596 1,30

0 32,4 39,17 1122 0,00

0 39,4 18,48 1446 0,00

4,5 29,34 6223,51 2242 3,84

2,5 125,5 7456,78 8013 2,99

3 34,04 3205,76 2596 1,30



0 32,4 39,17 1122 0,00



UAT Denumire investiție

Valoare 

indicator fizic

de 

monitorizare/ 

progres

U.M.

Valoare 

investiție 
(euro)

Descriere 

impact*

Sursa de

finanțare An finalizare
Observat

ii

Stadiu fizic

(%)

An 

finalizar

e lucrari

fizice

Stadiu 

Valoric (%)

An finalizare dpdv

financiar

BOLOTESTI Aductiuni apă 1114 ml 70.819,71 85 85

SUCURSALA ODOBEST Statii de pompare apa 1
buc 164.271,62

0 0

Rezervoare 1 buc 123.854,21 43 43
Retea de distributie a 

apei 5146 ml
468.619,89

27 27

Altele (SCADA) 1 sistem 80.521,35 30 30

Rețea de apă uzată 13438 ml 2.724.174,40 45 45

Stații de pompare apa 
uzata 3 buc

390.239,88

100 100

ODOBESTI

Statie de tratare a 

apei 1
buc 249.866,49 90 90

SUCURSALA ODOBEST Rezervoare 1 buc 197.189,26 55 55
Retea de distributie a 

apei 5121 ml
459.360,41 89 89

Altele(SCADA) 1 sistem 105.892,31 50 50

Rețea de apă uzată 10190 ml 1.625.781,19 95 95

Stații de pompare 
apa uzata

4 buc 632.957,43 100 100

VARTESCOIU Aductiuni apă 1805 ml 292.997,01 45 45

SUCURSALA ODOBEST

Retea de distributie a 

apei - bransamente 90 buc
117.516,01

0 0

Altele ( SCADA) 1 sistem 203.828,00 30 30

Rețea de apă uzată 5140 ml 881.970,23 98 98
Stații de pompare apa 
uzata 2 buc

186.366,08
67 67

ADJUD

Statie de tratare a 

apei 1
buc 1.649.152,41

10 10

SUCURSALA ADJUD Rezervoare 2 buc 129.297,74 0 0
Statii de pompare apa 

uzata 1
buc 124.371,84

97 97

Altele (SCADA) 1 sistem 129.061,17 30 30

HOMOCEA Surse de apă 6 buc 303.626,69 79

SUCURSALA ADJUD Aductiuni apă 6418 ml 281.965,17 96
Statie de tratare a 

apei 1
buc 425.782,29

0

Rezervoare 3 buc 331.609,87 50

1 VIRTESCOIU POIM 2023 2023 2023

1 ADJUD POIM 2023 2023 2023

1 ODOBESTI POIM 2023 2023

Investii in derulare 

Nr crt

Descriere investitie Stadiu fizic si valoric

1 BOLOTESTI POIM 2023 2023 2023

1 Homocea POIM 2023 2023 2023



Retea de distributie a 

apei - bransamente 1090 buc
327.103,25

Altele ( SCADA) 1 sistem 234.398,22 30

RUGINESTI
1

Denumire UAT /

localitate

SUCURSALA ADJUD

PANCIU Aductiuni apă 497 ml 52.771,91 0 0

SUCURSALA PANCIU Rezervoare 1 buc 153.489,51 47 47

Statii de pompare 1 buc 214.532,43 0 0

Pasarele pietonala 1 buc 142.785,85 0 0

Altele(SCADA) 1 sistem 126.517,39 30 30

CIMPURI
1

Denumire UAT /

localitate

SUCURSALA PANCIU2

STRAOANE
1

Denumire UAT /

localitate

SUCURSALA PANCIU2

MARASESTI Aductiuni apă 21 ml 15.924,69 0 0

SUCURSALA MARASE

Statie de tratare a 

apei 1
buc 224.852,25

31 31

Rezervoare 2 buc 288.435,64 30 30
Retea de distributie a 

apei - Doaga 100 ml
6.655,28

90 90

Altele(SCADA) 1 sistem 163.654,35 30 30

BILIESTI

Retea de distributie a 

apei - bransamente 400 buc
340.028,47

87 87

SUCURSALA RURAL Rețea de apă uzată 5656 ml 1.799.732,63 99 99

Stații de pompare apa 
uzata 3 buc

261.035,53

100 100

BORDESTI Aductiuni apă 3727 ml 151.236,91 85 85

SUCURSALA RURAL Statii de pompare apa 1
buc 108.401,92

51 51
Retea de distributie a 

apei - bransamente 5 buc
6.528,67

0 0

Altele (SCADA) 1 sistem 80.658,96 30 30

Rețea de apă uzată 11756 ml 2.030.824,28 89 89
Stații de pompare apa 
uzata 2 buc

162.368,46
67 67

DUMBRAVENI

Retea de distributie a 

apei - bransamente 125 buc
163.216,68

0 0

SUCURSALA RURAL Rețea de apă uzată 14922 ml 2.964.641,62 93 93

GUGESTI Surse de apă 4 buc 126.371,78 19

SUCURSALA RURAL Aductiuni apă 285 ml 22.586,98 0
Statie de tratare a 

apei 1
buc 193.577,04

0

Cladire dispecer 1 buc 38.189,92 0

Statii de pompare apa 1
buc 65.384,26

0

1 PANCIU POIM 2023 2023 2023

20231 BILIESTI POIM 2023 2023

20231 MARASESTI POIM 2023 2023

20231 DUMBRAVENI POIM 2023 2023

20231 BORDESTI POIM 2023 2023



Retea de distributie a 

apei - bransamente 175 buc
232.033,77

0

Altele (SCADA) 1 sistem 182.068,58 30

Rețea de apă uzată 6958 ml 1.728.565,81 45

Stații de pompare apa 
uzata 1 buc

81.888,57

100

GURA CALITEI
1

Denumire UAT /

localitate

SUCURSALA RURAL 2

3

JARISTEA

Retea de distributie a 

apei - bransamente 139 buc
144.092,19

0

SUCURSALA RURAL Altele(SCADA) 1 sistem 265.874,27 30

Rețea de apă uzată 10427 buc 2.312.967,42 70

Stații de pompare apa 
uzata 3 buc

411.437,94

100

MAICANESTI Aductiuni apă 5184 ml 425059,3641 93 93

SUCURSALA RURAL

Retea de distributie a 

apei 4803 ml
1.071.450,68

99 99

Altele (SCADA) 1 sistem 37.580,80

Rețea de apă uzată 8892 ml 13.880.419,00 58 58
Stații de pompare apa 
uzata 2 buc

235.128,93
83 83

NAMOLOASA
1

Denumire UAT /

localitate

SUCURSALA RURAL 2

3

NANESTI

Retea de distributie a 

apei - bransamente 403 buc
418.427,29

48 48

SUCURSALA RURAL Rețea de apă uzată 4215 ml 1.264.687,13 50 50
Stații de pompare apa 
uzata 1 buc

82.628,38
50 50

OBREJITA 1 OBREJITA Rețea de apă uzată 6169 ml 1.099.285,43 POIM 2023 81 2023 2023

SUCURSALA RURAL

POPESTI Aductiuni apă 81 ml 68.556,35 85 85

SUCURSALA RURAL

Retea de distributie a 

apei 8069 ml
2.140.712,37

69 69
Altele(SCADA+Dotari

) 1 sistem
351.589,42

40 40

Rețea de apă uzată 10106 ml 1.521.104,61 62 62

SIHLEA Surse de apă 5 buc 449.184,71 41 41

SUCURSALA RURAL Aductiuni apă 2406 ml 343.038,34 63 63
Statie de tratare a 

apei 1
buc 880.849,79

0 0

Rezervoare 1 buc 130.826,13 16 16

1 JARISTEA POIM 2023 2023

20231 Gugesti POIM 2023 2023

1 NANESTI POIM 2023 2023 2023

1 MAICANESTI
POIM 2023 2023 2023

1 POPESTI POIM 2023 2023 2023



Statii de pompare apa 1
buc 98.613,56

0 0
Retea de distributie a 

apei 6877 ml
905.101,80

90 90
Altele(SCADA+Dotari

) 1 sistem
134.785,78

30 30

Rețea de apă uzată 12953 ml 1.607.211,42 97 97
Stații de pompare apa 
uzata 4 buc

341.833,65
80 80

SLOBOZIA BRADULUI Rețea de apă uzată 12643 ml 1.748.336,05 44

SUCURSALA RURAL

Stații de pompare apa 
uzata 2 buc

177.478,60
67

SURAIA

Retea de distributie a 

apei - bransamente 850 ml

900.294,18

100

SUCURSALA RURAL Rețea de apă uzată 8527 ml 1.736.350,20 96

Stații de pompare apa 
uzata 4 buc

373.725,67

100

TAMBOESTI Surse de apă 2 buc 181.291,86 26 26

SUCURSALA RURAL Aductiuni apă 1040 ml 43.712,74 75 75
Statie de tratare a 

apei 1
buc 453.939,58

45 45

Rezervoare 1 buc 96.035,75 56 56

Statii de pompare apa 3
buc 164.610,42

0 0
Retea de distributie a 

apei - bransamente 230 buc
300.318,59

0 0

Sediu dispecer 1 buc 41.784,33 0 0

Altele ( SCADA) 1 sistem 212.775,30 30 30

Rețea de apă uzată 5481 ml 1.165.672,79 84 84
Stații de pompare apa 
uzata 1 buc

110.196,56
0 0

TATARANU

Retea de distributie a 

apei - bransamente 274 buc
270.854,18

0 0

SUCURSALA RURAL Rețea de apă uzată 18227 ml 4.073.762,37 82 82

Stații de pompare apa 
uzata 6 buc

629.470,05

100 100

URECHESTI Aductiuni apă 54 ml 66.652,63 0 0

SUCURSALA RURAL

Retea de distributie a 

apei - bransamente 150 buc
195.860,01

0 0

Altele ( SCADA) 1 sistem 50.013,74 30 30

Rețea de apă uzată 6371 ml 1.209.111,96 70 70
Stații de pompare apa 
uzata 2 buc

162.662,15
33 33

1 URECHESTI POIM 2023 2023 2023

1 Timboiesti POIM 2023 2023 2023

1 TATARANU POIM 2023 2023 2023

1 SIHLEA POIM 2023 2023 2023

1 SURAIA POIM 2023 2023

1 SL. BRADULUI POIM 2023 2023 2023



VULTURU

Retea de distributie a 

apei - bransamente 250 buc

272.563,24

100 100

SUCURSALA RURAL Rețea de apă uzată 13860 ml 4.172.491,02 61 61
Stații de pompare apa 
uzata 3 buc

416.753,04
50 50

CIMPINEANCA
1

Denumire UAT /

localitate

SUCURSALA FOCSANI2

CIRLIGELE Aductiuni apă 230 ml 243.443,34 22 22

SUCURSALA FOCSANI Rezervoare 1 buc 39.447,21 87 87

Altele (SCADA) 1 sistem 141.361,51 50 50

COTESTI Aductiuni apă 50 ml 103.028,78 0 0

SUCURSALA FOCSANI Altele(SCADA) 1 sistem 42.929,14 50 50

FOCSANI

Statie de tratare a

apei - reab. 1
buc 1.198.400,12 0 0

SUCURSALA FOCSANI Rezervoare - reab 2 buc 1.100.233,50 65 65

Statii de pompare 

apa 1
buc 197.635,89 90 90

Altele (sediu 

dispecer+ SCADA) 1 sistem
4.452.018,80

50 50

GOLESTI
1

Denumire UAT /

localitate

SUCURSALA FOCSANI2

GOLOGANU Aductiuni apă 25 ml 46.817,42 0 0

SUCURSALA FOCSANI Rezervoare 1 buc 156.750,80 62 62

Altele(SCADA) 1 sistem 32.658,85 50 50

MILCOVUL Aductiuni apă 475 ml 38.059,89 90 90

SUCURSALA FOCSANI Rezervoare 1 buc 292.011,95 0 0

Altele(SCADA) 1 sistem 32.658,85 50 50

RASTOACA Aductiuni apă 48 ml 73.801,72 0 0

SUCURSALA FOCSANI Altele(SCADA) 1 sistem 34.417,13 50 50

VANATORI
1

Denumire UAT /

localitate

SUCURSALA FOCSANI2

TULNICI Surse de apă 1 buc 218.373,40 0

Aductiuni apă 1085 ml 419.704,06 0
Statie de tratare a 

apei 1
buc 735.885,41

0

Rezervoare 1 buc 255.342,77 0

Statii de pompare apa 1
buc 98.042,86

0
Retea de distributie a 

apei 12003 ml
3.332.242,87

4
Alimentare cu energie 

electrica 1 buc
203.737,74

0

Altele ( SCADA) 1 sistem 123.554,86 0

Rețea de apă uzată 11590 ml 3.184.217,71 3

1 Tulnici(Lepsa-Gresu) POIM 2023 2023 2023

1 MILCOVUL POIM 2023 2023 2023

1 RASTOACA POIM 2023 2023 2023

1 FOCSANI POIM 2023 2023 2023

1 GOLOGANU POIM 2023 2023 2023

1 CARLIGELE POIM 2023 2023 2023

1 COTESTI POIM 2023 2023 2023

1 VULTURU POIM 2023 2023 2023



Stații de pompare apa 
uzata 5 buc

424.289,06
0

Stație de epurare apă 
uzată 1 buc

2.899.439,12
0

SOVEJA Surse de apă 1 buc 110155,0679 0

Aductiuni apă 4000

ml 565.863,07

100

Statii de pompare apa buc 77.018,08
0

Retea de distributie a 

apei - bransamente 999 BUC
946.983,98

36
Alimentare cu energie 

electrica 1 buc
2.789.985,05

0

Altele (SCADA) 1 sistem 95.538,10 0

CONSILIUL JUDETEAN Surse de apă 1 buc 48.183,92 90 90

Aductiuni apă 86279 ml 12.834.777,58 93 93
Statie de tratare a 

apei 5
buc 1.354.496,43

23 23

Rezervoare 21 buc 3.593.296,69 42 42

Statii de pompare apa 3
buc 462.538,78

0 0
Alimentare cu energie 

electrica 1
buc 46.218,28

Altele(SCADA+Dotari

) 1 sistem
6.808.976,42

20 20

Rețea de apă uzată 35851 ml 8.042.157,84 85 85
Stații de pompare apa 
uzata 19 buc

2.852.557,86
70 70

Stație de epurare apă 
uzată 2 buc

20.242.083,90
30 30

BROSTENI

Retea de distributie a 

apei 2362 ml
484.660,74

0 0

Rețea de apă uzată 2419 ml 598.819,53 13 13

1 Soveja POIM 2023 2023 2023

1 BROSTENI POIM 2023 2023 2023

1 CJ POIM 2023 2023 2023



Observatii

Receptia acestor 

statii se va face 

odata cu receptia 

retelelor de 

canalizare 

Receptia acestor 

statii se va face 

odata cu receptia 

retelelor de 

canalizare si a 

retelelor de apa



Receptia acestor 

statii se va face 

odata cu receptia 

retelelor de 

canalizare 



Receptia acestor 

statii se va face 

odata cu receptia 

retelelor de 

canalizare 

Receptia acestor 

statii se va face 

odata cu receptia 

retelelor de 

canalizare 



Receptia acestor 

bransamente se va 

face odata cu 

receptia retelelor de 

canalizare 

Receptia acestor 

statii se va face 

odata cu receptia 

retelelor de 

canalizare 

Receptia acestor 

statii se va face 

odata cu receptia 

retelelor de 

canalizare 



Receptia acestor 

bransamente se va 

face odata cu 

receptia retelelor de 

canalizare 



Receptia aductiunii 

se va face odata cu 

receptia tuturor 

obiectelor din 

contract


